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De acuerdo con las disposiciones de la Parte VI del Reglamento para el Control de la 
, ¡¡t!ff Contaminación Atmosférica (RCCA) y las disposiciones del Código de Reglamentos Federales 
Uf! (CRF), Tomo 40, Parte 70 se autoriza a: 

;;~1 AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO 
AEEPR AGUIRRE POWER STATION 

SALINAS, PUERTO RICO 

en lo sucesivo AEEPR Aguirre Power Station (AEEPR Aguirre) o el tenedor del permiso, a 
operar una fuente estacionaria de emisión de contaminantes atmosféricos que consiste de las 
unidades que se describen en este permiso. Hasta el momento en que este permiso expire, sea 
modificado o revocado, AEEPR Aguirre podrá emitir contaminantes atmosféricos como 
consecuencia de aquellos procesos y actividades directamente relacionados y asociados con las 
fuentes de emisión, de acuerdo con los requisitos, limitaciones y condiciones de este permiso, hasta 
su fecha de expiración o hasta que el mismo sea modificado o revocado. 

Las condiciones en el permiso serán ejecutables por el gobierno federal y estatal. Aquellos 
requisitos que sean ejecutables sólo por el gobierno estatal estarán identificados como tal en el 
pe1m1so. Copia del permiso deberá mantenerse en la instalación antes mencionada en todo 
momento. 

Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Maros 
Carretera Estatal 8838, Sector el Cinco, Río Piedras, PR 00926 
PO Bo:x 11488, Santurce, PR 00910 
Tel. 787-767-8181, Fax 787-767-4861 
www.jca.gobierno.pr 
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Sección !-Información general 

A. Información sobre la instalación: 

Nombre de la compañía: 

Dirección postal: 

Ciudad: 

Estado: 

Código postal: tf' CoITeo electrónico de la compañía: 

~ / Nombre de la Instalación: r Dirnodóo fiúco 

Oficial responsable: 

Número de teléfonos: 

Número de fax: 

Persona de contacto en la instalación: 

Número de teléfonos: 

Autoridad de Energía Eléctrica de 
Puerto Rico 

P.O. Box 364267 

San Juan 

Puerto Rico 

00936-4267 

AEE-DPACC@aeepr.com 

AEEPR AguiITe Power Station 

Carretera PR-3 Km. 152.7 
Barrio Montesoria,AguiITe 
Salinas, Puerto Rico 

Carlos Castro Montalvo 
Director de Generación 

787-521-6407, 787-521-6408, 787-521-
6409 

787-521-6410 

Milton Ballester Colón 
Jefe de División Steam Plant 

William Ríos Mera 
Jefe de División Planta Ciclo Combinado 

Ivan L. Monroig Morales 
Supervisor de Ingeniería, Planta de Turbinas 
de Gas 

(787) 521-3903 
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Número de fax: 

Código primario de SIC: 

R Descripción del proceso: 

(787) 521-3905 

4911 

La AEEPR Aguirre está ubicada al sureste de Puerto Rico, contigua al poblado de Aguirre en el 
Barrio Montesoria (Carretera PR-3 Km 152. 7) en Salinas. La instalación consta de doce fuentes 
de combustión ubicadas en una de las siguientes tres áreas de la planta: 

l. planta termoeléctrica que consta de dos unidades termoeléctricas (AGly AG2) de quema de 
combustible (calderas), 

2. planta eléctrica de ciclo combinado consta de ocho turbinas de gas (CCl-1, CCl-2, CCl-3, 
CCl-4, CC2-l, CC2-2, CC2-3 y CC2-4) de quema de combustible con dos generadores 
termoeléctricos, y un 

~~ 13. bloque de energía (power block) que consta de dos turbinas de gas (AGGT2-1 y AGGT2-2) r de quema de combustible líquido. 

Las dos (2) calderas (AG 1 y AG2) queman principalmente fue/ oil no. 6 (Bunker C) para producir 
vapor que es utilizado para generar electricidad en el turbo generador a vapor (steam generator). 
Elfuel oil no. 6 (Bunker C) se recibe de barcazas o barcos que descargan en cuatro ( 4) tanques de 
reserva dentro de la instalación (on-site) para su almacenamiento. Elfuel oil no. 6 (Bunker C) es 
transferido a dos (2) tanques de servicio para quemarse en las calderas. Los gases de combustión 
(combustiónflue gases) son emitidos a la atmósfera a través de dos puntos de emisión para cada 
caldera. 

El gas propano almacenado en los tanques dentro de la instalación (on-site) es utilizado solo 
durante el proceso de encendido y apagado de los quemadores (fue! oil burners) de las calderas. 
Durante el proceso de encendido de la caldera, dependiendo de las condiciones de la caldera, 
puede usar.fitel oil no. 2. Si elfuel oil no. 2 es usado para calentar, después que la caldera alcanza 
unas condiciones apropiadas de vapor, se utiliza elfuel oil no. 6 para continuar la operación. 

La planta de ciclo combinado consta de ocho (8) turbinas de combustión o turbinas de gas, las 
cuales utilizan destilado #2 (fue/ oil no. 2) como combustible para generar electricidad y vapor. 
A su vez, los gases de combustión del proceso anterior pueden ser emitidos a la atmósfera a través 
de su respectivo punto de emisión o a través de un recuperador de calor (Heat Recovery Steam 
Genera/ar o HRSG, en inglés), el cual produce el vapor necesario para mover una turbina de 
vapor y producir electricidad adicional. El.fi1el oil no. 2 se recibe de barcazas o barcos en seis (6) 
tanques de reserva. El combustible es entonces transferido a cuatro ( 4) tanques de servicio que 
alimentan el proceso de combustión de las turbinas de ciclo combinado. La combinación de 
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cuatro turbinas de gas y una turbina de vapor se conoce como una unidad de ciclo combinado. 
Cada turbina de combustión puede operar en la modalidad de ciclo combinado (HRSG en 
operación) o en la modalidad de ciclo sencillo (HRSG no está en operación). Cada turbina de gas 
posee una chimenea y cada recuperador de calor posee una chimenea. 

El bloque de energía consta de dos (2) turbinas de combustión o turbinas de gas de quema de 
combustible que consumen/uel oil no. 2 para generar electricidad. Elfuel oil no. 2 se recibe de 
baTcazas o barcos en seis (6) tanques de reserva. El combustible es entonces transferido a dos (2) 
tanques de servicio que alimentan el proceso de combustión de las turbinas de gas. Además, los 
tanques de servicio pueden recibir el combustible directamente de camiones de suministro de 
combustible. 

Como resultado de operar a su nivel pennitido, AEEPR Aguirre es una fuente mayor de emisiones, 
ya que tiene el potencial de emitir PM10, SOx, NOx, COV y CO en exceso de 100 toneladas por 
año, compuestos de níquel y formaldehído en exceso de 1 O toneladas por año, una combinación 
de contaminantes atmosféricos peligrosos en exceso de 25 toneladas por año y gases de efecto de 
invernadero (GHGs, en inglés) en exceso de 100,000 toneladas por año expresados como C02e. 

Sección U-Descripción de las unidades de emisión 

Las unidades de emisión reglamentadas por este permiso son las siguientes: 

ldentificaciónde la Tanques de Combustible destilado liviano #2 . Eqnipo de 
.. 

unidad de emisión .... Descripción ·.Control . • . . .. 

AGl y AG2 Dos calderas de quema de combustible con No tienen 
turbogeneradores de vapor. La capacidad de cada 
caldera es de 4, 180 MMBtu/hr. 

CCl-1, CCl-2, Ocho turbinas de combustión de quema de No tienen 
CCl-3, CCl-4, combustible con HRSG y turbo generadores de vapor. 
CC2-l, CC2-2, La capacidad de cada turbina de combustión es de 
CC2-3, y CC2-4 607.5 MMBtu/hr. 

AGGT2-l y Dos turbinas de combustión de quema de No tienen 
AGGT2-2 combustible. La capacidad de cada turbina de 

combustión es de 301.5 MMBtu/hr. 

R5yR6 Tanques de almacenaje de techo fijo No tienen 
Almacenan: fue! oil no. 2. 
Cada uno con: 
Capacidad de 321,000 bbl (13,482,000 galones) 
Diámetro: 219' Altura: 48' 
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ldentificaciónde la Tanques de Combustible destilado liviano #2 Equipo de 
unidad de emisión Descrinción Control 
Dl, D2, D3 y D4 Tanques de servicio de techo fijo 

Almacena: fue! oil no. 2. No tienen 
Cada uno con: 
Capacidad de 27,430 bbl (1,152,060 galones) 
Diámetro: 70' Altura: 41' 

LDRl yLDR2 Tanques de almacenaje de techo fijo No tienen 
Almacena:.fi1e/ oil no. 2. 
Cada uno con: 
Capacidad máxima de 43,025 bbl (1,807,050 
galones) 
Diámetro: 80' Altura: 44-49' 

Sección 111-Condiciones generales del permiso: 

l. 

2. 

Sanciones y penalidades: El tenedor del permiso tiene la obligación de cumplir con todos 
los té1111inos, condiciones, requisitos, limitaciones y restricciones establecidos en este 
permiso. Cualquier violación de los términos de este permiso estará sujeta a las 
penalidades administrativas, civiles o criminales establecidas en el A1iículo 16 de la Ley 
de Política Pública Ambiental de Pue1io Rico, (Ley Número 416 de 22 de septiembre de 
2004, según enmendada). 

Derecho de entrada: Según especifican las Reglas 103 y 603(c)(2) del RCCA, el tenedor 
del permiso deberá permitir a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) o a un representante 
autorizado, una vez presentadas sus credenciales y otros documentos según puedan 
requerirse por ley, para que realice las siguientes actividades: 

(a) Entrar a la instalación del tenedor del permiso en donde esté ubicada una fuente 
de emisión o en donde se realicen actividades relacionadas con la fuente de 
emisión o en donde haya que mantener información registrada a tenor de las 
condiciones de este pem1iso, de conformidad con el RCCA o con la Ley Federal 
de Aire Limpio; 

(b) Tener acceso a y copiar, en momentos razonables, cualquier información 
registrada que haya que conservar de conformidad con las condiciones del 
permiso, con el RCCA o con la Ley Federal de Aire Limpio; 

( c) Inspeccionar y examinar cualquier instalación, equipo (incluido el equipo de 
muestreo y de control de contaminación atmosférica), prácticas u operaciones 
(incluidos los métodos utilizados para el control de ce1ieza de calidad (QA/QC)) 
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3. 

6. 

reguladas o requeridas bajo el permiso; así como realizar muestreos de emisiones 
y combustible; 

(d) Según autorizan la Ley Federal de Aire Limpio y el RCCA, tomar muestras, en 
momentos razonables, sustancias o parámetros con el propósito de garantizar que 
se cumpla con el permiso u otros requisitos aplicables. 

Declaración jurada: Todos los informes requeridos de conformidad con la Regla 103(D) 
del RCCA (esto es, informes de monitorización semianuales y certificación anual de 
cumplimiento) deberán ser sometidos con una declaración jurada o affidávit por el Oficial 
responsable o un representante debidamente autorizado. En dicha declaración jurada se 
deberá dar fe de que la información registrada y los informes son ciertos y de que son 
correctos y están completos. 

Disponibilidad de datos: Según se especifica en la Regla 104 del RCCA, todos los datos 
sobre emisiones obtenidos por la JCA o sometidos a ésta, incluidos los datos infonnados 
de acuerdo con la Regla 103 del RCCA, así como los obtenidos de cualquier otra manera, 
deberán estar disponibles para la inspección pública y pueden, además, ponerse a 
disposición del público de cualquier otra fonna que la Junta estime adecuada. 

Plan de emergencia:Según se especifica en la Regla 107 del RCCA, AEEPR Aguirre 
tendrá disponible un Plan de Emergencia cónsono con las prácticas adecuadas de 
seguridad, que disponga la reducción o la retención de las emisiones de la planta durante 
períodos clasificados por la JCA como alertas, avisos o emergencias de contaminación de 
aire. Estos planes deberán identificar las fuentes de emisión, incluida la reducción que se 
logrará para cada fuente y los medios mediante los cuales se logrará la misma. Estos 
planes deberán estar disponibles para la inspección, según lo requieran los representantes 
de la Junta en cualquier momento. 

Certificación de cumplimiento:De acuerdo con la Regla 602(C)(2)(ix)(c) del RCCA, 
AEEPR Aguirre deberá someter cada año una certificación de cumplimiento. Esta 
certificación1 deberá ser sometida tanto a la Junta como a la Agencia Federal de Protección 
Ambiental (AP A), no más tarde del 1 ro de abril de cada año, cubriendo el año natural 
anterior. La certificación de cumplimiento deberá incluir, pero sin limitarse a, la 
información requerida por la Regla 603(c) del RCCA como sigue: 

1La certificación a la JCA deberá ser enviada por correo a: Gerente, Área de Calidad de Aire, P.O. Box 11488, San 
Juan, P.R., 00910. La certificación de la APA deberá ser enviada por correo a: Chie/, Enforcement and Superfund 
Branch CEPD, US APA -Regían 1l City View Plaza 11 Building, Suite 7000, 48 Road 165 Km 1.2, Guaynabo, P.R. 00968-8069 
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a. La identificación de cada término o condición del penmso que sea base para la 
ce1iificación; y 

b. El estado de cumplimiento. Cada desviación deberá ser identificada y tomada en 
consideración en la ce1iificación de cumplimiento; y 

c. Si el cumplimiento fue continuo o intermitente; y 

d. Los métodos u otros medios utilizados para determinar el estado de cumplimiento de 
la fuente en cada término y condición, al corriente y a través del periodo de informe, 
consistente con las secciones (A)(3) - (5) de la Regla 603 del RCCA; y 

e. Identificar las posibles excepciones al cumplimiento, cualquier periodo durante el cual 
cumplimiento es requerido y en el cual una excursión o excedencia según definida en 
el 40 CRF Paiie 64 (CAM) haya ocunido; y 

f. Tales otros hechos que pueda requerir la Junta para detenninar el estado de 
cumplimiento de la fuente. 

~ 1 7. Cumplimiento Reglamentario: Según se especifica en la Regla 115 del RCCA, en caso 
de infracciones al RCCA o a cualquier otra regla u otro reglamento aplicable, la JCA podrá 
suspender, modificar o revocar cualquier permiso relevante, aprobación, dispensa y 
cualquier otra autorización otorgada por la JCA de acuerdo con de la Ley de 
Procedimientos Administrativos Uniformes. 

1 

1 

~ rr 
8. 

9. 

1 o. 

Aprobación de ubicación: Según se especifica en la Regla 201 del RCCA, nada en este 
permiso se deberá interpretar como una autorización para la ubicación o construcción de 
una fuente estacionaria mayor, o la modificación de una fuente estacionaria mayor o una 
modificación mayor de una fuente significativa, sin antes obtener una aprobación de 
ubicación de la Junta y sin antes demostrar que se cumple con las Normas Nacionales de 
Calidad de Aire Ambiental (NAAQS, en inglés). Este permiso no autoriza la construcción 
de fuentes menores nuevas sin el permiso requerido de acuerdo con la Regla 203 del 
RCCA. 

Quema a campo abierto: Según se especifica en la Regla 402 del RCCA, el tenedor del 
permiso no deberá ocasionar ni permitir la quema abie1ia de desperdicios en sus 
instalaciones excepto como se establece en la Regla 402 (E) del RCCA para realizar 
adiestramiento o investigación de las técnicas para combatir incendios. 

Olores Objetables: Según se especifica en la Regla 420 del RCCA, el tenedor del permiso 
no deberá ocasionar ni pennitir emisiones a la atmósfera de ningún material que produzca 



U(f 

AEEPR AGUIRRE POWER STATION 
SALINAS, PUERTO RICO 
PFE-TV-4911-63-0212-0244 
PÁGINA 7 DE 53 

olores objetables que puedan percibirse en un área que no sea la designada para propósitos 
industriales. (Esta condición sólo es ejecutable en el nivel estatal.) 

11. Solicitudes de renovación del permiso: Según se especifica en la Regla 602(A)(l)(iv) 
del RCCA, las solicitudes del tenedor del permiso para la renovación del mismo deberán 
ser sometidas, por lo menos, doce meses antes de la fecha de vencimiento del permiso. 
Es necesario que el oficial responsable certifique todas las solicitudes requeridas de 
conformidad con el párrafo (c)(3) de la Regla 602. 

12. Vigencia del permiso: Según se especifica en la Regla 603 del RCCA, aplicarán los 
siguientes términos durante la vigencia de este permiso: 

(a) Vencimiento: Esta autorización tendrá un término fijo de cinco (5) años. La fecha 
de vencimiento se extenderá automáticamente hasta que la Junta apruebe o 
deniegue una solicitud de renovación (Regla 605( c )( 4 )(ii) del RCCA) pero sólo en 
los casos en los que el tenedor del permiso someta una solicitud completa de 
renovación, por lo menos, doce meses antes de la fecha de vencimiento. (Regla 
603 (a)(2), Regla 605 (c)(2) y Regla 605 (c)(4) del RCCA) 

~ ri 
(b) Protección por pe1miso: Según se especifica en la Regla 605 (c)(4)(i) del RCCA, 

la protección por permiso puede extenderse hasta el momento en que se renueve 
si se somete una solicitud de renovación completa y a tiempo. 

(c) En el caso en que este permiso esté sujeto a impugnación por parte de terceros, el 
permiso seguirá vigente hasta el momento en que sea revocado por un tribunal de 
derecho con jurisdicción sobre la materia. 

13. Requisito de Mantener Expedientes: De acuerdo con la Regla 603(a)(4) del RCCA, 
AEEPR Aguirre deberá retener los expedientes de todos los datos de muestreo requeridos 
y la información de apoyo por un período de 5 años a partir de la fecha del muestreo, la 
medición, el informe o la aplicación de muestreo. AEEPR Aguirre deberá mantener 
disponible en la instalación, las copias de todos los requisitos de la información de 
monitoreo requerida que incluya lo siguiente: 

i. La fecha, lugar-según se define en el permiso-y hora del muestreo; 
11. La fecha(s) en que se realizaron los análisis; 
111. La compañía o entidad que realizó dicho análisis; 
1v. Los métodos o técnicas analíticas utilizadas; 
v. Los resultados de dichos análisis; y 
vi. Las condiciones de operación al momento del muestreo o de la medición. 



AEEPR AGUIRRE POWER STA TION 
SALINAS, PUERTO RICO 
PFE-TV-4911-63-0212-0244 
PÁGINA 8 DE 53 

14. Informes Semianuales de Monitoreo/Muestreo3:De acuerdo con la Regla 603(a)(5)(i) 
del RCCA, AEEPR Aguirre deberá presentar a la Junta los informes sobre todos los 
muestreos, cada seis meses o con más frecuencia si lo requiriese la JCA o cualquier otro 
requisito aplicable. Todas las instancias de desviación de los requisitos del permiso deben 
ser identificadas claramente en dichos informes. Todos los informes requeridos deben 
estar certificados por un oficial responsable según lo establece la Regla 602(C)(3) del 
RCCA El informe que cubre el período de enero a junio deberá entregarse no más tarde 
del 1 ro de octubre del mismo año y el informe que cubre el período de julio a diciembre 
deberá entregarse no mas tarde del 1 ro de abril del próximo año. Una vez desarrolladas 
las guías por la Junta, deberá utilizar las mismas para completar estos informes. 

15. Informe de desviaciones debido a emergencias: De acuerdo con la Regla 603(a)(5)(ii)(a) 
del RCCA, cualquier desviación que resulte por condiciones de trastorno (tales como, fallo 
o ruptura súbita) o por emergencia según definida en la Regla 603(e) del RCCA tienen que 
ser informados dentro de los próximos 2 días laborables desde el momento en que se 
excedieron los límites de emisión debido a la emergencia, si AEEPR Aguirre desea utilizar 
la defensa afinnativa autorizada bajo la Regla 603(e) del RCCA Si AEEPR Aguirre 
levanta la defensa de emergencia en una acción de cumplimiento, éste tendrá el peso de la 
prueba de demostrar que la desviación ocurrió debido a una emergencia y que la Junta fue 
notificada adecuadamente. Si tal desviación por emergencia se extendiese por más de 24 
horas, las unidades afectadas podrán ser operadas hasta la conclusión del ciclo o en 48 
horas, lo que ocmrn primero. La Junta sólo podrá extender la operación de una fuente de 
emisión en exceso de 48 horas, si la fuente demuestra a satisfacción de la Junta que los 
Estándares Nacionales para la Calidad del Aire no se excederán y no habrá riesgo a la 
salud pública. 

16. Informe de desviaciones (Contaminantes atmosféricos peligrosos):La fuente actuará 
según lo especificado en su Plan de Reacción a Emergencias (establecido en la Regla 
107(C) del RCCA), cuando dicho plan haya demostrado que no hay impacto significativo 
en predios que no sean aquellos que han sido designados para propósitos industriales ó 
cesará de operar inmediatamente si hay un impacto significativo en predios que no sean 
aquellos que han sido designados para propósitos industriales (Condición ejecutable sólo 
estatalmente)- De acuerdo con la Regla 603 (a)(5)(ii)(b) del RCCA, se notificará a la Junta 
dentro de las próximas 24 horas si ocurre una desviación que resulte en la descarga de 
emisiones de contaminantes atmosféricos peligrosos por más de una hora en exceso del 
límite aplicable. Para la descarga de cualquier contaminante atmosférico regulado que 
continúe por más de 2 horas en exceso del límite aplicable, se notificará a la Junta dentro 

·'Estos inforn1es cubren dos elen1entos 1nayores. El prin1er elen1ento es el resun1en de todos los 1nonitoreos/111uestreos 
periódicos requeridos en este pen11iso. El segundo ele111ento requiere que todas las desviaciones de las condiciones 
de pe1111iso sean claran1ente identificadas, resu1nidas e infonnadas a la Junta. 
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17. 

18. 

de 24 horas de oculTida la desviación. AEEPR AguilTedeberá someter a la JCA además, 
dentro de 7 días de la desviación, un informe escrito detallado que incluirá las causas 
probables, tiempo y duración de la desviación, acción remediativa tomada y los pasos que 
están siguiendo para evitar que vuelva a oculTir. 

Cláusula de separabilidad: Según se especifica en la Regla 603(a)(6) del RCCA, las 
cláusulas contenidas en este penniso son separnbles. En caso de una impugnación válida 
de cualquier parte del permiso en un foro administrativo o judicial, o en el caso de que se 
declare inválida alguna de sus cláusulas, las demás partes del permiso deberán 
permanecerán válidas y vigentes, incluidas las relacionadas con los límites, términos y 
condiciones de emisión, ya sean específicos o generales, así como los requisitos de 
muestreo, registro de infonnación e informes. 

Incumplimiento del permiso: Según se especifica en la Regla 603(a)(7)(i) del RCCA, el 
tenedor del permiso deberá cumplir con todas las condiciones del permiso. El 
incumplimiento del pem1iso constituye una violación del RCCA y será causa para tomar 
la debida acción de cumplimiento, imponer sanciones, revocar, cancelar, modificar y/o 
volver a emitir el permiso o denegar la solicitud de renovación del mismo. 

(\rryl419 
(y . Defensa no permitida: Según se especifica en la Regla 603(a)(7)(ii) del RCCA, AEEPR 

Aguirre no podrá alegar como defensa, en una acción de cumplimiento, el que hubiese 
sido necesario detener o reducir la actividad permitida para poder mantener el 
cumplimiento con las condiciones del permiso. 

20. Modificación y revocación del permiso: Según se especifica en la Regla 603(a)(7)(iii) 
del RCCA, el permiso podrá modificarse, revocarse, reabrirse, reexpedirse o terminarse 
por causa. La presentación de una petición por parte de AEEPR AguilTe, para la 
modificación, revocación y reexpedición o terminación del pe1miso, o de una notificación 
de cambios planificados o de un incumplimiento anticipado, no suspende ninguna de las 
condiciones del pe1miso. 

21. Derecho de propiedad: Según se especifica en la Regla 603(a)(7)(iv) del RCCA, este 
permiso ni crea ni traspasa derecho de propiedad de clase alguna o derecho exclusivo 
alguno. 

22. Obligación de suministrar información: Según se especifica en la Regla 603(a)(7)(v) 
del RCCA, AEEPR AguilTe estará obligada a suministrar a la JCA dentro de un tiempo 
razonable, cualquier información que la JCA le solicite para determinar si existe causa 
para modificar, revocar y reexpedir, o terminar el permiso o para determinar si se está 
cumpliendo con el permiso. De solicitárselo, AEEPR AguilTe también deberá suministrar 
a la JCA copia de todos los documentos requeridos por este permiso. 
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23. Prohibición de emisión por inacción: Según se especifica en la Regla 605(d) del RCCA, 
nunca se considerará que un permiso ha sido expedido por inacción como resultado de que 
la JCA no haya tomado acción final sobre una solicitud de pen11iso dentro de 18 meses. 
El hecho de que la JCA no expida un permiso final dentro de 18 meses debe considerarse 
como una acción final sólo para el propósito de obtener una revisión judicial en el tribunal 
estatal. 

24. Enmiendas administrativas y modificación de permiso: Según se especifica en la Regla 
606 del RCCA, no se permitirán em11iendas ni cambios al permiso a menos que AEEPR 
Aguirre cumpla con los requisitos de em11iendas administrativas y modificaciones de 
permisos establecidos en el RCCA. 

25. Reaperturas del permiso: Según se especifica en la Regla 608(a)(l ), este permiso deberá 
ser reabie1io y revisado bajo las siguientes circunstancias: 

(A) 

I 
n~ 

'1 

Cuando requisitos adicionales bajo cualquier ley o reglamento, le sean aplicable a 
AEEPR Aguirre, siempre y cuando, al permiso le queden todavía tres (3) afios o 
más de vigencia. Esta reape1iura se completará dieciocho (18) meses después de 
que se promulgue el requisito aplicable. No se requiere esta reape1iura si la fecha 
de efectividad del requisito es posterior a la fecha de expiración del permiso, a 
menos que el permiso original o cualquiera de sus términos y condiciones hayan 
sido prorrogados según la Regla 605(c)(4)(i) ó la Regla 605(c)(4)(ii) del RCCA. 

(B) Cuando la JCA o la APA detem1inen que el pe1miso contiene un error material o 
que se hicieron declaraciones inexactas al establecer los estándares de emisión u 
otros términos o condiciones del permiso. 

(C) Cuando la JCA o la APA determinen que el permiso debe revisarse o revocarse 
para asegurar el cumplimiento con los requisitos aplicables. 

26. Cambios de nombre o en Oficial Responsable: Este pem1iso se emite a la Autoridad 
de Energía Eléctrica de Puerto Rico - Aguirre Power Station. En el caso de que la 
compafiía o la instalación cambie de nombre, el oficial responsable deberá someter una 
enmienda administrativa a este pen11ito para reflejar el cambio en nombre. En el caso de 
que cambie el oficial responsable, el nuevo oficial responsable deberá someter no más 
tarde de 30 días después del cambio, una enmienda administrativa incluyendo una 
declaración jurada en la que acepte y se comprometa a cumplir con todas las condiciones 
establecidas en este permiso. 

27. Cambio de Dueño: Este pem1iso es expedido a nombre de la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico - Aguirre Power Station. En el caso de que la compañía o 
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28. 

instalación sea transferida a otro dueño o cambie su control operacional y la Junta 
determine que ningún otro cambio es necesario, el nuevo oficial responsable deberá 
someter una enmienda administrativa. La enmienda administrativa deberá incluir una 
declaración jurada en la cual el nuevo oficial responsable acepte y se comprometa a 
cumplir con todas las condiciones establecidas en este permiso, y un acuerdo por escrito 
que contenga la fecha especifica del traspaso de la responsabilidad, la cubierta y la 
responsabilidad del permiso entre el usuario actual y el nuevo usuario del permiso. Esta 
no es aplicable si la Junta determina que son necesarios cambios al permiso. 

Trabajos de renovación/ Demolición: El tenedor del permiso deberá cumplir con las 
disposiciones establecidas en 40 CRF §61.145 y §61.150, la Regla 422 del RCCA y el 
Reglamento para el Trámite de Permisos Generales (Permiso General para el Manejo de 
materiales con contenido de asbeto) al realizar cualquier trabajo de renovación o 
demolición de materiales con contenido de asbesto en sus instalaciones. 

Requisitos para refrigerantes (Protección climatológica y ozono estratosférico): 

a) De tener equipo o enseres de refrigeración en sus instalaciones, incluyendo 
acondicionadores de aire que utilicen substancias refrigerantes clasificadas como 
Clase I o II en el 40 CRF Parte 82, Subpa:rte A, Apéndices A y B, AEEPR Aguirre 
deberá brindarles mantenimiento, servicio o reparación de acuerdo con las 
prácticas, requisitos de ce1iificación de personal, requisitos de disposición, y 
requisitos de certificación de equipo de reciclaje y recobro de acuerdo con el 40 
CRF Paiie 82, Subparte F. 

b) Dueños u operadores de dispositivos o equipos que contengan normalmente 50 
libras o más de refrigerante deberán mantener registros de las compras de 
refrigerante y el refrigerante añadido a esos equipos de acuerdo con la §82.166. 

c) Reparación de Vehículos de Motor: AEEPR Aguirre deberá cumplir con todos los 
requisitos aplicables en el 40 CRF 82 Subparte B, Reparación de 
Acondicionadores de Aire de Vehículos de Motor, si realiza reparaciones de 
acondicionadores de aire de vehículos de motor que envuelvan sustancias 
refrigerantes (o sustancias sustitutas reguladas) que afecten la capa de ozono. El 
término vehículo de motor, según utilizado en la Subparte B, no incluye los 
sistemas de refrigeración de aire comprimido utilizados como cai·ga refrigerada o 
sistemas con refrigerante HCFC-22 utilizados por autobuses de pasajeros. 

30. Etiquetado de productos que utilizan sustancias que afectan el ozono: La AEEPR 
Aguirre deberá cumplir con los estándares de etiquetado de los productos que utilicen 
substancias que agotan el ozono de acuerdo con el 40 CRF Parte 82, Subparte E. 
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31. 

a) Todos los recipientes en los cuales una sustancia clase I o clase II sea almacenada 
o transportada, todos los productos que contengan una sustancia clase I y todos los 
productos manufacturados directamente con una sustancia clase I deberán llevar 
la declaración de advertencia requerida si será introducido en un comercio 
interestatal de acuerdo con la §82.106. 

b) La colocación de la declaración de advertencia requerida deberá cumplir con los 
requisitos de acuerdo con la §82.108. 

c) La forma de la etiqueta que lleva la declaración de advertencia deberá cumplir con 
los requisitos de acuerdo con la §82.11 O. 

d) Ninguna persona deberá modificar, remover o interferir con la declaración de 
adve1iencia requerida excepto como se describe en la §82.112. 

~ 32. 

~ 

Cláusula de cumplimiento:El cumplimiento con el permiso de ningún modo exime a 
AEEPR Aguirre de cumplir con las demás leyes, estatales y federales, reglamentos, 
permisos, órdenes administrativas o decretos judiciales aplicables. 

Cargo anual: Según se especifica en la Resolución R-06-17-8 2
, la Autoridad de Energía 

Eléctrica de Pue110 Rico deberá pagar un cargo anual de $1,500,000.00 o el cargo que sea 
establecido por la Junta mediante resoluciónpor todas las instalaciones incluidas en el 
acuerdo entre la Junta de Calidad Ambiental y la Autoridad de Energía Eléctrica de Pue1io 
Rico. Este pago anual deberá ser sometido en dos plazos: el primer pago tiene que 
someterse, en o antes del 30 de junio y el segundo pago, en o antes de 30 de diciembre de 
cada año. 

r 
l 

33. 

34. 

Plan de manejo de riesgos (RMP, en inglés): Si durante la vigencia de este permiso, 
AEEPR Aguirre estuviera sujeto al 40 CRF parte 68 deberá someter un Plan de Manejo 
de Riesgo de acuerdo con el itinerario de cumplimiento en el 40 CRF sección 68. l O. Si 
durante la vigencia de este permiso, AEEPR Aguirre está sujeto al 40 CRF pa1ie 68, como 
paiie de la ce1iificación anual de cumplimiento requerida en el 40 CRF parte 70, deberá 
incluir una ce1iificación de cumplimiento con los requisitos de la paiie 68, incluyendo el 
registro y el Plan de Manejo de Riesgo. 

Obligación general: La AEEPR Aguiffe tendrá la obligación general de identificar los 
riesgos que puedan resultar de los escapes accidentales de una sustancia controlada, bajo 
la Sección l l 2(r) de la Ley Federal de Aire Limpio o cualquier otra sustancia 
extremadamente peligrosa en un proceso, utilizai1do técnicas de análisis generalmente 

2 Resolución R-06-17-8 (Solicitud de lnterpretación de Resolución R0-06-2 sobre Pago de los cargos de operación 
para pennisos Título V) emitida el 5 de junio de 2006. 
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aceptadas, diseñando, manteniendo y operando una instalación segura y minimizando las 
consecuencias de escapes accidentales si ocurren, tal como lo es requerido por la Sección 
l 12(r)(l) de la Ley Federal de Aire Limpio y la Regla 107(D) del RCCA. 

35. Informes: A menos que la condición específica indique otra cosa, todo requisito de envío 
de información a la Junta debe ser dirigido a: Gerente, Área de Calidad de Aire, P.O. Box 
11488, San Juan, P.R. 00910. 

36- Emisiones fugitivas de particulado: Según lo establecido en la Regla 404 del RCCA, la 
AEEPR Aguirre no causará o permitirá: 

37-

38. 

39. 

40. 

a) El manejo, transporte o almacenaje de cualquier material en un edificio y sus 
dependencias o que una carretera se use, construya, altere, repare o demuela sin 
antes tomar las debidas precauciones para evitar que la materia paiticulada gane 
acceso al aire. 

b) Emisiones visibles de polvo fugitivo más allá de la colindancia de la propiedad en 
donde se originaron las mismas. 

Impermeabilización de la superficie en techos: Este es un requisito ejecutable solo 
estatalmente. La AEEPR Aguirre no causará o pennitirá la aplicación de brea caliente y 
cualquier otro material de impe1meabilización que contenga compuestos orgánicos sin 
previa autorización de la Ju11ta. El uso de aceites usados o desperdicios peligrosos para 
impermeabilización está prohibido. 

Tanques de almacenaje: La AEEPR Aguirre deberá mantener los registros de todos los 
tanques de almacenaje de combustible fue/ oil no. 2 y fue/ oil no. 6 en la instalación 
demostrando las dimensiones de cada tanque y un análisis demostrando la capacidad de 
cada tanque de acuerdo con la §60.116b del 40 CRF. Dicha documentación estará 
disponible para la revisión del personal técnico de la Junta en todo momento y se 
mantendrá en la instalación durante la vida de cada tanque. 

Cálculo de emisiones: La AEEPR Aguirre deberá someter, el 1 ro de abril de cada año, el 
cálculo de las emisiones actuales o permisibles del año natural anterior. El cálculo de las 
emisiones deberá someterse en los formularios preparados por la Junta para este propósito 
y el oficial responsable tiene que certificar que toda la infonnación es cierta, correcta y 
representativa de la actividad incluida en el permiso. 

Enmiendas o Regulaciones Nuevas: En caso de que se establezca alguna regulación o 
se emniende alguna existente (estatal o federal) y se determine que le aplique a su 
instalación, deberá cumplir con lo establecido una vez esta regulación o emnienda entre 
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en vigor. La Junta proveerá un periodo de tiempo detem1inado y razonable para que 
AEEPR Aguin-e alcance cumplimiento con las enmiendas o reglamentaciones nuevas. 

41. Reservación de derechos: Excepto como expresamente provisto en este permiso: 

a) Nada de lo aquí contenido impedirá a la Junta o a la APA a tomar medidas de acción 
administrativa o acción legal para hacer valer los términos del permiso Título V, 
incluyendo, pero sin limitarse al derecho de solicitar un interdictoe imponer 
penalidades estatutarias y multas. 

b) Nada de lo aquí contenido se interpretará como que limita los derechos de la Junta 
o la AP A a emprender cualquier actividad de acción criminal en contra de AEEPR 
Aguirre o cualquier persona. 

~ 

~~ d 

c) 

d) 

Nada de lo aquí contenido se interpretará como que limita la autoridad de la Junta 
o la AP A a emprender cualquier acción en respuesta a condiciones que presenten 
un peligro substancial e imninente a la salud o bienestar público o del ambiente. 

Nada de lo aquí contenido se interpretará como que limita los derechos de AEEPR 
Aguirre a una vista administrativa y revisión judicial de una acción de terminación/ 
revocación/ denegación de acuerdo con los Reglamentos y la Ley de Política 
Pública Ambiental. 

Sección IV - Emisiones permisibles 

A. Las emisiones permisibles autorizadas bajo este pem1isoson mencionadas en la tabla a 
continuación. La fuente deberá ce1iificar anualmente que sus emisiones actuales no 
exceden las emisiones permisibles. La ce1iificación deberá basarse en la operación actual 
del afio calendario (afio natural)3 ante1ior y, utilizando los factores de emisión aprobados 
a la fecha en que se completa la solicitud de Título V, que las emisiones no exceden las 
emisiones permisibles. 

Contaminante Emisiones permisibles 
(to ns /año) 

PM 2, 194.88 
S02 30,608.58 
NOx 28,867.78 
co 1,299.54 

3Aí'io calendario (año natural) significa 365 días consecutivos comenzando el 1 de enero y ter111inando el 31 de 
dicien1bre. Esta definición es bajo el Reglan1ento Nú1n. 6630 del 4 de junio de 2003, En111iendas al Reglan1ento para 
el Control de Contan1inación At1nosférica (Reglas 102 y 405). 
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Contaminante 

cov 
Plomo 
C02e 

Contaminante 
atmosféricos 

peligrosos 
Formaldehído 

Manganese 
compounds 

Chloride 
Nickel compounds 

CAP's totales (HAP's, 
en inglés)4 

Sección V - Condiciones Específicas del permiso: 

Emisiones permisibles 
(tons /año) 

195.32 
0.63 

10,093,497.14 

Emisiones permisibles 
(tons /año) 

14.75 

19.62 

84.71 
20.71 
177.73 

A. Escenario normal de operación: AGl y AG2 (calderas de quema de combustible con 
turbogeneradores de vapor) 

l. La siguiente tabla contiene un resumen de los requisitos aplicables, así corno los 
métodos de prueba, para las unidades de emisión AG 1 y AG2 identificadas en la 
Sección II de este permiso. Las condiciones de permiso incluyen requisitos aplicables 
adicionales. 

4Ver todos los conta1ninantes atinosféricos peligrosos en el Apéndice B. 
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Condición Par~metro Valor 

Límite de Materia 0.3 
emisión de particulada 
materia 
particulada 

Limite del Fue! oí{ 488.229,840 
consumo 
combustible 

de 
110. 6 

Propano 19,018.44 
(ig11i1er fue!) 

Fue! oí! 110. 2 803,405.40 
(1rarm up 
fue/) 

Límite del Fue! oif no. 6 O.SO 
contenido de y fue/ oil no. 2 
azufre 

Proprnio 0.0187 

(igniferfuef) 

Limite de 20 Porciento 
opacidad (promedio de 6 

minutos) 

Limite di:!I 8 Porciento por 
contenido de peso 

asfalteno 

Unidades 

Libras/MMBtu 

Galones anuales 

Galones anuales 

Galones anuales 

Porcentaje por 
peso 

Porcentaje por 
peso 

COMS yCEMS 
de oxigeno 

Método 9 

Análisis de 
combustible 

IV1étodo de Frecuencia Requisitos de Frecuencia de 
prueba del método registro de informes 

inform;ición 

Tipo de Mensual Tipo de Mensual 
combustible combusible 

Metodo 5 Durante el Libro de A mils tardar 
primer afio del registro sesenta (60) 
pen11iso. días despues de 

realizar la 
prueba. 

Consumo Diario Registro Mensual 

Consumo Diario Registro Mensual 

Consumo Diario Registro Mensual 

Análisis de Resultados del Mensual 
combustible Con cada análisis 

recibo de 
combustible y 
en cualquier 
mezcla de 
co111 bustib le 

Con cada 
Certificaci recibo de Resultados del Mensual 
ón del combustible análisis 
suplidor 

Continuo o Sistema de Ver Ver 
con adquisición de condiciones de condiciones de 
frecuencia datos con permiso permiso 
no menor de resguardo 
15 segundos. (backup) 

Cada dos Libro de 
semanas registro 

Con cada Resultados del Registro Timestral 
recibo de análisis 
combustible 
y en 
cualquier 
mezcla de 
combustible 



~ 
~/ 
¡1~ 

AEEPR AGUIRRE POWER STATION 
SALINAS, PUERTO RJCO 
PFE-TV-4911-63-0212-0244 
PÁGINA 17 DE 53 

·. .· .. 
Condición Parámetro Valor 

. . . 

Lhnite del 150 Ppmw 
contenido de 

vanadio 

Tiempo entre 18 Meses 
lavados de 
agua (time 
between water 
washings) 

Unidades 

Análisis de 
con1bustible 

Calendario 

.• 
Método-de Freci.Iencia 

prueba del método 

1 • .. ·· ·. 

Con cada Resultados del 
recibo de análisis 
con1bustible 
y en 
cualquier 
mezcla de 
combustible 

Un lavado Un lavado con 
con agua por agua por 
parada parada 
(outage) (outage) 

*Los puntos abajo dan detalles expl1cat1vos sobre requisitos de los parametros tabulados. 

a. LÍMITE DE EMISIÓN DE MATERIA PARTICULADA: 

1 

•• Requisitos áe· -.-
.· 

Frecuenda de 
registro de info'rmes 

infori:nación 

Registro Timestral 

Registro Timestral 

(i) El tenedor del permiso no causará ni permitirá la emisión de materia particulada en exceso 
de 0.3 lb/MMBtu de calor suplido para las unidades AGly AG2. [Regla406 del RCCA] 

(ii) El tenedor del permiso deberá realizar una prueba de funcionamiento a cada unidad 
durante el primer año de vigencia de este permiso usando el Método 5 que aparece en 40 
CRF Parte 60, Apéndice A, a fin de verificar que se cumple con la norma. [Regla 603 
(a)(3) del RCCA] 

(iii) El tenedor del permiso deberá someter a la JCA, con 30 días de anticipación a la prueba, 
un protocolo de muestreo detallado describiendo todo el equipo de prueba, los 
procedimientos y las medidas de Certeza de Calidad (QA, en inglés) a utilizarse. El 
protocolo debe ser específico para la prueba, la instalación, las condiciones operacionales 
y los parámetros que se medirán. [Regla 106 (C) del RCCA] 

(iv) El tenedor del penniso deberá someter una notificación escrita, con 15 días de anticipación 
a la fecha de muestreo, a fin de permitir que la JCA designe un observador. [Regla 106 
(D) del RCCA] 

(v) Someterá dos copias del infonne de los resultados del muestreo inicial bajo el Método 5 
dentro de 60 días de finalizar las pruebas. Este informe deberá contener la información 
requerida por la Regla 106(E) del RCCA. 

(vi) Según se especifica en la Regla 603(a)(4)(ii) del RCCA, el tenedor del penniso deberá 
conservar todos los expedientes de los datos de muestreo requeridos y la info1mación de 
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b. 

(i) 

apoyo por un período de 5 afias a partir de la fecha de la muestra, la medición, informe o 
aplicación de muestreo. 

LÍMITE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 

AEEPR Aguirre estará autorizado a quemar solo.fue/ oil no. 6 para operación normal, .fi1el 
oil no. 2 para el calentamiento y propano como combustible de ignición y apagado de las 
unidades AG 1 y AG2 según los siguientes límites: 

a. El tenedor del permiso no deberá exceder el límite de consumo de combustible 
total para.fi1el oil no. 6 de 488,229,840 galones para cualquier período de 12 meses 
consecutivos para las unidades AG 1 y AG2. El consumo de fue/ oil no. 6 para 
cualquier período de 12 meses consecutivos deberá calcularse sumando el 
consumo mensual de la unidad al consumo total de combustible de la unidad 
durante los 11 meses anteriores. 

/ 
/ ~ 

¡(~ 

b. El tenedor del permiso no deberá exceder el límite de consumo de combustible 
total de 19,018.44 galones de propano para cualquier período de 12 meses 
consecutivos solamente para la ignición y apagado de las unidades AG 1 y AG2. 
El consumo de propano para cualquier período de 12 meses consecutivos deberá 
calcularse sumando el consumo mensual de la w1idad al consumo total de 
combustible de la unidad durante los 11 meses ante1iores. 

c. El tenedor del permiso no deberá exceder el límite de consumo de combustible 
total para.fue/ oil no. 2 de 803,405.40 galones para cualquier período de 12 meses 
consecutivos para el calentamiento (warm up) solamente de las unidades AG 1 y 
AG2. El consumo de .fue/ oil no. 2 para cualquier período de 12 meses 
consecutivos deberá calcularse sumando el consumo mensual de la unidad al 
consumo total de combustible de la unidad durante los 11 meses anteriores. 

(ii) Las unidades AGl y AG2 no están autorizadas a quemar combustibles sólidos (por. ej. 
sustancias controladas, almohadillas y trapos absorbentes, desperdicios industriales, etc.). 

(iii) Los niveles del tanque de combustible deberán ser medidos mensualmente y la cantidad 
de combustible recibido deberá ser medida y anotada cada vez que el combustible sea 
recibido. Se determinará la cantidad de combustible consumido utilizando las mediciones 
en los niveles del tanque y la cantidad de combustible recibido durante ese mes. 

(iv) Según se especifica en la Regla 603(a)(4)(ii) del RCCA, el tenedor del permiso deberá 
retener todos los expedientes de los datos de muestreo requeridos y la información de 
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apoyo por un período de 5 años a partir de la fecha de la muestra, medida, informe o 
aplicación de muestreo. Estos incluirán un registro de los informes de consumo mensual 
y anual de combustible. 

(v) El tenedor del permiso deberá someter, con cada certificación anual de cumplimiento, un 
resumen anual de los informes indicando el contenido de combustible de cada caldera en 
té1minos de consumo mensual y anual. 

c. 

(i) 

LÍMITE DEL CONTENIDO DE AZUFRE: 

Para cumplir con Regla 403 del RCCA, el tenedor del permiso no deberá quemar o 
permitir el uso defuel oil no. 6 o más liviano (Más liviano significa sólofuel oil no. 2 para 
calentar las calderas.) en las unidades AG 1 y AG2, con un contenido de azufre que exceda 
el 0.50% por peso. [US v. PREPA, Consent Decree, Civil Action No. 93-2527 CCC] 

4q¿ I (ii) Solo se permitirá el uso de gas propano para la ignición y apagado de los quemadores de 
las unidades AG 1 y AG2. El tenedor del permiso no deberá quemar o permitir el uso de 
propano, en las dos unidades con un contenido de azufre que exceda el 0.0187% por peso. 

~(iii) 

(iv) 

(v) 

El tenedor del permiso, mantendrá el servicio de un contratista, o cualquier otra agencia 
certificada, deberá muestrear el combustible y/o verificar el contenido de azufre del recibo 
del suplidor o el recibo de cada entrega para transferir a los tanques de almacenan1iento 
de la instalación. El muestreo de combustible deberá incluir pero no limitarse a determinar 
el contenido de azufre en el combustible (% por peso). El cumplimiento con el estándar 
del contenido de azufre deberá determinarse usando los métodos establecidos en el ASTM 
4294. 

Antes de la combustión, el tenedor del permiso deberá analizar la composición de 
cualquier combustible mezclado después del recibo de la carga o embarque (shipment) de 
combustible (incluyendo pero no se limita a la mezcla debido a la adición (additions) a 
los tanques de reserva o mezclas de combustibles desde diferentes lugares de la 
instalación). El muestreo de combustible deberá incluirse pero no limitarse a detenninar 
el contenido de azufre (%por peso). Para el combustible propano, el tenedor del pem1iso 
deberá obtener del suplidor una certificación donde se establezca el contenido de azufre 
(% por peso) con cada recibo del mismo. 

Para las unidades AG 1 y AG2, el tenedor del permiso, deberá someter un informe mensual 
indicando en una base diaria el contenido de azufre (porciento por peso) en los 
combustibles quemados o consumidos en cada unidad durante el período de informe y la 
cantidad mensual de combustible quemado en cada unidad. Este informe será enviado a 
la Junta a la atención del Jefe de la División de Validación de Datos y Modelaje 
Matemático del Área de Calidad de Aire. Todos los info1mes mensuales deberán ser 
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enviados en o antes de los treinta (30) días siguientes al final de cada mes natural. [Regla 
410 de RCCA] 

(vi) De acuerdo con la Regla 603(a)(4)(i) del RCCA, el tenedor del permiso deberá retener los 
registros de monitoreo que incluyen: 

1. La fecha, lugar-según se define en el permiso-y hora del muestreo; 
11. La fecha(s) en que se realizaron los análisis; 
m. La compaf\ía o entidad que realizó dicho análisis; 
1v. Los métodos o técnicas analíticas utilizadas; 
v. Los resultados de dichos análisis; y 
vi. Las condiciones de operación al momento del muestreo o de la medición. 
v11. Para el combustible propano mantendrá la ce1iificación del suplidor. 

cfÍ/ (vii) De acuerdo con la Regla 603(a)( 4)(ii) del RCCA, el tenedor del permiso deberá retener 
todos los expedientes de los datos de muestreo requeridos y Ja información de apoyo por 
un período de cinco (5) años a pa1iir de la fecha de la muestra, la medición, informe o 
aplicación de muestreo. Estos incluyen los registros del contenido de azufre(% por peso) 
de los combustibles recibidos en la carga o embarque, y el contenido de azufre en los 
combustibles quemados. 

Vill" I 

11~ 
(viii) 

d. 

(i) 

(ii) 

El tenedor del permiso deberá someter, con cada ce1iificación semianual de cumplimiento, 
un resumen de los informes para ese año indicando el contenido de azufre (% por peso). 

LÍMITE DE OPACIDAD: 

De acuerdo con la Regla 403(A) del RCCA, el tenedor del permiso no deberá exceder el 
límite de opacidad de 20% (en promedio de 6 minutos), excepto para un periodo no mayor 
de cuatro (4) minutos en cualquier intervalo consecutivo de treinta (30) minutos cuando 
la opacidad no deberá exceder de 60%. 

El tenedor del permiso deberá calibrar, mantener y operar lo siguiente: 

(A) Un sistema de monitoreo continuo de opacidad (COMS, en inglés) para medir y 
registrar el porciento de opacidad en cada chimenea de las calderas y 

(B) Un sistema de monitoreo continuo de oxígeno (CEMS, en inglés) para medir y 
registrar el porcentaje de oxígeno en la corriente de escape de cada caldera. 

(iii) El tenedor del permiso deberá realizar lecturas bisemanales de cada punto de emisión 
(Unidades AG 1 y AG2) de acuerdo con el Método 9 de la Parte 60 del 40 CFR. Las 
lecturas deberán realizarse en el punto de mayor opacidad en la paiie del plumacho donde 
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el vapor de agua condensada no está presente. Si la opacidad es medida en cualquier 
momento con un resultado mayor de 20%, ya sea por el Método 9 de lecturas de emisiones 
visibles o el COMS, todas las acciones correctivas se adoptarán tan pronto como se 
observe la excedencia en el límite de opacidad en las unidades AG 1 y AG2. 

(iv) El tenedor del penniso deberá someter un info1me escrito de todos los excesos de 
emisiones para la Junta para cada trimestre natural (calendar quarter). Todos los infonnes 
trimestrales deberán tener el sello postal (postmarked) en o antes de 30 días después del 
final de cada trimestre, y deberán incluir la información especificada a continuación: 

(A) 

(B) 

(C) 

La magnitud del exceso de emisiones calculadas de acuerdo con la sección 
§60.13(h) del 40 CFR, cualquier factor (es) de conversión usado, y la fecha y la 
hora del inicio y término de cada periodo de tiempo de exceso de emisiones; 

La fecha y hora identificando cada período durante el cual el sistema de monitoreo 
continuo fue inoperante, excepto para cero y span checks, y la naturaleza de las 
reparaciones o ajustes; 

El/Los rango(s) de operación óptimo(s) para el porciento de oxígeno utilizado 
durante el trimestre con la fecha (s) en que los rangos que se hicieron efectivos; 

(D) Las lecturas del CEMS de oxígeno en el momento que la opacidad excedió el 20% 
(en promedio de 6 minutos); y 

(E) Un informe escrito de todas las medidas de oxígeno tomadas durante los estudios 
de optimización y verificación junto con las medidas de opacidad. 

(v) Dentro de los treinta (30) días al final de cada trimestre calendario, el tenedor del permiso 
deberá someter a la Junta todos los infmmes del Método 9 para las lecturas de las 
emisiones visibles tomadas durante el trimestre anterior. 

(vi) De acuerdo con la sección §60.7 del 40 CFR, el formulario del resumen del informe deberá 
contener la información y estar en el formato que se muestra en la Figura 1 de la sección 
§60.7(d) del 40 CFR, a menos que se especifique lo contrario por el Administrador. 

(A) Si la duración total de exceso de emisiones para el período de presentación de 
info1mes es menos del 1 % del tiempo de operación total para el período de 
presentación de informe y el tiempo que no funcionó (downtime) del COMS para 
el período de presentación de informe es menos del 5% del tiempo total de 
operación para el período de presentación de informe, el tenedor del permiso sólo 
someterá el formulario de resumen del informe y el informe de exceso de emisión 
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(vii) 

descrito en la sección §60.7(c) del 40 CFR no necesita ser sometido a menos que 
sea requerido por el Administrador. 

(B) Si la duración total del exceso de emisiones para el período de presentación de 
informes es igual o mayor del 1 % del tiempo de operación total para el período de 
presentación de informe y el tiempo que no funcionó (downtime) del COMS para 
el período de presentación de informe es igual o mayor del 5% del tiempo total de 
operación para el período de presentación de informe, el tenedor del permiso 
someterá el fomrnlario de resumen del informe y el informe de exceso de emisión 
descrito en la sección §60. 7(c) del 40 CFR. 

De acuerdo con la Regla 603(a)(4)(i) del RCCA, el tenedor del permiso deberá retener los 
registros de monitoreo de opacidad y oxígeno que incluyen: 

(A) 
(B) 
(C) 
(O) 
(E) 
(F) 

La fecha, lugar-según se define en el permiso-y hora del muestreo; 
La fecha(s) en que se realizaron los análisis; 
La compafiía o entidad que realizó dicho análisis; 
Los métodos o técnicas analíticas utilizadas; 
Los resultados de dichos análisis; y 
Las condiciones de operación al momento del muestreo o de la medición. 

(viii) De acuerdo con la Regla 603(a)( 4)(ii) del RCCA, el tenedor del pen11iso deberá retener 
todos los expedientes de los datos de muestreo requeridos y la información de apoyo por 
un período de cinco (5) afios a paiiir de la fecha de la muestra, la medición, informe o 
aplicación de muestreo. Esto incluye un info1111e de las lecturas de emisiones visibles por 
el Método 9, registros del COMS de opacidad y los registros del contenido de oxígeno 
CEMS. Los registros deberán contener la fecha y la hora de inspecciones, como la 
información a cerca de cualquier medida co!Tectiva realizada. 

e. LÍMITES DEL CONTENIDO DE ASFALTENO: 

(i) Para asegurar cumplimiento con la Regla 403 del RCCA y según el acuerdo del 3 de 
febrero de 1994 entre la Junta de Calidad Ambiental y la Autoridad de Energía Eléctrica, 
el tenedor del permiso no deberá quemar o permitir el uso de cualquier combustible, en 
cualquier equipo de quema de combustible, con el contenido de asfalteno que exceda 8% 
por peso. 

(ii) El tenedor del permiso, un contratista de servicio contratado por el tenedor del permiso, o 
cualquier otra agencia certificada, deberá muestrear el combustible y/o verificar el 
contenido de asfalten o del recibo/certificación del suplidor de combustible en cada recibo 
de combustible para transferir a los tanques de almacenamiento de la instalación. El 
muestreo de combustible deberá incluir pero no limitarse a determinar el contenido de 
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(iii) 

(iv) 

asfalteno en el combustible(% por peso), usando el método IP 143 o el método ASTM 
3279 para propósitos de cumplimiento. 

Antes de la combustión, el tenedor del permiso deberá analizar la compos1c10n de 
cualquier combustible mezclado después del recibo de la carga o embarque (shipment) de 
combustible (incluyendo pero no se limita a la mezcla debido a la adición (additions) a 
los tanques de reserva o mezclas de combustibles desde diferentes lugares de la 
instalación). El muestreo de combustible deberá incluirse pero no limitarse a determinar 
el contenido de asfalteno (%por peso). 

¿a1p / 
I 

Para las unidades AG 1 y AG2, AEEPR Aguírre deberá someter un informe trimestral 
indicando en una base diaria el contenido de asfalteno (porcíento por peso) en los 
combustibles quemados o consumidos en cada unidad durante el período de informe y la 
cantidad de combustible quemado en cada unidad. Este informe será enviado a la Junta a 
la atención del Jefe de la División de Validación de Datos y Modelaje Matemático del 
Área de Calidad de Aire. Todos los informes trimestrales deberán ser enviados en o antes 
de los treinta (30) días siguientes al final de cada trimestre calendario. {;(YYY1J 

(v) De acuerdo con la Regla 603(a)( 4)(i) del RCCA, el tenedor del permiso deberá retener los 
registros de monitoreo que incluyen: 

1. La fecha, lugar-según se define en el permiso-y hora del muestreo; 
n. La fecha(s) en que se realizaron los análisis; 
m. La compañía o entidad que realizó dicho análisis; 
1v. Los métodos o técnicas analíticas utilizadas; 
v. Los resultados de dichos análisis; y 
vi. Las condiciones de operación al momento del muestreo o de la medición. 

(vi) De acuerdo con la Regla 603(a)( 4)(íi) del RCCA, el tenedor del permiso deberá retener 
todos los expedientes de los datos de muestreo requeridos y la información de apoyo por 
un período de cinco (5) años a partir de la fecha de la muestra, la medición, informe o 
aplicación de muestreo. Esto incluye un registro del contenido de asfalteno (%por peso) 
en el combustible recibido y el contenido de asfalteno (% por peso )de los combustibles 
quemados. 

(vii) El tenedor del permiso deberá someter, con cada certificación anual de cumplimiento, un 
resumen de los informes parn ese año indicando el contenido de asfalteno (% por peso). 



AEEPR AGUIRRE POWER STATION 
SALINAS. PUERTO RICO 
PFE-TY-4911-63-0212-0244 
PÁGINA 24 DE 53 

f. 

(i) 

(ii) 

( iii) 

/ 
¡ 

r(l"~ 
/7 l) 

(iv) 

LÍMITE DEL CONTENIDO DE VANADIO: 

Para asegurar cumplimiento con la Regla 403, el tenedor del permiso no deberá quemar o 
pem1itir el uso de cualquier combustible, en cualquier equipo de quema de combustible, 
con el contenido de vanadio que exceda 150 ppmw. 

El tenedor del permiso, un contratista de servicio contratado por el tenedor del permiso, o 
cualquier otra agencia ce1iificada, deberá muestrear el combustible y/o verificar el 
contenido de vanadio del recibo/ce1iificación del suplidor de combustible en cada recibo 
de combutible para transferir a los tanques de almacenamiento de la instalación. El 
muestreo de combustible deberá incluir pero no limitarse a determinar el contenido de 
vanadio (ppmw), utilizando cualquier método ASTM Dl548, ASTM D5708 y/o ASTM 
D5863 (Método de Prueba A) para propósitos de cumplimiento. 

Antes de la combustión, el tenedor del permiso deberá analizar la compos1c10n de 
cualquier combustible mezclado después del recibo de la carga o embarque (shipment) 
(incluyendo pero no se limita a la mezcla debido a la adición (additions) a los tanques de 
reserva o mezclas de combustibles desde diferentes lugares de la instalación). El muestreo 
de combustible deberá incluirse pero no limitarse a determinar el contenido de vanadio 
(ppmw). 

Para las unidades AG 1 y AG2, el tenedor del permiso deberá someter un informe 
trimestral indicando en una base diaria el contenido de vanadio (ppmw) en los 
combustibles quemados o consumidos en cada unidad durante el período de informe y la 
cantidad mensual de combustible quemado en cada unidad. Este informe será enviado a 
la Junta a la atención del Jefe de la División de Validación de Datos y Modelaje 
Matemático del Área Calidad de Aire. Todos los informes trimestrales deberán ser 
enviados en o antes de los treinta (30) días siguientes al final de cada trimestre calendario. 

(v) De acuerdo con la Regla 603(a)(4)(i) del RCCA, el tenedor del permiso deberá retener los 
registros de monitoreo que incluyen: 

l. La fecha, lugar-según se define en el permiso-y hora del muestreo; 
ll. La fecha(s) en que se realizaron los análisis; 
lll. La compañía o entidad que realizó dicho análisis; 
iv. Los métodos o técnicas analíticas utilizadas; 
v. Los resultados de dichos análisis; y 
vi. Las condiciones de operación al momento del muestreo o de la medición. 

(vi) Según con la Regla 603(a)(4)(ii) del RCCA, el tenedor del permiso deberá retener todos 
los expedientes de los datos de muestreo requeridos y la información de apoyo por un 
período de cinco (5) años a paiiir de la fecha de la muestra, la medición, informe o 
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aplicación de muestreo. Esto incluye un registro del contenido de vanadio (ppmw) del 
recibo de combustible recibido y el contenido de vanadio (ppmw) de los combustibles 
quemados. 

(vii) El tenedor del permiso deberá someter, con cada certificación anual de cumplimiento, Ul1 

resumen de los informes para ese afio indicando el contenido de vanadio (ppmw). 

g. LAVADO CON AGUA (WATER WASHING) DURANTE INTERRUPCIÓN 
AMBIENTAL (ENVIRONMENTAL OUTAGE): 

Para asegurar cumplimiento con la Regla 403 del RCCA, el tenedor del permiso deberá 
lavar con agua las unidades AG 1 y AG2 no menos de Ul1a (1) vez cada dieciocho (18) 
meses. Según el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica, la JU11ta de Calidad 
Ambiental y la U .S. EPA, este requisito de permiso deberá ser revisado 
administrativamente para incluir el lavado con agua de las unidades AG 1 y AG2 no menos 
de una (!) vez cada veinticuatro (24) meses. El environmental outage deberá incluir la 
limpieza y el mantenimiento del gas-side de la caldera incluyendo el equipo sensitivo de 
combustión como los quemadores y el equipo de manejo de combustible fue/ oil que puede 
afectar el cumplimiento con la Regla 403 ó 404 del RCCA y pueden ser inspeccionados 
durante una intermpción planeada con mayor facilidad que durante la operación de la 
caldera. 

(ii) De acuerdo con la Regla 603 (a)(4)(i) del RCCA, el tenedor del permiso deberá retener los 
registros de monitoreo que incluyen: 

1. La fecha, lugar-según se define en el permiso-y hora del muestreo relacionada al 
lavado de agua; 

11. La fecha( s) en que se realizaron los lavados de agua; 
111. La compafüa o entidad que realizó el lavado de agua; 
1v. Los métodos o técnicas analíticas utilizadas; 
v. Los resultados del lavado de agua; y 
v1. Las condiciones de operación al momento del muestreo o de la medición o el 

lavado de agua. 

(iii) De acuerdo con la Regla 603(a)(4)(ii) del RCCA, el tenedor del permiso deberá retener 
todos los expedientes de los datos de muestreo requeridos y la información de apoyo por 
Ul1 período de cinco (5) afios a partir de la fecha de la muestra, la medición, infmme o 
aplicación de muestreo. Esto incluye Ul1 registro de lavados con agua que contiene las 
fechas y horas de lavado, así como la información sobre las medidas correctivas 
realizadas. 
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(ii) 

REQUISITOS PARA LOS ADIESRAMIENTOS: 

AEEPR Aguirre deberá asegurar que Jos empleados de AEEPR encargados de operar las 
unidades de emisión AG 1 y AG2 estén adiestrados apropiadamente en todas las 
operaciones de las unidades de emisión y deberá documentar el adiestramiento provisto. 

ESTÁNDARES NACIONALES DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES 
ATMOSFÉRICOS PELIGROSOS:COAL- AND OIL-FIRED ELECTRIC UTILITY 
STEAM GENERATING UNITS CONTENIDOS EN LA SUBPARTE UUUUU DE 
LA PARTE 63 DEL 40 CRF 

Las dos calderas (AG 1 y AG2) están afectadas por Jos reqms1tos aplicables de Jos 
Estándares Nacionales de Emisión de Contaminantes Atmosféricos Peligrosos:Coal- and 
Oil-Fired Electric Utility Steam Generaling Units contenidos en la Subparte UUUUU de 
Ja Parte 63 del 40 CRF, mejor conocida como Mercury and Air Toxics Standards (MATS). 
Las unidades afectadas deberán demostrar cumplimento con esta reglamentación y Jos 
requisitos que se describen en las condiciones bajo este inciso en o antes del 16 de abril 
de 2016, 

De acuerdo con Ja Sección 63.9991(a)(l) del 40 CRF, el tenedor del permiso deberá 
cumplir con cada límite de emisión y cada estándar de práctica de trabajo aplicable según 
se especifican en la Tabla 2, inciso 5 y en la Tabla 3, incisos 1, 3 y 4 de la Subpa1ie 
UUUUU de la Paiie 63 del 40 CRF para las unidades AG 1 y AG2. El tenedor del penniso 
deberá cumplir con Jos siguientes límites de emisión aplicables para las calderas existentes 
AGJ y AG2: 

a. Materia pa1iiculada filtrable (PM): 0.030 lb/MMBtu ó 0.30 lb/MWh5 

b. Ácido Clorhídrico (HCJ): 0.00020 lb/MMBtu ó 0.0020 lb/MWh 

c. Ácido Fluorhídrico (HF): 0.000060 lb/MMBtu ó 0.00050 lb/MWh 

d. De acuerdo con la sección 63.!0000(c)(2)(iv), si alguna de las unidades es designada 
en la subcategoría de uso limitado (limited-use liquid oil .fired subcolegory) según 
definido en Ja Sección 63 .10042 del 40 CRF, dicha unidad no estará sujeta a los límites 
de emisión establecidos en los incisos i.(ii)(a) al (c) de esta sección V(A) que 
provienen de la Tabla 2 de Ja Subpaiie UUUUU de Ja Paiie 63 del 40 CRF, pero deberá 
cumplir con Jos requisitos de prácticas de trabajo de rendimiento de tune-zui ele la 
Tabla 3, incisos 1, 3 y 4 de Ja Subpaiie UUUUU de la Parte 63 del 40 CRF. 

5Grosselec1ric ou!put. 
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(iii) Deberá cumplir con cada límite de operación aplicable según se especifica en la Tabla 4 
de esta subparte. [Sección 63.999l(a)(2) del 40 CRF] 

(iv) Deberá cumplir con los requisitos generales aplicables según se describen en la sección 
63 .10000 del 40 CRF. 

(v) Deberá cumplir con los requisitos de cumplimiento inicial aplicables según se especifican 
en la sección 63.10005 del 40 CRF. 

(vi) Deberá cumplir con los requisitos de cumplimiento inicial con los limites de emisiones y 
prácticas de trabajo aplicables según se especifican en la sección 63 .10011 del 40 CRF. 

(vii) El cumplimiento continuo se demostrará según sea aplicable y según lo especifican las 
secciones 63.10006, 63.10007, 63.10009, 63.10010, 63.10020, 63.10021, 63.10022 y 
63 .10023 del 40 CRF. 

~ /viii) 

~ 
( (ix) 

(x) 

(xi) 

El tenedor del permiso deberá cumplir con las notificaciones y los informes aplicables 
según se especifica en las secciones 63.10030, 63.10031, 63.10032 y 63.10033 del 40 
CRF. 

El tenedor del penniso cumplirá con las Disposiciones Generales de las secciones 63. l 
hasta la sección 63 .15 aplicables, las cuales se incluyen en la Tabla 9 de la Subparte 
UUUUU del 40 CRF. [Sección 63.10040 del 40 CRF] 

Si la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico solicita a la Agencia de Federal de 
Protección Ambiental una Orden Administrativa bajo la Sección l 13(a) de la Ley de Aire 
Limpio para extender a un quinto año la fecha de cumplimiento para la Subparte UUUUU 
de la Parte 63 del 40 CRF y si la misma es concedida, deberá someter una revisión a su 
permiso de operación Título V para incorporar las condiciones de la Orden Administrativa 
aprobando la Extensión de Cumplimiento en un término no mayor de 3 O días a partir de 
la emisión de la Orden Administrativa. La fecha límite para solicitar a la AP A la Orden 
Administrativa para la Extensión de Cumplimiento para MA TS es no más tarde de 180 
días6 de la fecha de cumplimiento de MATS. Deberá cumplir con todos los 
procedimientos y requisitos de información establecidos en el Memorando del Office of 
Enforcement and Compliance Assurance (OEACA Policy Memoramdum) del 16 de 
diciembre de 2011 de la AP A. 

Condiciones de Ja Extensión de la Fecha Cumplimiento [Resolución R-14-10]: Esta 
determinación es autorizada bajo la sección l 12(i)(3) de la Ley de Aire Limpio y la 
sección 63.6(i)(9) del40 CFR. Si la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico no 

6 O sea, en o antes del 18 de octubre de 2014 [Resolución R-14-1 O]. 
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cumple alguno de los términos y condiciones, o si no se realizan las actividades para 
lograr cumplimiento, esto podría resultar en la terminación de la extensión de 
cumplimiento, en parte o en su totalidad, de acuerdo con los procedimientos y 
requisitos establecidos en la sección 63.6(i)(l4) del 40 CFR. 

a. Esta extensión de la fecha de cumplimiento de MA TS es permitida para instalar 
el equipo necesario para establecer la quema de gas natural como combustible 
primario para las calderas AGl y AG2 en la instalación de AEEPR Aguirre. 
El combustible secundario será Bunker C. 

b. La Junta de Calidad Ambiental concede la extensión de la fecha de cumplimiento 
con el MA TS hasta un máximo de 1 afio, por lo que la fecha de cumplimiento 
expirará el 16 de abril de 2016. 

c. La AEEPR propuso el siguiente itinerario de cumplimiento: 

1 
r~fVVi\ 

11n · u 
/l 
/ 

Unidad Fecha para la cual 
de se planifica iniciar 

Emisión la construcción o el 

Fecha para la cual Fecha en que se 
construcción o el logrará el 
cambio en proceso cumplimiento 

· cambio en proceso será completado definitivo 

AGl Octubre 2014 Marzo 2015 1 16 de abril de 2016 

AG2 Mayo 2015 Octubre 2015 16 de abril de 2016 
1AEEPR anticipa que la construcción del tern1inal de gas natural conocido con10 Agui1Te 
Ojfshore GosPor1 (A OGP) comenzará en octubre de 2014 y terminará en octubre de 2015. 

d. Si no logra cumplir la actividad (entiéndase, inicio de construcción, completar 
la construcción, construcción del AOGP, etc.) para la fecha propuesta en el 
itinerario, la AEEPR deberá someter un Infom1e de Desviación donde explique 
en detalle las razones por las cuales la actividad no ha sido lograda para la fecha 
propuesta y un itinerario revisado para lograr el cumplimiento con la fecha 
extendida del 16 de abril de 2016. La JCA no podrá extender más allá del 16 de 
abril de 2016 la fecha de cumplimiento con MATS. Los Informes de Desviación 
deberán someterse a la Junta no más tarde de 15 días posteriores a la fecha no 
cumplida. 

e. La AEEPR deberá mantener un registro de todas las actividades específicas 
realizadas y que estén relacionadas con las fechas propuestas para revisión del 
personal técnico de la Junta. 

f. Todos los informes y notificaciones deberán enviarse a la atención del Gerente 
del Área de Calidad Aire al P.O. Box 11488, San Juan, P.R. 0091 O. 
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k. 

(A) 

l. 

g. Esta aprobación de la extensión de cumplimiento con el MA TS no implica una 
aprobación de penniso de construcción, ni exime a la AEEPR de obtener los 
pennisos aplicables para las actividades y fuentes de emisión cubiertas en esta 
aprobación de la extensión de cumplimiento con el MATS. Es responsabilidad 
de la AEEPR asegurar el cumplimiento con la obtención de todos los permisos 
necesarios para realizar las acciones o actividades necesarias para lograr 
cumplimiento para la fecha extendida aprobada. 

h. Una vez seleccionados los suplidores o contratistas, los diagramas y 
especificaciones del manufacturero deberán ser entregados a la Junta para que 
fom1e parte de la solicitud de permiso de construcción. De haber alguna 
información confidencial, deberá tramitar la misma de acuerdo con los 
procedimientos de info1mación confidencial de la Juntade Gobierno delaJuntade 
Calidad Ambiental. 

1. Su solicitud de extensión sometida el 17 de enero de 2014 y la información sometida 
con fecha del 28 de febrero de 2014 forman parte de esta autorización (Ver 
Anejo e del penniso). 

REQUISITOS ADICIONALES DE MONITOREO PARA AGl Y AG2 

Los siguientes requisitos de monitoreo aplican a las unidades AG 1 y AG2 (en adelante 
unidad generatriz). 

Optimización 

a. AEEPR AguinTe deberá establecer y mantener los rangos óptimos operacionales 
para asegurar el cumplimiento con la Regla 403 del RCCA. El tenedor del pemüso 
deberá reexaminar y revisar dichos rangos según sea necesario dependiendo de las 
condiciones operacionales de las calderas. Los rangos operacionales óptimos 
deberán establecerse a cargas fijas (50%, 75% y 100% razón continua máxima), 
control de frecuencia y sootblowing modes para los siguientes parámetros: 

(1) niveles mínimos y máximos de porciento de oxígeno; 

(2) temperatura promedio del average cold end air heater, grados FalTienheit 
inínirnos; 

(3) diferencial de presión steam-to-oil del atomizador, psid7 mínimo 

7 psid, libra por pulgada cuadrada) diferencial 
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b. 

(4) pres1on de vapor (sootblower header steam pressure), psig8 mínimo 
(durante soorblowing solamente); y 

(5) viscosidad del combustible en el header del quemador, SSU9 máximo. 

El tenedor del pe1111iso deberá mantener los rangos óptimos operacionales 
establecidos y no deberá operar cualquier unidad generatriz fuera de los rangos de 
operaciones óptimos establecidos para cualquiera de los parámetros establecidos 
aniba en el párrafo l .a. Los requisitos de este párrafo no deberán aplicar durante 
los siguientes períodos: 

(!) períodos de inicio o cese de operaciones (cargas menores del 50%) para los 
cuales los rangos de operación no aplican; o 

(2) períodos de mal funcionamiento 10
; o 

(3) durante cualquier período, según sea necesario pero que no exceda quince 
( 15) minutos, en el cual AEEPR Aguirrre esté poniendo o sacando de 
operación el proceso de burner e/evation de acuerdo con las mejores 
prácticas. 

c. Dentro de veinticuatro (24) horas desde el comienzo del período de mal 
funcionamiento, la AEEPR Aguin-re deberá evaluar si la operación de la unidad 
generatriz afectada dentro de los rangos operacionales óptimos previamente 
establecidos es apropiada para el período de malfuncionamiento. Si AEEPR 
Aguirrre detem1ina que la operación de la unidad generatriz afectada dentro de los 
rangos operacionales óptimos previamente establecidos es inapropiada, no más 
tarde de 120 horas desde el comienzo del periodo de malfuncionamiento, AEEPR 
Aguirrre deberá modificar los rangos operacionales óptimos previamente 
establecidos y mantener cualquier rango óptimo operacional modificado por la 
duración del período de malfuncionamiento. 

8 psig, libra por pulgada cuadrada, 111anó1netro 
9 SSU, Segundo Saybolt Universal 
10 Mal funcionan1iento significa cualquier falla súbita, poco frecuente y que no pueda evitarse de 1nodo razonable del 
control de la contan1inación at1nosférica y del equipo de n1onitorización, del equipo de proceso o de un proceso para 
operar de una forn1a norn1al o usual que ocasione, o tenga el potencial de ocasionar, que se sobrepasen los lí111ites de 
en1isión de la norn1a aplicable. Las fallas ocasionadas en pa1ie por el 1nanteni1niento deficiente o la operación 
descuidada no son nial funcionamiento. 
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2. Monitoreo Continuo 

a. La AEEPR Aguirrre deberá instalar, reparar, reemplazar, calibrar y probar, de 
acuerdo con la tabla provista abajo y/o las recomendaciones del manufacturero, 
los siguientes monitores: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

continuo de oxígeno; 

temperaturas promedio cold end de los calentadores de aire; 

diferencial de presión a través de los calentadores de aire; 

diferencial de presión del atomizador vapor/fue! oil en el header de los 
quemadores; 

~ / 

r('?r6 
(5) presión del vapor del sootblower en el header; 

/1 
l 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

viscosidad del combustible; 

presión de la caldera; 

razones de flujo de combustible; 

potencia bruta en kilowatts; 

temperatura de entrada del agua de alimentación en el economizador; y 

monitores de opacidad (después de la instalación según se trata en el 
párrafo 3). 

b. La AEEPR Aguirrre deberá medir, promediar, registrar, calibrar y conducir 
pruebas de certeza de calidad para los monitores requeridos aniba de acuerdo con 
la tabla abajo. Tales actividades deberán ser realizadas en una forma consistente 
con las prácticas reconocidas de la industria generatriz de electricidad y los 
estándares que incluyan las recomendaciones del manufacturero y los 
procedimientos estándares de ingeniería. 
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Requisitos de Monitoreo Continuo 

Monitor 

Oxígeno 

Opacidad 

Ten1peraturas 
pron1edio cold end 
del calentador de aire 
Diferencial de 
presión a través de 
los calentadores de 

?tJ.-f ¡ aire 

1 
r('ifi'[ 1 Presión diferencial 

(l ' aton1izadora de 
vapor I fue! oi! en el 
header del que111ador 
Presión de vapor 
soofb/o)ver 

Viscosidad del 
con1bustible 
Presión de la caldera 

Razón de fiujo de 
con1bustible 
Potencia bruta 

Ten1peratura de 
entrada del agua de 
alin1entación del 
econon1izador 

Frecuencia de la 
medición 

Continua111ente pero 

1 

no 111enos frecuente 
que cada 15 
segundos 
Continuan1ente pero 
no n1enos frecuente 
que cada 10 
segundos 

Continuan1ente 

Continuan1ente 

Continua111ente 

Continua111ente 
Electrónica 

por ¡ 
Continua1nente 

Continuan1ente 

Continuan1ente 

Continuan1ente 

Continuan1ente 

Frecuencia del Frecuencia de 
promedio registro 

6 rninutos Pro1nedio de 12 
n1inutos 

6 1ninutos Pron1edio de 6 
n1inutos y 10 
segundos 

Ninguna Por hora 

Ninguna Por hora 

Ninguna Por hora 

Ninguna Ninguna 

Ninguna Por hora 

Ninguna Por hora 

Ninguna Continua111ente 

Ninguna Continua1nente 

Ninguna Por hora 

Certeza de 
calidad 

Según el 40 CRF 
Parte 60, Apéndice F 

Según e 140 CRF Part 
51, Apéndice M, 
Método 203 

Anualn1ente según el 
OPM 11 

Anual111ente según el 
OPM 

Anual111ente según el 
OPM 

Anual111ente según el 
OPM 
Anualn1ente según el 
OPM 
Anualn1ente según el 
OPM 
Anualn1ente según el 
OPM 
Anualn1ente según 
el OPM 

1 Anualrnente según el 
OPM 

c, La AEEPR Aguírn:e deberá calibrar, operar, probar el funcionamiento y llevar a 
cabo procedimientos de certeza de calidad para cada monitor de oxígeno de 
acuerdo con el 40 CRF Paiie 60, Apéndice F. 

11 OPM son las siglas en inglés para Operaciones y Mantenin1iento Preventivo (Operations and Preventive 
/\lfaintenance) que requiere el pá1i-afo 6 de esta parte. 



AEEPR AGU!RRE POWER STA TION 
SALINAS, PUERTO RICO 
PFE-TV-4911-63-0212-0244 
PÁGINA 33 DE 53 

d. Dentro de sesenta ( 60) días despnés de la fecha de efectivida de este permiso, 
AEEPR Agnirrre deberá probar el funcionamiento de cada monitor de opacidad 
de acuerdo con el 40 CRF Parte 60, Apéndice B, Especificaciones de 
funcionamiento l. Una vez completada la prueba de funcionamiento, AEEPR 
Aguirre deberá calibrar y operar cada monitor de opacidad de acuerdo con el 40 
CRF Parte 51, Apéndice M, Método 203. 

e. 

f. 

g. 

En adición, siguiente a la prueba de funcionamiento y calibración, realizadas de 
acuerdo con el párrafo 2.d arriba, AEEPR Aguirrre deberá realizar evaluaciones 
de certeza de calidad progresivamente para cada monitor de opacidad, de acuerdo 
con el 40 CRF Parte 51, Apéndice M, Método 203. 

Para los monitores requeridos en los pánafos 2.a (2) hasta 2.a (11) aniba, la 
AEEPR Aguirrre deberá asegurar periódicamente los drifts en cero y span no 
excedan 3% del límite superior del rango óptimo de operación. 

AEEPR Aguinre deberá: 

(1) para los datos generados por los monitores identificados en el párrafo 2.a. 
arriba, observar los datos de monitoreo generados para asegurar que los 
rangos óptimos de operación son mantenidos para asegurar el 
cumplimiento con el límite de opacidad; 

(2) calcular, en una base mensual, la razón de calor para cada unidad generatriz 
(Btu/kilowatts hora); 

(2) mientras sootblowing, comparar los datos de la pres10n de vapor 
sootblowing con el rango óptimo operacional para sootblowing; y 

( 4) como mínimo, instalar alannas en los cuartos de control de los monitores 
listados arriba en los subpárrafos 2.a.(1 ), ( 4) y (7), e instalar, en los cuartos 
de control, alarmas para los monitores de opacidad de acuerdo con el 
pánafo 3 de esta Paiie. Estas alarmas deberán alertar al operador cuando 
la unidad generatriz esté operando fuera de los rangos óptimos 
operacionales establecidos. Con respecto al monitor listado arriba en el 
pánafo 2.a(l O), AEEPR Aguirre deberá asegurar que cada unidad 
generatriz esté equipada, como mínimo, con una alam1a que deberá 
notificar al operador cuando la temperatura del agua de alimentación a la 
entrada del economizador esté por debajo del rango de temperaturas 
óptimas. 
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3. Instalación de monitores de opacidad 

a. AEEPR Aguirrre deberá instalar monitores de opacidad nuevos o utilizar los 
existentes en las chimeneas de cada caldera y operar y realizar pruebas de 
funcionamiento y calibraciones de tales monitores de acuerdo con los pá11"afos 2 
y 6 de esta Paiie para asegurar la operación a largo plazo de cada caldera en 
cumplimiento con la Regla 403 del RCCA. 

b. Una vez completada la instalación de un monitor de opacidad, AEEPR Aguirrre 
deberá instalar una alarma para tal monitor en el cuarto de control de ese monitor. 

4. Calidad del combustible 

~ 

rr·1rf(lrrvoD 

a. AEEPR Aguirrre deberá muestrear y analizar los siguientes parámetros del 
combustible de acuerdo con el método de análisis establecido abajo. Todos las 
demás muestreos y análisis requeridos deberán ser realizados de acuerdo con los 
métodos de la ASTM o la IP. 

(!) asfaltenos: IP 143 o ASTM 3279; 

(2) azufre: ASTM4294; 

(3) vanadio: ASTM 01548; ASTM 05708 y/o ASTM 0563 y 

(4) viscosidad: ASTM 0445 o ASTM 088. 

b. Antes del recibo (descarga) de cualquier cargamento de combustible, AEEPR 
Aguirrre deberá recibir del suplidor de combustible un análisis de laboratorio 
ce1iificado del combustible a ser entregado para los siguientes parámetros: 

(1) contenido bruto de calor, Btu/lb; 

(2) gravedad API; 

(3) viscosidad (Saybolt @122ºF); 

(4) asfaltenos, wt % (%por peso); 

(5) azufre, wt % (% por peso); 

(6) vanadio, ppmw; 
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c. 

d. 

(7) sodio más potasio, ppmw; 

(8) calcio, ppmw; 

(9) ceniza, wt % (%por peso); 

(1 O) sólidos filtrables y agua, wt % (% por peso); y 

(11) temperatura de fluidez crítica, ºF. 

Antes de la combustión, AEEPR Aguirrre deberá muestrear y analizar la 
composición de cualquier combustible mezclado después del recibo del 
cargamento (incluyendo, pero sin limitarse a la mezcla debido a adiciones a los 
tanques de reserva o mezclado de combustible de varias plantas de energía) para 
asfaltenos, azufre, vanadio y viscosidad, de acuerdo con el párrafo 4.a arriba. 

Cualquier análisis realizado de acuerdo con el pán·afo 4.c. arriba deberá ser 
certificado por tanto un supervisor de laboratorio y el químico que realizó tales 
análisis (la ce1iificación la podrá hacer una persona cuando el supervisor del 
laboratorio sea también el químico que realizó los análisis). 

e. AEEPR Aguürre deberá proveer taps para muestreos antes de cada calentador de 
aceite en cada unidad generatriz. 

5. Inventario de Piezas de Repuesto 

a. AEEPR Aguürre deberá mantener un inventario de piezas de repuesto de los 
componentes hardware para cada unidad generatriz para asegurar que las 
reparaciones y reemplazos de los componentes hardware sean realizadas con la 
menor interrupción posible a la operación de cada unidad generatriz. 

b. AEEPR Aguirrre deberá documentar todas las compras de hardware y 
reabastecimiento del inventario. 

6. Operaciones y mantenimiento preventivo 

a. Las operaciones adecuadas y el mantenimiento preventivo deberá incluir, por lo 
menos, los siguientes elementos: 

(1) listas de cotejo de operaciones y de. mantenimiento preventivo para cada 
unidad generatriz con itinerarios para inspecciones; 
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.yvr"'l) 

b. 

(2) actividades de operaciones y mantenimiento preventivo relacionado con 
los componentes hardware que afectan o potencialmente afectan el 
cumplimiento con la Regla 403 del RCCA, incluyendo pero sin limitarse a 
todos los monitores requeridos arriba en el párrafo 2; 

(3) lecturas de emisiones visibles; y 

( 4) manuales de operación para la instalación de AEEPR Aguirrre. 

AEEPR Aguirne deberá realizar las actividades de operación y mantenimiento 
preventivo listadas abajo para que asegurara que cada unidad generatriz alcance y 
mantenga cumplimiento con la Regla 403 del RCCA: 

(1) operar cada unidad generatriz dentro de los rangos óptimos operacionales 
establecidos; no deberá requerírsele operar cada unidad generatriz dentro 
de los rangos óptimos operacionales establecidos durante los periodos de 
inicio, cese de operaciones (cargas menores de 50%) o mal 
funcionamientos o durante cualquier período, según sea necesario pero no 
excedan de quince (15) minutos, en el cual AEEPR Aguirrre este en el 
proceso de poner o sacar de servicio el burner elevation de acuerdo con las 
mejores prácticas; 

(2) responder y documentar la respuesta del operador a los datos y los análisis 
generados de acuerdo con el monitoreo continuo al que se hace referencia 
en el párrafo 2, 

(3) implementar inspecciones de acuerdo con las listas de cotejo para 
dete1111inar si cada unidad generatriz está funcionando apropiadamente; 

(4) monitorear y registrar la frecuencia de water-washing de cada caldera 
(caldera y superficies back passage ); 

(5) monitorear y registrar la frecuencia de lavado a vapor de Jos tubos de cada 
unidad generatriz; 

(6) monitorear y registrar la frecuencia del lavado de las puntas e inyectores 
de los quemadores; 

(7) determinar las deficiencias, incluyendo inspeccionar las alarmas y, cuando 
sea necesario, reparar las alarmas dentro de dos días laborables; y 
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(8) documentar cualquier deficiencia descubie1ias, analizar y documentar las 
deficiencias, y documentar los pasos tomados para conegir cualquier 
deficiencia. 

c. En adición a monitorear las emisiones con los COMS, AEEPR AguinTe deberá 
realizar pruebas de emisiones visibles una vez cada dos semanas de acuerdo con 
los requisitos listados abajo: 

(1) 

(2) 

(3) 

las lecturas de emisiones visibles deberán realizarse por lectores de 
emisiones visibles certificados de acuerdo con el Método 9 del 40 CRF 
Parte 60, Apéndice A (Método 9), por un mínimo de seis minutos; 

todas las lectura de emisiones visibles deberán ser registradas de acuerdo 
con el Método 9; y 

cuando un lector de emisiones visibles de AEEPR registre, de acuerdo con 
el Método 9, un nivel de opacidad promedio mayor del 20% de opacidad 
por un período igual o mayor de seis ( 6) minutos, AEEPR Aguüne deberá 
revisar las condiciones operacionales de la unidad generatriz pertinente y 
documentar la causa de cualesquiera emisiones con tal opacidad elevada, 
conegir cualquier deficiencia y documentar los pasos tomados para 
conegir cualquier deficiencia. 

d. AEEPR Aguim·e deberá asegurar que los empleados de AEEPR están adiestrados 
apropiadamente en todas las operaciones de las unidades de emisión y deberá 
documentar el adiestra.miento provisto. 

B. Escenario normal de operación: CCl-1, CCl-2, CCl-3, CCl-4, CC2-1, CC2-2, CC2-
3, CC2-4 (turbinas de ciclo combinado), AGGT2-1 y AGGT2-2 (turbinas de gas) 

La siguiente tabla contiene un resumen de los requisitos aplicables, así como los métodos 
de prueba, para las unidades de emisión: CCl-1, CCl-2, CCl-3, CCI-4, CC2-l, CC2-2, 
CC2-3, CC2-4, AGGT2-l y AGGT2-2identificadas en la Sección II de este pe1miso. Las 
condiciones de penniso incluyen requisitos aplicables adicionales . 

.. · . . .. 
Condidón Parámetro Yalcir Unia·aaes M'étodo de FreC:uenciil R'eq.uisit6S de Frecuencia 

Prueba del método registro de de informes 
. . · . . .· . .... ·· infórmación 

Línlite de Materia 0.3 Libras/l'v1MBtu Tipo de Mensual Registro tipo de Sen1ianua! 
emisión de particulada combustible y combustible y 
materia cálculos de cálculos de 
particulada emisión AP- emisión 

42 
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Condici6n Panímei'ro Valor 

Límite de Emisiones 20 
Emisiones visibles 
visibles 

Limite del Conlcnido de 0.5 
contenido de azufre 
azufre 

Límite de Fue! oil 110. 2 354,482.160 
consumo do 
combustible 

llnidades 

Porcentaje 
(Promedio de 6 
rninu!os) 

Porcentaje por 
peso 

Galones por ailo 

!Vlétodo de Frecuencia 
pruch:l del método 

Mélodo 9 Una vez 
durante el 
primer año 
de vigencia 
del permiso. 

Inspección de Cada dos (2) 
emisiones sem<J.nas 
visibles 

Muestra de Dinria 

combustible 

A11Rlisís del Con cada 
suplidor de recibo 
combustible 

Consumo Diario 

a. LÍMITE DE EMISIÓN DE MATERIA PARTICULADA: 

Requisitos de Frecuencia 
registro de de informes 
información 

Resultíldos de Scmianual 
la prueba 

Registro Scrni<lnual 

Registro de Mcns1ml 
porcccntaje de 
azufre 

Registro diario 
del contenido 
de azufre del 
combustible 

Registro Mensual 

(i) El tenedor del permiso no causará ni pem1itirá la emisión de materia particulada en exceso 
de 0.3 lb/MMBtu de calor suplido proveniente delas unidades de emisión CCl-1, CCl-2, 
CCl-3, CCl-4, CC2-l, CC2-2, CC2-3, CC2-4, AGGT2-l y AGGT2-2. [Regla 406 del 
RCCA] 

(ii) AEEPR Aguirre calculará las emisiones de materia particulada mensualmente utilizando 
los factores de emisión aplicables a la unidad del AP-42 y la razón promedio de calor 
suplido por el combustible. 

(iii) AEEPR Aguine deberá, además, mantener en la instalación un infom1e mensual del tipo 
de combustible utilizado. Copia de dichos informes deberán ser sometidos cada seis 
meses junto con los informes semianuales requeridos en la condición 14 de la Sección III 
de este pe1111iso. 

(iv) Según se especifica en la Regla 603(a)(4)(ii) del RCCA, el tenedor del pe1111iso deberá 
conservar todos los expedientes de los datos de muestreo requeridos y la información de 
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b. 

(i) 

(ii) 

/ 
~/ 
(~4 
' (iii) 

apoyo por un período de 5 años a partir de la fecha de la muestra, la medición, info1me o 
aplicación de muestreo. 

LÍMITE DE EMISIONES VISIBLES: 

El tenedor del permiso no deberá exceder el límite de opacidad de 20% en promedio de 6 
minutos para las unidadesCCI-1, CCI-2, CCI-3, CCI-4, CC2-l, CC2-2, CC2-3, CC2-4, 
AGGT2-l y AGGT2-2. Sin embargo, el tenedor del permiso podrá emitir a la atmósfera 
emisiones visibles con u11a opacidad hasta 60% por w1 período no mayor de cuatro ( 4) 
minutos dentro de cualquier intervalo consecutivo de 30 minutos. [Regla 403(A) del 
RCCA] 

Debido a que no es viable instalar un sistema continuo de monitoreo de opacidad (COMS, 
en inglés) en estas turbinas, como método de prueba alterno, la AEE contratará a un lector 
de opacidad independiente, certificado por una escuela aprobada o avalada por la APA o 
la Junta para realizar una(!) lectura de opacidad en cada turbina en confo1midad con el 
Método 9 descrito en el Apéndice A del 40 CFR 60 durante el primer año de vigencia del 
pe1miso. La turbina aplicable deberán estar en operación al momento de realizársele las 
lecturas de opacidad. 

La AEEPR Aguirre llevará a cabo inspecciones visuales de opacidad cada dos (2) semanas 
durante las horas del día mediante la utilización de un lector de emisiones visibles 
certificado por un programa avalado por la APA o la Junta. Cuando el lector certificado 
establezca que se está excediendo el límite de opacidad según la Regla 403 del RCCA, 
AEEPR Aguirre verificará que el equipo causante de las emisiones visibles esté operando 
de acuerdo con las especificaciones del manufacturero y las condiciones del penniso. Si 
no está operando adecuadamente, AEEPR Aguirre tomará acciones correctivas para 
eliminar el exceso de opacidad inmediatamente y documentará la causa de emisiones con 
tal opacidad elevada, corregirá cualquier deficiencia y documentará los pasos tomados 
para corregir cualquier deficiencia. AEEPR Aguirre deberá realizar pruebas de emisiones 
visibles cada dos semanas de acuerdo con los requisitos listados abajo: 

(A) Las lecturas de emisiones visibles deberán realizarse de acuerdo con el Método 9 
del 40 CRF Parte 60, Apéndice A, por un mínimo de seis minutos. Los lectores 
de emisiones visibles deberán estar certificados según el Método 9 por una escuela 
aprobada por la AP A o la Junta. 

(B) Todas las lecturas de emisiones visibles deberán ser registradas de acuerdo con el 
Método 9. 

(C) Si el día en que corresponde tomar la lectura, la unidad no está en operación o no 
se cumple con las condiciones del Método 9, deberá documentarlo en el registro 
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(iv) 

de lecturas e informarlo en el resumen de emisiones visibles a ser sometido a la 
Junta junto con los informes semianuales requeridos en este permiso. Las 
próximas lecturas deberán realizarse cada dos semanas. 

(D) AEEPR Aguirre deberá someter un resumen de las lecturas de emisiones visibles 
junto con los informes semianuales requeridos en este permiso. Este informe 
deberá incluir un resumen de los resultados de las lecturas y la hora de comienzo 
y terminación y las fechas en que se realizó la lectura de emisiones visibles. El 
informe deberá también incluir el número total de lecturas de emisiones visibles 
realizadas en ese periodo para las unidades sujetas a este requisito. AEEPR 
Aguirre retendrá una copia del informe de la lectura de emisiones visibles que 
incluya fecha y hora de la lectura por al menos 5 años, en cumplimiento con la 
Regla 603(a)(4)(ii) del RCCA. 

AEEPR Aguirre deberá someter a la Junta por lo menos 30 días previos a la lectura de 
opacidad inicial una copia del formato a ser utilizado para registrar las lecturas de 
emisiones visibles. 

i{",,_l (v) 
¡'! . V 

Notificará por escrito a la Junta 15 días antes de realizar el muestreo inicial bajo el Método 
9 para pennitirle a la Junta la oportunidad de tener un observador presente. [Regla 106(D) 
del RCCA] ni'! 

(vi) Someterá dos (2) copias del infonne de los resultados del muestreo inicial bajo el Método 
9 dentro de 60 días de finalizar las pruebas. Este informe tendrá la información reque1ida 
por la Regla 106(E) del RCCA. Los requisitos de las lecturas subsiguientes se someterán 
en el resumen de lecturas que se radicará con el infonne semianual requerido en este 
penmso. 

c. LÍMITE DEL CONTENIDO DE AZUFRE: 

(i) El tenedor del permiso no deberá quemar o permitir el uso de cualquier combustible con 
un contenido de azufre que exceda 0.5% por peso en las unidades CCl-1, CC!-2, CCl-3, 
CCl-4, CC2-1, CC2-2, CC2-3, CC2-4, AGGT2-1 y AGGT2-2. [Regla 410 del RCCA] 

(ii) El tenedor del penniso deberá conservar una copia de la ce1iificación del suplidor de 
combustible en la que se indique el contenido de azufre a fin de demostrar que se cumple 
con el requisito de mantener un registro diario del contenido de azufre en elfúel oil no. 2. 
AEEPR Aguirre deberá obtener un análisis del contenido de azufre con cada recibo de 
combustible en la instalación para transferir a los tanques de almacenamiento de la 
instalación proveniente de cualquier otra fuente para ve1ificar el contenido de azufre. La 
muestra de combustible deberá incluir, pero sin limitarse a, la determinación del contenido 
de azufre del combustible (% por peso). 
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(iii) 

(iv) 

El tenedor del permiso deberá someter a la JCA un informe mensual en el que indique el 
consumo diario de combustible y el contenido de azufre, por peso, del combustible 
consumido en las diez (1 O) turbinas de quema de combustible. Este infonne deberá 
someterse a la Junta en los primeros 30 días del siguiente mes para el cual el informe es 
representativo. El informe deberá dirigirse al Jefe de la División de Validación de Datos 
y Modelaje Matemático del Área Calidad de Aire de la Junta y mantenerse disponible en 
todo momento en la instalación para revisión por la JCA y la AP A. [Regla 41 O del RCCA] 

Según se especifica en la Regla 603(a)(4)(ii) del RCCA, el tenedor del penniso deberá 
conservar todos los expedientes de datos de muestreo requeridos y la información de 
apoyo por un período de 5 años a partir de la fecha de la muestra, medida, informe o 
aplicación de muestreo. Estos incluyen un registro de los resultados de las muestras de 
combustible, los informes mensuales de consumo de combustible y el contenido de azufre 
del combustible quemado. 

fJl2{ /Cv) 
('fY"\Í_ 

El tenedor del permiso deberá someter, con cada certificación anual de cumplimiento, un 
resumen de los infonnes para ese año indicando el contenido de azufre por peso para los 
combustibles consumidos mensualmente. nr¡ u 

(1 d. 

(i) 

(ii) 

LÍMITE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 

El tenedor del permiso no deberá exceder el límite de consumo total delfuel oil no. 2 de 
354,482,160 galones en cualquier período de doce (12) meses consecutivos para las 
unidades CCI-1, CCI-2, CCI-3, CCI-4, CC2-l, CC2-2, CC2-3, CC2-4, AGGT2-l y 
AGGT2-2. El consumo de combustible para cualquier período de doce (12) meses 
consecutivos deberá calcularse sumando el consumo mensual de la unidad al consumo 
total de combustible de la unidad durante los 11 meses anteriores. 

Los niveles del tanque de combustible deberán ser medidos mensualmente y la cantidad 
de combustible recibido deberá ser medida y anotada cada vez que el combustible sea 
recibido. Se determinará la cantidad de combustible consumido utilizando las mediciones 
en los niveles del tanque y la cantidad de combustible recibido durante ese mes. 

(iii) Según se especifica en la Regla 603(a)(4)(ii) del RCCA, el tenedor del permiso deberá 
retener todos los expedientes de muestreo requeridos y la info1rnación de apoyo por un 
período de 5 años a partir de la fecha de la muestra, la medida,informe o aplicación de 
muestreo. Estos incluirán un registro de los informes de consumo mensual y anual de 
combustible. 
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(iv) El tenedor del pe1111iso deberá someter, con cada certificación anual de cumplimiento, un 
resumen anual de los informes indicando el contenido de combustible de cada turbina en 
términos de consumo mensual y anual. 

c. NORMAS NACIONALES DE EMISIONES DE CONTAMINANTES 
ATMOSFÉRICOS PELIGROSOS PARA TURBINAS DE COMBUSTIÓN 
CONTENIDAS EN EL 40 CRF PARTE 63, SUBPARTE YYYY 

(i) Cualquier fuente existente, nueva o reconstruida que posea u opere turbinas estacionarias 
de combustión está sujeta a las Normas Nacionales de Emisiones de Contaminantes 
Atmosféricos Peligrosos para turbinas de combustión contenidas en el 40 CRF Parte 63, 
Subparte YYYY. 

a. 

b. 

De acuerdo con la sección 63.6090 del 40 CRF, las turbinas de combustión 
estacionarias existentes en todas las subcategorías no tienen que cumplir con los 
requisitos de esta Subparte YYYY o de la Subparte A de la Parte 63 del 40 CRF. 
No es necesaria la notificación inicial para ninguna turbina de combustión interna 
estacionaria existente, aún si una turbina nueva o reconstruida en la misma categoría 
requeriría una notificación inicial. 

Si una de las turbinas fue reconstruida según la definición de reconstrucción de la 
sección 63.2 Subpmie A de la Pa1ie 63 y si la reconstrucción comenzó o comenzará 
después del 14 de enero de 2003, dicha unidad deberá cumplir con los requisitos 
aplicables esta Subpa1ie YYYY. 

C. DI, D2, D3, D4, R5, R6, LDRl y LDR2 - Tanques de Almacenamiento o Servicio de 
Diésel 

Condición Parámetro Valor Unidades Método Frecuencia Requisitos de Frecuencia 
de del l\1étodo Expedientes de Informes 

Prueba 

DI 78,840.000 

D2 78.840.000 

Limite de D3 78,840.000 Semianual 

1hro11ghp11r Registro 
(Ver 

gal/afio Mensual Registro Condición 
Diesel D4 78.840.000 General 14) 

LDRI 78.840.000 

LDR2 78,840.000 
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Condición Parámetro Valor 

R5 177,244,000 

R6 177,244,000 

a. Límites de throughput 

Unidades Método Frecuencia Requisitos de Frecuencia 
de del Método Expedientes de Informes 

Prueba 

(i) La cantidad máxima permitida de almacenamiento o servicio de diésel para cada 
tanque será la cantidad máxima de throughput establecido en la tabla aiTiba. 
[Aumento Acumulativo J 

(ii) El tenedor del permiso mai1tendrá un registro mensual en donde se anotarán las 
cantidades cargadas a cada tanque. Dicho registro deberá estar disponible en todo 
momento para ser inspeccionado. 

(iii) El tenedor del permiso someterá semianualmente un resumen de las cargas a cada 
tanque junto con el informe semianual requerido en la condición II. 14. de este 
permiso. 

(iv) El tenedor del pe1miso deberá mantener la documentación que establezca las 
dimensiones de cada tanque y un análisis que demuestre su capacidad. Dicha 
documentación estará disponible para la revisión del personal técnico de la Junta en 
todo momento y se mantendrá en la instalación mientras la fuente esté en operación. 

(v) De acuerdo con la Regla 603(A)( 4)(ii) del RCCA, el tenedor del permiso deberá 
retener los expedientes de todos los datos de muestreo requerido y la información de 
apoyo por un periodo de 5 años a partir de la fecha del muestreo, la medición, el 
info1me o la aplicación del muestreo. 

Sección VI - Requisitos de Mantenimiento de Registros: 

A. AEEPR Aguirre tendrá disponible en todo momento en la instalación copia del Plan de 
Emergencia requerido de acuerdo con la Regla 107 del RCCA. 

B. AEEPR Aguirre deberá mantener registros de las actividades de control de incendio 
relacionados a investigación o adiestramiento. 
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C. AEEPR Aguin-e deberá mantener registros de las compras de refrigerante y el refrigerante 
añadido a dispositivos o equipos que contengan normalmente 50 libras de refrigerante o 
más. [ 40 CRF §82.166] 

D. AEEPR Aguirre deberá mantener accesibles la documentación que establezca las 
dimensiones de los tanques de almacenaje y un análisis que demuestre su capacidad según 
se especifica en el 40 CRF §60. l l 6b(a). Este registro requerido se mantendrá en la 
instalación mientras la fuente esté en operación. 

E. Todos los registros de rnonitoreo, resultados de pruebas de muestreo de combustible, 
resultados de pruebas de calibración, gráficas producidas por la instrumentación, todos los 
infom1es presentados y bitácoras deben ser retenidos por un período de 5 afias después de 
la fecha de su registro y proveerse a la solicitud de la APA o de la Junta. Todos los 
promedios rotativos deben calcularse en base diaria. 

~ 
1f' 

Los niveles en los tanques de combustible deberán medirse en una base mensual y la 
cantidad de combustible recibida se medirá y anotara cada vez que se reciba el 
combustible. La cantidad de combustible consumido será determinada utilizando las 
medidas en los niveles de los tanques y la cantidad de combustible recibida durante el mes 
correspondiente. 

1 Sección VII - Requisitos de Informes 

A. Certificación de Cumplimiento: De acuerdo con la Regla 602(C)(2)(ix)(c) del RCCA, 
AEEPR Aguirre deberá someter anualmente una ce1iificación de cumplimiento. Esta 
ce1iificación de cumplimiento deberá ser sometida tanto a la JCA corno a la APA 12 no más 
tarde del 1 ro de abril de cada año, cubriendo el ano natural anterior. La ce1iificación de 
cumplimiento deberá incluir, pero sin limitarse, a la información requerida en la Regla 
603(c) del RCCA. 

B. Cálculos de Emisiones: No más tarde del 1 ro de abril de cada afio, AEEPR Aguirre enviará 
el cálculo de las emisiones actuales del año natural anterior. El cálculo de las emisiones se 
presentará en los formularios preparados para ese efecto por la JCA y el oficial responsable 
certificará que toda la información sometida es correcta, verdadera y representativa de la 
actividad permitida. Los cálculos de emisiones deben incluir pero no limitarse a las 
emisiones de PM/PM10, NO,, COY, CO, Pb, S02, CAP's y C02e. 

12 La ce1iificación a la JCA deberá ser enviada por col1'eo a: Gerente, Área de Calidad de Aire, P.O. Box 11488, San 
Juan, PR, 00910. La ce11ificación de la APA deberá ser enviada por co1Teo a: Chir!;f, E11forcen1e11t and Supe1:fund 
Branch. CEPD, US APA-Region !!, City View Plaw-Suile 7000. #48 Rd. 165 Km 1.2 Guaynabo. P.R. 00968-8069. 
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C. 

D. 

/ 

De acuerdo con la Regla 603(a)(5)(i) del RCCA, AEEPR Aguirre deberá presentar a la 
Junta los informes sobre todos los muestreos, cada seis meses o con más frecuencia si lo 
requiriese la JCA o cualquier otro requisito aplicable. Todas las instancias de desviación 
de los requisitos del permiso deben ser identificadas claramente en dichos informes. Todos 
los info1mes requeridos deben estar ce1iificados por un oficial responsable según lo 
establece Ja Regla 602(C)(3) del RCCA. El informe que cubre el período de enero a junio 
deberá entregarse no más tarde del 1 ro de octubre del mismo año y el informe que cubre el 
período de julio a diciembre deberá entregarse no más tarde del 1 ro de abril del próximo 
año. Una vez desarrolladas las guías por la Junta, deberá utilizar las mismas para completar 
estos info1mes. 

Informes Mensuales de Consumo de Combustible: Las unidades AGl, AG2, AGGT'-1, 
AGGT2-2, CCl-1, CCl-2, CCl-3, CCl-4, CC2-l, CC2-2, CC2-3 y CC2-4 están afectadas 
por la Regla 41 O del RCCA, por lo que AEEPR Aguirre deberá someter de fonna mensual 
un informe sobre el contenido de azufre en porciento por peso y el consumo diario de 
combustible en cada unidad. Este info1me debe someterse a Ja Junta a la atención del Jefe 
de la División de Validación de Datos y Modelaje Matemático durante los primeros 30 días 
del próximo mes para el cuál el informe es representativo. ~ {lf') E. 

{ 

De acuerdo con la Regla 603(a)(5)(ii) del RCCA, cualquier desviación que resulte por 
condiciones de trastorno (tales como, fallo o ruptura súbita) o por emergencia según 
definida en la Regla 603 (e) del RCCA tienen que ser informados dentro de los próximos 
dos (2) días laborables. 

F. 

G. 

H. 

De acuerdo con la Regla 603 (a)(5)(ii)(b) del RCCA, AEEPR Aguirre notificará a la Junta 
dentro de las próximas 24 horas si ocurre una desviación que resulte en Ja descarga de 
emisiones de contaminantes atmosféricos peligrosos por más de una hora en exceso del 
límite aplicable. Para la descarga de cualquier contaminante atmosférico regulado que 
continúe por más de 2 horas en exceso del límite aplicable, se notificará a la Junta dentro 
de 24 horas de ocurrida la desviación. AEEPR Aguirre deberá someter a la JCA además, 
dentro de 7 días de Ja desviación, un informe escrito detallado que incluirá las causas 
probables, tiempo y duración de Ja desviación, acción remediativa tomada y los pasos que 
están siguiendo para evitar que vuelva a ocurrir. (Condición ejecutable sólo estatalmente) 

AEEPR Aguirre someterá una copia a la AP A y dos copias a Ja Junta del informe escrito de 
los resultados de todas los muestreos de emisiones dentro de 60 días de completar las 
pruebas de rendimiento. [Regla 106(E) del RCCA] 

AEEPR Aguirre deberá cumplir con los requisitos de notificación aplicables del 40 CRF 
§63.6145 y del 40 CRF parte 63, subparte A para las fechas especificadas a menos que se 
determine que esta regulación no es aplicable. 
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l. AEEPR Aguirre deberá cumplir con los requisitos de notificación aplicables del 40 CRF 
§63.6645 y del 40 CRF paiie 63, subparte A para las fechas especificadas. 

Sección VIII - Unidades de Emisiones Insignificantes 

AEEPR Aguirre proveyó la siguiente lista de actividades insignificantes para un mejor 
entendimiento de sus operaciones y la distribución de equipos. La lista de las actividades 
insignificantes pueden haber sufrido cambios desde el momento en que fue sometida, sin embargo 
AEEPR Aguirre deberá incluir la lista de actividades insignificantes que están exentas por tamafio 
o tasa (razón) de producción y algunas podrían requerir un pem1iso de construcción bajo la Regla 
203 del RCCA. 

ID de la unidad de emisión Descripción (Base de la exención) 

Tanques de aceite usado, aceite de Menos de 10,000 galones [Apéndice 
lubricación, amoma acuosa, B(3)(ii)(N) del RCCA]. 
hidracina, y tanques de 
ciclohexilamina 

Tanques de ácido y soda cáustica Menos de 10,000 galones [Apéndice 
B(3)(ii)(N) del RCCA]. 

Tanques de propano líquido Menos de 10,000 galones [Apéndice 
B(3)(ii)(N) del RCCA] 

Tanques de combustible del starting Menos de 10,000 galones [Apéndice 
e11g1nes B(3)(ii)(N) del RCCA] 

Tres tanques de reserva (Rl, R2 y Menos de 1 ton/afio de COY (cada uno) 
R3) de combustible.fi1el oil 110. 6 [Apéndice B(3)(ii)(P) del RCCA]. 

Dos tanques de servicio (S 1 y S2) de Menos de 1 ton/afio de COY (cada uno) 
combustibleji1el oil no. 6 [Apéndice B(3)(ii)(P) del RCCA]. 

Dos tanques de serv1c10 (TGl o Menos de 10,000 galones [Apéndice 
LDS 1 y TG2 o LDS2) de.file/ oil 110. B(3)(ii)(N) del RCCA]. 
2 

Muelles de descarga de combustible Menos de 1 ton/afio de COY (cada uno) 
file/ oíl no. 6 y fue/ oíl no. 2 [Apéndice B(3 )(ii)(P) del RCCA] 
(Díscharge docks) 
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Sección IX - Protección por permiso 

l. De acuerdo con la Regla 603(d) del RCCA, el cumplimiento con las condiciones del 
permiso se considerará como cumplimiento con cualquier requisito aplicable a la fecha de 
expedir el mismo, siempre y cuando dicho requisitose encuentre específicamente 
identificado en el permiso. Del mismo modo, se considerará como en cumplimiento con 
cualquier requisito específicamente identificado como No Aplicable en el permiso. 

A. Requisitos no aplicables 

. ·· 
• 

.. . .. Determinación de No Aplicabilidad 
- - - . 

Código Fundamento 

Estándares de Ejecución de turbinas A las turbinas fueron construidad antes del 3 de octubre de 1977. 
estacionarias de gas La Subpa1te GG del 40 CRF Faite 60 no es aplicable a las 

(40 CRF Parte 60, Subpaite GG) fuentes construidas antes de 3 de octubre de 1977. 

Estándares de Ejecución de fossil-fitel- Las calderas AG 1 y AG2 fueron coonstuidas antes del 17 de 
ji.red stean1 generators agosto de 1971. La Subparte D del 40 CRF Parte 60 no es 

( 40 CRF Faite 60, Subparte D) aplicable a las calderas construidas antes del 17 de agosto de 
1971. 

Estándares Nacionales de E1nisión para No aplica a las calderas AGl y AG2 que son unidades de 
Contaminantes Atlnosféricos Peligrosos generación de vapor de utilidades eléctricas cubiertas bajo la 
para Fuentes Mayores: Calderas Subparte uuuuu de Ja Faite 63 del 40 CRF (Sección 
Industriales, Comerciales e 63.749l(a) del 40 CRF). 
Institucionales y Calentadores de Proceso 

(40 CRF Parte 63, Subpaite DDDDD) 

Estándares Nacionales de Emisión para No aplica a las calderas AG l y AG2 ubicadas en fuentes 
Contarninantes Atmosféricos Peligrosos mayores de conta1ninantes atmosféricos peligrosos, ni a calderas 
para Fuentes de Área para Calderas que son unidades de generación de vapor de utilidades eléctricas 
Industriales, Co1nerciales e cubiertas bajo la Subparte UUUUU de la Parte 63 del 40 CRF 
Institucionales (Sección 63.l 195(k) del 40 CRF). 

(40 CRF Parte 63, Subparte JJJJJJ) 

Regla 106(A), (B) y (C) del RCCA sólo 
No aplica porque el Método 9 ya está establecido para estas 

para el Método 9 requerido en este 
unidades. 

permiso. 
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Sección X - Aprobación del permiso 

En virtud de los poderes conferidos a la Junta de Calidad Ambiental por la Ley sobre Política 
Pública Ambiental, Ley Número 416 del 22 de septiembre de 2004, según enmendada, y luego 
de verificado el expediente administrativo y el cumplimiento con la Ley Sobre Procedimiento 
Administrativo Uniforme, Ley Número 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, la Ley 
Federal de Aire Limpio, Ley Sobre Política Pública Ambiental y el Reglamento para el Control 
de la Contaminación Atmosférica de Pue1io Rico, la Junta de Calidad Ambiental aprueba el 
permiso sujeto a los términos y condiciones que en el mismo se expresan. 

En San Juan, Pue1io Rico, hoy 14 de abril de 2015. 

JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL 

~ ;..:;;..- ::;¿:::>= 

Rebeca Acosta Pérez 
Miembro Asociado 

Presidente 



AEEPR AGUIRRE 
SALINAS, PUERTO RlCO 
PFE-TV-49l J-70-J 196-0015 
PÁGINA 49 DE 54 

úff / 
~/ 

r 
APÉNDICE 



AEEPR AGUIRRE 
SALINAS, PUERTO RICO 
PFE-TV-4911-70-1196-0015 
PÁGINA 50 DE 54 

Apéndice A - Definiciones y abreviaciones 

A. Definiciones: 

B. 

l. Ley - Ley Federal de Aire Limpio, según enmendada, 42 US 7./01, el seq. 

2. Oficial Responsable - Ver definición de Oficial Responsable según se 
establece en el Reglamento para el Control de la Contaminación 
Atmosférica de la Junta de Calidad Ambiental (1995). 

3. Reglamento - Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica 
de la Junta de Calidad Ambiental. 

4. Título V -Título V de la Ley Federal de Aire Limpio (./2 USC 7661). 

Abreviaciones 

APA 

AP-42 

bbl 

Agencia Federal de Protección Ambiental (APA-Environmental 
Protection Agency) 

Compilation of Air Pollutant Emission Factors 

balTiles 

Btu Unidad Ténnica Británica (Brilish !herma/ unil) 

CAP Contaminantes Atmosféricos Peligrosos (HAP-Hazardous Air 
Pollulanl) 

CRF o CFR Código de Reglamentos Federales de los Estados Unidos (CFR­
Uniled Stales Code of Federal Regulatiom) 

CO Monóxido de Carbono 

C02e Bióxido de carbono equivalente 

COY Compuestos Orgánicos Volátiles (Volarile Organic Compounds) 

GHGs Gases con Efecto de Invernadero (Greenhose Gases) 

HCI Ácido Clorhídrico 

HF Ácido Fluorhídrico 

hp Caballos de fuerza (horsepower) 
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JCA 

Lbs 

MMBtu 

MWh 

NESHAP 

NNCAA 

NSPS 

NOx 

OPM 

Pb 

PM 

PM10 

ppmw 

PREPA 

Psid 

Psig 

RCCA 

Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico 

Libras 

Millón de Btu 

Mega Watt-hora 

Estándares Nacionales de Emisión de Contaminantes Atmosféricos 
Peligrosos (National Emission Standards far Hazardous Air 
Pollutants) 

Normas Nacionales de Calidad de Aire Ambiental (National 
Ambient Air Quality Standards-NAAQS) 

Estándares de Ejecución para Fuentes Nuevas (New Source 
Pe1formance Standards) 

Óxidos de nitrógeno (Nitro gen Oxides) 

Operaciones y Mantenimiento Preventivo ( Operations and 
Preventive Maintenance) 

Plomo 

Materia pariiculada (en inglés) 

Materia particulada con partícula cuyo diámetro tiene un tamaño de 
masa aerodinámica igual o menor de diez (!O) micrones (en inglés) 

Partes por millón por peso 

Pue1io Rico Electric Power Authority (AEEPR-Autoridad de 
Energía Eléctrica de Puerto Rico) 

libra por pulgada cuadrada, diferencial 

libra por pulgada cuadrada, manómetro 

Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica de la 
Junta de Calidad Ambiental (RCAP-Regulationfor the Control of 
Atmospheric Pollution of the Environmental Quality Board) 
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RMP Plan de Manejo de Riesgo (Risk Ma11ageme111 Plan) 

u# SIC Clasificación Industrial Estándar 
Classificalion) 

(Standard Industrial 

r 
SOx 

ssu 

Óxidos de azufre 

Bióxido de azufre 

Segundo Saybolt Universal 
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Apéndice B - Lista de Contaminantes Atmosféricos Peligrosos 

Contaminantes Atmosféricos Emisiones 
- .:··· -· ·:_::_ Peligrosos .·· (ton/año) . 

1, 1, 1-Trichloroethane 5.76E-02 
Acenavhthene 5. l 5E-03 

Acenaphthylene 6.1 SE-05 
Anthracene 2.98E-04 

Benzo( a)anthracene 9.79E-04 
Benceno L367E+OO 

Benzo(b,k)fluoranthene 3.61E-04 
B enza(¡¿, h, i) pervl ene 5 .52E-04 

Chrysene 5.SIE-04 
Dibenzo( a, h)anthracene 4.0SE-04 

Ethvlbenzene L55E-02 
Fluoranthene LISE-03 

Fluorene L09E-03 
Formaldehido 14.75+00 
Na1Jhthalene 1.107+00 
Phenanthrene 2.56E-03 

Pyrene L04E-03 
Toluene L51E+OO 
Xylene 2.66E-02 

Antilnony l.28E+OO 
Arsenic 5.83E-01 

Beryllium l.74E-02 
Cadn1iun1 2.147E-01 
Chron1iun1 4.71E-OI 

Chromiu1n VI 6.00E-02 
Cobalt L47E+OO 
Conner 4.30E-O! 

Fluoride 9.1 IE+OO 
Le ad 3.72E-01 

ManJ?anese 19.62E+OO 
Mercury 5.867E-02 
Nicke/ 2.071E+Ol 

Phosphorous 2.3 IE+OO 
Selen;un1 ' 6.15E-Ol 
Vanadiun1 7.76E+OO 

Zinc 7.IOE+OO 
Bariun1 6.30E-01 

Chloride 84.71E+OO 
Molybdenium 1 l.90E-02 
1,3-Butadiene 3.8289E-01 

PAH 9.5747E-01 
Total 177.73 
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Apéndice C - Documentos de Solicitud de la Extensión de Cumplimiento de MATS 



JNRE: 

AUTORIDAD 
ELECTRICA 

ESTADO LIBRE ASOCJADO DE PUERTO RICO 
OFICINA DEL GOBERNADOR 

JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL 

REF. NÜM.: R-14--10 

DE ENERGÍA 

AGUIRRE STEAM POWER PLANT 

SOBRE: SOLICITUD DE 
EXTENSIÓN DE FECHA PARA 
CUMPLIMIENTO JN!CIAL MATS 

(PETICIONARIO) 

RESOLUCIÓN Y NOHFICACIÓN 

En referéndum celebrado el 28 de marzo de 2014, 

consideración de la Junta de Gobien;i.o (en adelante, 1a "Junta de Gobierno") de la Junta 

de Calidad Ambiental (en adelante, la "}CA") la Solicitud de Extensión de Fecha para el 

Cumplimiento Inicial de los Estándares Nacionales de Emlsi6n de Contaminantes 

Atmosféricos Peligrosos: Goal and Oj] F.ired Electric Utility Stt:a:m Ceneratíng Units 

contenidos en la Subparte UUUUU de la Parte 63 del 40 CFR, mejor conocida como 

MerC(lry and Air To.:r:jcs Standards (en adelante, ''MATSn) para la Autoridad de Energía 

Eléctrica (en adelante, "AEEPR", o Puerto RJcoE!ectric Power AuthorÍty, en adelante 

"PREPA", por sus siglas en inglés) en sus calderas AGl y AG2 de la Estación Generatriz· 

de Aguirre que ubica en el Barrio Aguirre del munlcipio de Salinas (en adelant~ "PREPA 

Aguirre"). 

El 16 de diciembre de 2011, la Agencia Federal de Protección Amb1ental (en 

ade1ante, "EPA" por sus slglas en inglés) promulgó los MATS con el fm de reducir las 

. emislone:s de metales pesados tales como el inercurio, arséruco, cromo, níquel; gases 

ác3d_os como ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico provenientes de las unidades de 

generacíóri. de energía eléctrica que utilizm carbón o combustible liquido. Las fuentes 

afectadas son las unidades de generación de energía mediante vapor (electrjc utiEty steam 

ge.neratjng unit o EGU, en inglés), que utilizan carbón o ccimbustible fósil líquido y 

tienen cap_acidad de generación mayor de 25 megavatios de electricidad, ('(MWe1
', por sus 

siglas en inglés) que sirven un generador que produce electricidad para la venta. 

La fecha limite establecida por la EPA para que las unidades existentes estén en 

curopfurrlento con los M:ATS vence el 16 ibri] de 2015. A tenor con lo dispuesto en la 

Sección 112(i)(3)(B) de la Ley Federal de Aire Limpio, la AEEPR puede solicitar una 

extensión de un año para Ja. instalación y/o construcción de sístemas de control de 
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containinantes atmosféricos necesarios para demostrar cumplin-Uento con los Limites de 

emisi6n.1 

Según dispone la sección 63.6(i) del 40 CFR, la solicitud para una extensión a Ja 

fecha de cumplimiento debe incluir lo siguiente: 

A) Una descrip:.:ión de los controles que serán instalados para cumplir con 1os 

estándares; y 

B) Un itinerario de cumplimiento, incluyendo la fecha para la cual se a1canzará 

cumplimiento para cada paso. Como rrún.imo, la lista de fechas deberá incluir. 

a. La fecha en que se iniciará la construcción, la instalación de equipos 

de control o el cambio en el proceso; 

b. la fecha en que se logrará el cumpUmiento total; 

c. la fecha en la que culminarán las activldades de construcción, 

instalación de eguipo de control de emisiones o el cainbio en }os 

procesos; y 

d. la fecha en que se logrará el cumplimiento total 

El 17 de enero de 2014, la AEEPR sometió a la Junta de Gobierno de laJCA una 

Solicitud de R"'<tensión Inicial a la Fecha de Cumplimiento con el MATS para la 

instalación de PREP A Aguirre (AEEPR Ae,01.1irre Power Station)- El asunto fue referido 

al Área de Calidad de Aire (en adelante1 "ACA"), quienes evaluaron el documento, 

encontrando que 1a infonnacióu sometida era general y carecía de detilles necesarios 

para evaluar la 1nisma adecuad.a.mente. En atenci6n a esto> el 5 de febrero de 2014, el 

ACA solicit6 infonnación adicional para evaluar adecuadamente la solicitud de 

extensión. Así las cosas, el 28 de febrero de 2014, A.EEPR sometió un documento 

suplementando su solicitud original) por lo que luego de evaluar el mismo, el ACA 

entendió que cumplía con los requisitos lninirnos dispuesto$ en la secci6n 63.6(1) del 40 

CER En atención a esto, la Junta de Gobierno de la JCA procede a resolver. 

l. RESOLUCIÓN: 

Luego de evaluar la totalidad del e.'\.pediente administrativo, discutir todos los 

méritos de este caso, y en virtud de los poderes y facultades conferidos por }a Ley Núm. 

4-16--2004, s~crún enmendada, conocida como la "Ley sobre PolÍtica. Pública A.mhiental' 

y 1os reglamentos aprobados a su amparo, 1a Junta de Gobierno RESUELVE: 

1 Thc Ad:rninismtor (ora St.atc wltb :i. ptogrll.lll appro~e.5 und<'.f subchapter V of (hÍ~ ch.o.p•ct) ro:i.y i.<i:u~ ~ pwnli tbai: gro.nts M 

cc;rcnslon pcrrrutting :o.u ~'<lsting sou:rce up to J nddltioml y<::Jr to compl¡nvith stilO'iards Ulldcr subscction [d) or this scction if 
su ch oddltioull pcticrl is ncccnary for tb~ inst:!llation or cont:rols. An additional cXtcrision ofup ro 3 year; ma.ybc ~dd~ formi.nlng 
w:i.src opo:atiom, 1r thc +-ycnr compliaocc time is \n.suffidcm to dry and cCl\'cr mi:ning wastc ln orcler to reduce cmi::sions of ~ny 
pol\uuin~ üstecl undcr subsectloo {b) of thi'. scc!jcm,. 
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1. Basado en la irúonnación provista por Ia Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 

Rico se deClara HA LUGAR la petición de extensión de la fecha de cumplimiento 

con el MATS para la unidades AGl y AG2 de la instalación PREPA Aguirre 

(AEEPR Aguirre Power Station), sujeto a los términos y condiciones enumerados 

a continuacíón: 

a. Esta de~ernúnación es autorizada bajo la sección 112(1)(3) de la Ley de 

Aire Limpio y la sección 63.6(í)(9) del 40 CFR. Sí la Autoridad de Energía 

Eléctrica de Puerto Rico no cumple alguno de los términos y condiciones~ 

o si no se realizan las actividades para lograr cumplimiento, esto podría 

resultar en· la terminación de la extensión de cumplimiento, en parte o en 

su totalidad, de acuerdo con los procedinúentos y req'Q.isitos establecidos 

en la sección 63.6(i)(l4) del 40 CFR. 

b. Esta e..'\:tensión de la fecha de cumplimiento de MATS es permitida para 

instalar el equipo necesario para establecer la quema de gas natura! como 

combustlble prU:nario para las calderas AGl y AG2 en la instalación de 

PREPA Aguirre. El combustible secundario será. Bunker C. 

c. La Junta de Calidad Ambiental concede la extensión de la fecha de 

cumplimiento con el MATS hasta un máximo de 1 año, por lo gue la fecha 

de cumplimiento e.."'Cpirará el 16 de ab?I de 2016. 

d La AEEPR propuso el siguiente itinerario de curnpfuniento: 

Unidad de Fecha para la cual Fecha para la cual la . Fecha en que se 

Emisión se p1anífica iniciar constru.cci6n o el logrará el 
Ja constmcci6n o el cambio en proceso cumplimiento 
C'ambio en proceso seri completado definitivo 

AG! Octubre 2014 Marzo 2015' 16 de abril de 2016 

AG2 Mayo2015 Octubre 2015 16 de abril de 2016 
1AEEPR anticipa que la construcción del terminal de gas natl.lral conocido como Agvjae 
Offshore OasPorr(AOGP) comenzará en octubre de 2014 y tecrniru.rá ea octubre de 20!5, 

e. Sí no logra cumplir Ja activid~d (entiéndase, inicio de constniccióD..¡ 

completar la construccjón, construcción del AOGP, etc.) para la fecha 

propuesta en el itinerario, la AEEPR deberá someter un Informe de 

Desviación donde explique en detalle las razones por las cuales la actividad 

no ha sido lograda para Ja fecha propuesta y un itinerario revisado para 

lograr eI cumplirrúento con la fecha extendida del 16 de abril de 2016. La 

}CA no podrá extender mis allá del 16 de abril de 2016 la fecha de 

cumplimiento con lvLA.TS. Los Informes de Desv'iaci6n deberán someterse 

a Ja Juntá no más tarde de 15 días posteriores a Ja fecha no cumplida. 
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f. La AEEPR deberá mantener un registro de todas las actividades 

espe.clficas realizadas y que estén relacionad.as con las fechas propuestas 

para revisión· del personal técnico de la Junta. 

g. Todos Jos infonnes y notificaciones deberin enviarse a la atención del Sr. 

Eliud Gerena lópcz, Gerente Interino del Area de C:ilidad Aire al P.O. Box 

11488, San Jtian, P.R 00910. 

h. Esta aprobación de la extensión de cumplimiento con el MP...TS no in1plica 

una aprobación de permiso de construcción, ni exime a la AEEPR de 

obtener los permisos aplicables para las actividades y fuentes de errúsión 

cubiertas en esta aprobación de la extensión de cumplimiento con el 

MATS. Es responsabilidad de la AEEPR asegurar el cumplimiento con la 

obtención de todos los permisos necesarios para realizar las acciones o 

actividades necesarias paya lograr cumplimi.ento para la fecha extenclida 

aprobada. 

i. La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, deberá someter una 

revisión a su permiso de operación Titulo V para incorporar 1as 

condiciones de esta aprobación de la Extensión de Cumplimiento. 

j. Si la Autoridad de Energia ElécTrica de Puerto Rico desea someter una 

extensión de cumplimiento más a1Já. del 16 de abril de 2016, deberá. 

someter dicha petición al Administrador de la EPA, o quien él designe. 

k. La EPA ha establecido med,iante memorando fechado el 16 de diciembre 

de 2011, que la fecha 1írni.te para solicitar a la EPA la Orden 

Ad.m.irristrativa pZia la Extensión de CurnplirnJento para MA TS es no más 

tarde de 180 días de la fecha de cumplimiento de MATS o sea e.no antes 

del 18 de octubre de 2014. 

l. Si la .A.EEPR solicita a la EPA una Orden Administrativa bajo la Sección 

113(a) de Ja Ley de Aíre Lllnpio para extender a un quinto año la fecha de 

cumplimiento para la Subparte UlTUUU de la Parte 63 del 40 CFR y si la 

misma es concedida., deberá someter una revisión a su permiso de 

OfX'.ración Titulo V para incorporar las condiciones de la Orden 

Administrativa aprobando la E.""\tensión de Cumplimiento. 

ro. Una vez seleccionados los supbdores o contratistas1 los diagramas y 

especificaciones del manufacturero deberán ser entregados a la Junta para 

que forme parte de la solicitud de permiso de construcción. De haber 

alguna información confidencial, deberá tramitar la misma de acuerdo con 
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Jos procedimientos de información confidencial para determinación de la 

Junta de Gobierno de la Junta de Calidad Ambiental. 

n. Su solicitud de extensión sqmetida el 17 de enero de 2014y la información 

sometida con fecha del 28 de febrero de 2014 fonnan parte de esta 

autorización (Ver Anejo A). 

JI. APERCIBIMIENTO 

La parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial o final 

podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos 

de la notificación de la resolución u orden) presentar una. moción de 

reconsideración de la resolución u orden. 

La agencia dentro de los quince (15) días de haberse presentado dicha 

moción deberi consi.derarla. Si la. rechazare de plano o no actuare dentro de los 

quince (15) días, el ténnino para solicitar revisión comenzará a correr nuevamente 

desde que se notifique didia denegatoria o desde que ex.piren esos quince (15) 

días, según sea el caso. Si se tomare alguna determinación en su consideración, el 

ténnino para solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en que se 

archive en autos una copia de la notificación de la resolución de la agencia 

resolviendo defrrritivamente la moción de reconsideración.. Tal resolución deberá 

ser ernitída y archivada en autos dentro de los noventa (90) dlas siguientes a 1a 

radicación de la moción de reconsideración. 

Si la agericia acoge la moción de reconsideración pero deja de tornar alguna 

acción con relación a la moción dentro de los noventa (90) días de ésta haber sido 

·radiCada, perderá jurisdicción sobre la misma y el ténnino para solicitar la revisión 

judicial empezará a contarse a partir de la expiración de dicho término de noventa 

(90) días salvo que la agencia, por justa causa y dentro de esos noventa (90) días, 

prorrogue el término para resolver por un periodo que no excederi de treinta (30) 

días adicionales. 

Una parte adversamente afectada por una orden o resolución final de una 

agencia podrá presentar una solicitud de. revisión ante el Tríbunal de Ap_elaciones, 

dentro de,,;, término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo 

en autos de la copia de la notificación de 1~ orden o resolución fmal de la agencia 

o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas en 3 L.P.R.A. sec. 2165 cuando el 

5 



tém1ino para solicitar la revísión judicial haya sido inten·un1pido n1ediante la 

presentación oportuna de una n1oció11 de J"econsider2!ci6n. 

JIL NOTIBCACIÓN: 

NOTJFÍQUESE, copia fiel y exacta ele esta Resolución n1ediante correo 
certific<ldo con <icuse de recibo a: Ing. Juan F. Alicea flores, Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Energía Elécbica PO Box 364267, Sm Juan, PR 00936-4267: y 

personalmente a los siguientes funciona1ios de la Junta de Calidad An1biental: Sr. Ram6n 

Cruz Díaz, l\1ie1nbro Asociado; Leda. Suzette M. Meléndez Gol6n., tvlien1bro Asociado, 
Sra. Maria de los Angeles Ortiz, l\1íembro Alterno; leda. Raquel Román Hemández, 

Gerente de la Oficina de Asuntos Legales; Sr. Eliud Gerena L6pez, Gerente Incerino del 

Área ele CaJidad de Aire. 

Dada en San Juan, Puerto Rico, a 28 ele nlarzo de 2014. 

N, CERTIBCACIÓN 

CERTIFICO: Que he notificado, por correo certific<ido con acuse de recibo copia 

fiel y exacta ele la Resolución R-14-10 a: Juan F. AliceaFlores, PE, Director Ejecutivo 
de la l\ul:oddad de Energía Eléctrica, h1c. a la dirección que aparece en la Sección 111 y 
tncdiante corceo inlcn10 a los funcionarios de la ]CA, b:abiendo archivada el origh1a1 en 

.autos. 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de rnarzo de 2014. 



GOMMDNWEALTH OF PUERTO HICO 

Puerto Rico Electric Power Authority 

Juan F. Alicea Flores, P.E. 

J 
Execullve Director 

January 15, 2104 

Ms. Laura VéJez Vé!ez, Esq. 
Governing Board President 

REC!Bll 
· )Ali ! 7 ?nll 

OFICINA DEL GEFr ffE 
AREA CALIDAD DE !RE 

Puerto Rico Envlronmental Qua!itY. Board 
Box 11488 
San Juan, PR 0091D 

Dear Ms. Vélez Vélez: 

Subject: Agulrre Steam Power l'lant Units 1 and 2 - Request for Extension of JniflaJ 
Compliance Date, of the Mercury and Air Toxics Standard (40 CFR Part 03, 
Swbpart uuuuuy. 

The Mercury and Air Tox¡cs Standard (MATS) was published. by the United States 
Environmental Protecfion Agency (USEPA), pursuant to Section 1 i2 of'the CJean Air Aot (CAP.), 
to es[ablish naiional em!ssfon standards far hazardous arr po!Jutants (NESHAP) limlts and work 
practice standards far poHutants emitted from coa!- and oH-flred e!ectric uftllty steam generatihg 
units (EGUs). The requlrements estabJíshed by tl)e MATS are fbund in the Cod'e of Fedéral 
Regulatfahs, TitJe 40, Part 63, Subpart UUUUU, Natianal Emission Standards for Hazardous Air 
Pof/utants from Coar and OH Flred EJectñc UtiITty Steam Generafing UnHs; and became etfective 
on April 16, 2012, sixty (60) days after being published as a Final Rule in the Federal Register, 
Vol. 77, No. 32 on February 16, 2012. 

According to MATS, fhe initta! ·comp!iance date far ali applicab/e coal- and oil-fired EGUs is 
April 16, 2015, Nevertheless, and pwrsuant to §112(i)(3)(8) of !he CM, a S!ale wlfh a program 
approved under lltle V of the CM may issue ah exlension of the inltial c6mpHa.nce date for'up to 
one (1) addifiona[ year far an exl9i:ing source to compl:i with a standard adopted pursuant (o 
§112(d) of ihe Act, if such an ext'&nsion is necessary for1he installation of controfs (ses also 
4D CFR §53.6(i)(4)(i)(A). Accordir,\_g.to 42 USC §112(if(3)(8) of the CAA, the Puerto Rico 
Environmental QuaJily Board {PREcim. has tíle delegated authority to approve such extension .~n 
the CommonweaJth of Puerto Rlco. • 

According to 40 CFR §63.6([), a request far a flrsf year extension to the initial compl!anoe date 
rñust include ihe fo!lowíng information: 

(A) a descríption of the controls to be lnstalled to c<irnply with !he standarcl; 
and 

G.P.O. SDX :364257 SAN JUAN, PUERTO RJCD 0DS35·4267 PHONE: {787) 52t-'l6'65 FAX: (787) 521-4655 
~w. aro .l!ll "qwJ oppanrmity1tmpioyu 1111d do no! dlscr!m!na:lt on lh~bo:;/:; ofraoe, ::olor, 9o.ridi::r, ~9t, ni::Jlon:iJ o( :.oda/ et/din, .soolisl .-ww:, 
poñuca1 jd<:JiS ual(/l/~llC!l, 1/!flg/of); for belng orpi::m=i11ed jo b: vlc!!m of domesrlc v/o[i::ncB, s~;¡} .oSl!)l'f!"&fon or hD=mi::nl' fer physlc!!l or 

. mttnU•I d}s;¡b/11/y orvtifaran ~tslu:: or for oem:tlc Jnfo:mafion" 
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(B) a. compliance schedule, includin_g the dale .by which e~ch slep loward 
compliance·is reached, induding ata rninimum: 

(1) l11e date by which on-site construclion, inslallalion of emission· 
con\roJ equipmenl or;::;. process change Is planned lo be inlt.laled; 

(2) the date by which fllll oomplia.nce wm be. ac11ieved; 

(3) the dele by which on-site construction, installa\ion of emissJon 
control equipment, or a process change is planned lo be· 
cornpleted; and 

(4) the dale by which full compliance wilf be achieved. 

Based on the· abcwe1 íhe Puerto Rico Eleclrlc Power Authority {PRl:.PA) hereby submits the 
fol\oWing infbrrnE1tlon, in accardance wllh the requ¡remenls lo request a firsl year extension to 
lhe in)!la! complian~e date, for the Agukre Sle.am Power Plant Unils 1 and 2 (AGi-2): 

L Description of lhe Controls to be lnstafled: 

As s!a!ed in !he MATS Earfy No6ce oí Complianr;e Pfan1 submitted to ihe Puerto Rico Planning 
Board, aóting as the PfanrJing Auíhon"ty, on Apri! 161 2013, PREPA determlned lo convert the 
boilers from lhe AG1-2 units from exclusive/y using No. 6 fue! oll (Bunker C) to enable 
them to generate poWer thraugh the combuslion of natural gas. Such delermination will 
allow PREPA and the pubDc to take advant2ge of a cle:3,ner fueJ 1hat wfl! result in both the 
reduGUon of emission of various NESHAP air pollutants lo the environment and achie\le 
compliarice wilh the new. MATS requírements. · 

To complete this nalura! gas conversion project, both boi!ers wi!! be retrafitted wilh natural gas 
burnem in arder lo utílize natural gas as lhe primary fueL The boilers must be shut down lo 
inslall tha natural gas burners syslern, as well as.the associa!ed piping, manJfoldS and controfs 
required. Th~ natural gas converslon adiviües lnctude upgradihg lhe material of sorne of lhe 
bo!ier ínlernal heal transfer el¡:_ments to make lhem suitab!e far dual fuel·i!ring 1 as well as the 
lnstallél\loh or ali necessary natural gas combuslion system.ec¡uipment, such as necessary gas 
supply equlpmF:'nt (plping, valve.s, contro!s, etc.), burner hardware (gas bumers, cornbusUon air 
dlstril'lu!lor\ diff1Jsers, isol;ation va!ves), e\c. · Also, lhe currently insta!led burner management 
systerns and boiler control systerns will be modiíled to ihclude the logic for the bollers dual fuel 
flririg capabiJilies. To teduce and mainlaln NOK emlssions wTthin the required limíls, PREPA will 
acquJr·e ahd inslall ali necessary equipment (ducts, ísolaliot'l dainpets, expansíon joints, tube 
pane)s, damper drives, instrumentaüon, ducl\ng hange·rs, ir-ijeclian ports, etc.), in order to 
implemsnt an over fire a!r (OFA) system. A 24-week outage is estimated on a per uni( basis far 
th~ changes to take place. O.nce these conversions are cómpleted, PREPA's AG1-2 wifl be 
Nalµ¡a\ Gas-Fired EGUs. See 40 C.F.R. §63.10042. 

11. Campliance Schedule: 

As mentioned in the MATS Earfy No/ice of Compliance Plan, !he key condllion for delaying the 
insta!laUon of the contrcils ln the AGi-2 boilers is \he current lack af the required natural gas 

.managlng infrastructure in the lsland lo supply these units with the fue! required. Unlike 
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continental states, Puerto Rico Is an island in the Carrbbean, isol-ated from the wíOesprea,d 
natural gas supp!y infrastructure existing in the continental United States. Therefore, PREPA's 
~GUs lhat a;e affected by the MATS requirements do not have the same advant¡::¡ge of prompt 
1nterconnect1on to a.n ex:istíng natural gas pipeline system. Oeveloping and constrL!cling such 
infrastructure-Js a critica! issue that requlres resolutlon in arder to ach[eye the compJefion of (·he 
affected EGUs conversion projects attheAG1~~. 

To supply natural gas to these uni1s, PREPA is commili;ed to contra.et lhe development of the 
infrastructure far a natura! gas offshore terminal, khown as the 'Aguirre Offshore 
Gasport (AOGPJ. Excelilrate Energy, LLP was the contractor chosen to devetop, construct and 
operate thls gas port, which will be Jocated offshore the Jobos Bay in the munldpality of Salinas, 
along the soulhern shore of lhe Commonwe:c:i!Lh of Puerto Rlco waters. The AOGP js currentJy 
in the process of complying wrth 1he National EnvironmentaJ Poli¡:.y Act, both state'and federa!, 
arid obfafning the required regulato¡y and legal approvals, consultations and permíts (PREQB, 

. Puerto Rico Departmenf af Natura! and Environmentat Resources, Puerto Rlco Permlt 
Management Office, Puerto Rico Ports Authority, Federa! Energy Regulatory Comm!ssion, 
United States Army Corps Ot Engineers, United States Flsh and Wildlife Servlcei National 
Marines Flsherles Sarvlce, and EPA¡ among others) prJOr to comínencí'ng its construc!lon. As 
pJánned, PREPA antlcipates that construction of the AOGP wlll begin by October 2014 and is 
expected to be complefed by October 2015, 1herefore d~laylng the AG1-2 boi[ers natural gas 
convers'1on projects beyond the MATS inifial compliance date of AprH 15, 20i5_ The conversion 
project on Unlt í is pfanned to beg!n by October 2014 and to be comp!eted by March 2015. The 
conversion projecl on Unit 2 is pfanned to begin by May 2015 and 1o be compleled by 
Ocfober 2015, These anti~ipated dates represent a bE:st case timeline far constructíon of bo[h 
fhe AQGP and the conversion of the AG1-2. Dueto tha complexity of this projed, these n1ay be 
subject to unantlcipa1ed delays:, such as climate and natural events, detays Qf c:Hher EGUs 
schedufed outages requíred far compliance wilh the USEPA-PREPA Censen\ Oecree, delays In 
the fabrication and ·de1ivery of the requlred equlpment, construcfion and regulatory permits 
issuance delays, etc. Based on this infonnation, compllance wlth fvlATS far both units is 
expected fo be on or before Aprír 18, 2016. 

Considerihg ihe above, PREPA respectfu!Jy requests PREQB lo grant an exlensíon ofthe lvtATS 
initial compllance dale until April 15, 2016 for PREPA's AG1-2. Thls will allow PREPA to lnslall 
the equipment necessary lo complete the conversion projects from fue! oil-fired to natural 
gas-fired boiJers \n the AG1-2. 

lf you have any questions ar require additlona!. inforrnation, pfe_ase contad Eng. Sonia Miranda 
Vega, Planning and Environmental F'rotecflon Director, at 787-521-4881. 

Cordially1 

J ~--::d.a:' E~~ive Director 
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OIY/SIDll Dt PERMISOS E lllGEl/IERIA -,"'° ¡,, •• -
AREA CALIDAD DE AIRE 

28 de febrero de 2014 

Ing. Eliud Gerena López, Gerente lnlerino 
Área de Calidad de Aire 
Junta de Calidad Ambienta! 
PO Box 11488 
San Juan, PR 00917 

Estimado ingeniero Gerena lópez: 

Re: Solicitud de Información 
Sollcitud de Extensión Mercury & Air Toxics Standard(MATS) 
PREPA Aguirre Power Station 

APARTADO 364267 
CORREO GENERJ\L 
SAN JUAN, PR 00936-4267 

El S de febrero de 2014, recibimos la solicitud de informaclón indicada en el asunto. En esta 
nos requiere infonnación adicionar para evaluar adecuadamente el documento que 
presentarnos el 17 de enero de 2014 con relación a la solici1ud de extensión de la fecha inicial 
de cumplím!enfo del MATS para las unidades 1y2 de Ja CeniralAguirre. · 

Se.gún su comunicado, ]fi JCA detenninó que Ja solicitud presenlada está incompleta, por lo 
que encontramos pertinente aclarar que la misma se realizó conFonne a los requisitos del 
40CFR 63.6 y luego de consultar af personal téc:nico del Programa que usted dirige. El 27 de 
septiembre de 2013, nuestro personal técnico participó de una reunión con funcionarios del 
Área de Calidad de Aire de su a.gencia con e! propósito de solicitar nos orientaran e lnstruyeran 
con relación al fonnafo a utilizar y la información que requerírían para poder procesar la 
solicitud de referencia, entre otros. Como resultado de nuestras gestiones, no recibimos ningún 
tipo de información al respecto por fo que determinamos utlfrzar de referencía modelos de 
solicitudes similares sometidas por otras utilidades y aprobadas por otras jurisdicciones de los 
Esfados Unidos. Estos rnode[os fueron compartidos vía correo eJeclrónico el 2 de octubre 
de 2013 con el personal de! Área que usted dirige con la intención de obtener algún tipo de 
reacción ar respecto antes de preparar y sorne1er nuestra so/icitud1 sin embar.go no recibimos 
respuesta al respecto (Ver anejos). A base de lo anterior, entendimos en lodo momento que fa 
información provísfa con fa 'soíicitud era una comple!a y razonablemente suficiente para dar 
curso a la evaluación de la solicitud presentada. No obstante.lo anterior y en ánimo de que se 
puéda dar curso a nuestra solicftud a la brevedad, incluimos !a información solicitada. La 
misma está presentada en eJ orden que ha sido requerida. 

"Somos tJíl patronD con igualdae! de opor!unidades en el empleo y no discriminamos por razón tle raza, calo1, sexo. ed~d, origen social o 
· nacional, condiclón socia!, afili~ción polilie<1, Jdeas po1J1icas o religiosas; por ser vícllma o ser perclb'1da(o) como v!cfima de víolencia 
doméstica, agresi6n sexual o acecho; por impedimento física, mental o ambos, por condición de velerano(a) D por infonn~ciOn genética." 
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1. Una descripción general de !a [nsta!ación {PREPAAguirre) que incluy~ 

a. Nombre de la !nstatadón: PREPA-Aguirre Power Station 
b. Dlrección Física: Barrio Montesoria 

Carre1era PR-3 Km i 52.3 
Aguirre, Salinas 

c. Número de Permiso TV; PFE-T\J.4911-63-0212~0244 
d. Oficial Responsabfe: Jng. Carlos Castro Monta!vo 
e. Persona de Contacto: · lng. Milton Ballester Colón 
f. Teléfono: 787-521-3903/3904 

2. DescripciÓf! detaltada de las Catderas AG1 y AG2: 

Las calderas de fas unidades AG1-2 son de tipo tangencial, con una capacidad de 
generación máxima nominal de 450 MW cada una. Estas fueron fabricadas por la 
compañía Combustion Engineering, fnc. y tienen una configuración que resulta típica con 
generadores de vapor de su capacidad y tamaño. Estas son de tiro balanceado y cuentan 
con 16 quemadores de combustible, !os cuales son atomizados con vapor y están 
distribuidos en cuatro e!evaciones de quemadores en cada esquina de Ja caldera. Las 
calderas utilizan combustible residual #6 (Bunker C} con un por ciento de contenido de 
azufre no mayor de 0.5%/peso, un por ciento de contenido de asfatlenos no mayor a 
de So/o/peso y un contenido de vanadio no mayor a 150 ppm/peso. El combustible desülado 
!íviano No. 2 (Dieser) es utllizado como combustibfe de calentamiento durante las 
situaciones de arranques fríos de las unldades con el fin de alcanzar las condiciones de 
suministro de vapor de atomización necesarias para uUlizar Bunker C en las mismas. Los 
quemadores operan con un diferencia! de presión entre el vapor de atomización y 
combustible entre 15-25 pslg en cada quemador. Esto corresponde a un diferencia! de 
presión de 25-35 psig entre Jos cabezales de suministro de combustible y vapor de 
atomización. 

El diferenclal de presión entre el horno de !a caldera y la caja de vientos (Wina'boxes) y Ja 
dlstñbución de aire de combustí6n hacia cada quemador son controlados por los registros 
princípales y auxiliares de sire. Estos registros controlan el trujo de aire que se suministra a 
través, por encima y por debajo de cada quemador. La fuente pr!ncipa! del aire para Ja 
combustión f1uye a través de [os·regístros de aire principales, los cuales se encuentran en el 
mismo nível de cada uno de !os quemadores. Estos permanecen completamente abiertos 
mientras el quemador correspondiente se mantenga e11 servicio. Los registros auxiliares 
son modulados entre completamente abiertos y con1p!etamenle cerrados para proveer la 
presión de aire de combuStión requerida en las cajas de vientos. 

Con relación al flujo de agua que manejan, estas calderas sr:in de circulación de agua 
forzada. Estas operan a una presión operacional de vapor principal de 2,660 psig, y a 
temperaturas del vapor recalentado y sobrecalentado de 1,00S"F. Estas unidades están 
equipadas con serpentinas de vapor, las cuales son ajustadas para mantener una 
temperatura promedio en el lado frfo de los pre-calentadores de aire mayor a 190"F. 

Los gases de combustión se dlstribuyen en dos conductos !ocallzados luego de\ 
economfzador. Estos conductos dirigen Jos gases hacia los dos pre-calentadores de aire y 
luego hacia !os dos abanicos de tiro inducido, Jos cuales tlevan el gas hacia las dos 
chimeneas de !a un'1dad generatriz. Cada conducto de gas contiene celdas para medir e! 
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exceso de oxígeno en los gases producto de Ja cornbustión. Estas están localizadas luego 
del ilrea del economizador y distribuidas en tres de ellas por cada conducto para un total de 
seis celdas. Cada chimenea tiene instalado un monitor continuo de opacidad. Las 
unidades no cuentan con controles de emisiones adicionales. 

3. Una demostración de la necesidad de la exlensión: 

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (Autoridad) determinó conver!ir !as 
unidades AG 1~2 para proveer Ja capacidad de utilizar gas natural como combustible en 
lugar de quemar Bunker C exclusivamente como al presente. Esta determinación 
permitirá a la Autoridad y al pueblo de Puerto Rico tomar ventaja del uso de un 
combystible más limpio que resultará en una reducción en fa emisión de varios 
contaminantes NESHAP al ambienie, asf como lograr cumplimiento con los nuevos 
requisitos del MATS. La razón principal para Ja demora en Ja Instalación de controles 
para cumplir con Ja nueva reglamentación en AG1-2 radica en la situación actuar de 
falta de una infraestructura de suministro de gas natural en Ja Isla. Contrario a los 
Estados. Unidos continentales, Puerto Rico es una is!a en ef caribe, distante de la 
amplia disponlbHidad de Ja infraestructura de gas natural que existe en Jos mismos. 
Las unidades de la Auloridad C¡ue están sujetas a !as disposiciones de MATS no lienen 
Ja dísponibflldad de poder fograr una interconexión rápida a uíl sjstema de suministro 
de gas natura!. Desarrollar y construir esta infraestructura resulta ser e[ factor cñüco 
para poder lograr el proyecto de conversión de las unidades de AG1~2 y el 
cumplimiento de las mismas con los requisitos del MA TS. 

Para suplir gas natural a. es!as unidades, la Auloridad está comprometida con el 
desarrollo de un terminal de gas na1uraf conocido como el AguirTe Offshore 
G8sPort (AOGP). Esta infraestructura se localizará en a!tamar, a las afueras de Ja 
Bahía de Jobos en Salinas, Puerto Rico. El AOGP se encuentra en el proceso de 
obtener los permisos, tanto !ocales corno federales, que son requeridos previo a 
comenzar la construcción del proyecto. La Autoridad anticipa que !a construcción del 
AOGP comenzara en octubre de 2014 y terminara en octubre de 2015. Esto demoraré. 
la terminación del proyecto de conversión a gas natural de !as unidades AG1-2 más 
alié de Ja fecha de cumplírniento inicial del MATS (16 de abrJ! de 2015). 

4. Indicar específicamente cada estándar MATS para e! cual solicitan la extensión y una 
justificación para cada uno. Por ejemplo, deberá citar el inciso de Ja reglamentación 
MATS e incluir ef limite extensión de cumplimiento con el est8ndar de emisión 
aplicable {PM,HCL,HF) requisitos de pruebas iniciales de cumplimiento1 

recordkeeping, reporüng. 

La Autoridad seleccionó demostrar el cumplimiento con las· disposiciones de MATS a base 
de las siguientes determlnaciones; · · 

1. Uso de materia particulada filtrable (PMFlltrabia) como subrogado para las emisiones 
· de Hazardous Air Po/futants (HAP) melálícos totales. (4DCFR 63.9991-Tabfe 2) 

2. Analizar y demostrar que el contenido de humedad en e! Bunker C utilizado en las 
calderas no exceda el uno por ciento por peso, en sustitución de Jos requlsitos de 
monitoreo y cumplimienlo con los límites de emisión de ácido fluorhídrico (HF) y 
ácido clorhldrico (HCI) (40CFR 63.10000). 
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3. La Implementación de Vv'ork Practice Stand"ards en sustitución de los requisitos de 
monitoreo y cumplimiento con !os límites de emisión de HAP orgánicos, incluyendo 
las emisiones d~ díoxinas yfur~nos. (Federa! Regfster, VoL 77 No. 32, p. 9371) 

La Autoridad solicita !a extensión de un prímer año de la fecha inicia! de cumplimiento 
(16 de abril de 2015) para todas las disposiciones del MATS (40CFR Parte 63, Sub­
parte UUUUU) aplicables a fa.s unidades AG1~2. De esta forma, se so!lcíta que la fecha 
de cumplimiento sea el 16 de abril de 2016. La razón para solicitar la extensión radica 
en la necesldad de tiempo adiciona! para lograr !a insta!acíón de controles y 
cumplimiento con las disposiciones de MATS. Las disposiciones aplicables a las 
unidades de referencia incluyen., pero sln limitarse a, lo siguiente: 

Einissíon Limits for Existíng EGUs (Liquid 011-Fired Unft - Non~Continental): 40CFR 
· 63.9991-Table 2 

Work Praciice Slandards (SJsting EGU): 40CFR 63.9991-Table 3 

Performance Testlng Requirements (Fillerab/e Parficufate Matter-PM CEMS): 
40CFR 63.10007-Tab/e 5 

Demonsfr?tion of Continuous Compfiance; 40CFR 63.10021-Tabfe 7 

Reporfing Requirements; 40CFR 63.10031-Tabfe 8 

General Provisíons: 40CFR 63.10040-Tabfe 9 

Notlfications.- 40CFR 63.10030 

Recordf(eeping: 40CFR 63.10032 

S. Descripción detallada de.los controles a ser instalados o los cambios de proceso que 
aseguren cumplimiento con el estándar para PM, HCI, HF específicamente 

a. Deberá expticar y demostrar claramente como el cambio en proceso reducirá las 
emísiones de PM, HCI, HF a los límites de emisión estab[ecidos en el MATS. 

Según discutido en la sección 4 de este documento, la Autoridad optó por demostrar 
cumplimlento con !os límites de emisiones de HF y HCI mediante e! certificado de 
análisis del contenido. de humedad en et Bunker C utílizado en las calderas. Con 
relación a las emisiones de PMFuuable, la Autoridad estima que con el uso de. 100o/o gas 
natural como combustible primario en las calderas de las unidades AG 1-2 se redUcirá · 
las emfsiones actuales en aproximadamente un 73 porciento. Esto debido a que el gas 
natural e s un combustible gaseoso y mucho más limpio que el Bunker C que se utiliza 
en la actualidad, resultando en u"na emisión menor de PMR11ra1:1ie. entre otros. Por otro· 
Jada, Ja determinación de mantener la operación de las unidades AG1-2 baja la 
calegoría de Natural Gas-Fired EGU exime las mismas de los requisitos del MATS. 
(40CFR 63.9983) 
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b. Deberá explicar detaJJadamente el proyecto de conversión~ gas natural. 

Para completar el proyec!o de conversión a gas natural de las unidades AG1-2, la 
Autoridad habilitará las calderas con _quemadores de gas, con Ja intención de utilizar gas 
natural como combustible primaría durante !a operación normal de ras mismas. Para 
ello, las unidades tendrán que ser retiradas de servido para poder instalar los 
componentes del sistema de suministro y combustlón de gas natural, tales como 
tubería, cabezales, válvulqs, quemadores, difusores de aire, lnstrumentación y controles 
asocíados al mismo. Las actividades de c;onversión incluyen también mejoras al· 
material de algunos de Jos elementos internos de transfei-encía de calor existentes en 
las calderas para habilitarlas para su uso con gas natural. Además, los sistemas de 
control de las caJderas serán actualizados para incluir Ja lógica relacionada a Ja 
inlegración de Jos componentes del sistema de combustión con gas natural. Se estima 
que la duración de fos trabajos requeridos es de 24 semanas por cada unidad 
generatriz. 

c. Deberá establecer el porciento de uso de gas natural vs. Bunker C en !a 
instalación. 

Una vez se complete el proyecfo de conversión, las unidades AG1-2 se denominarán 
como Natura! Gas Fired EGU's de acuerdo a la definición en el 40CFR 63.10042. Las 
calderas operaran en escenarios de uso de 100% gas natural o cualquier combinación 
de gas natural y Bunker C, pera !imllando ef consumo de Bunker C a menos de 
el 1 Do/o del vafor cal orifico anual en periodos de tres (3) años consecutivos o menos 
de 15o/n del valor calorífico en cualquler año calendario, según dispone la 
reglaff]entación. 

d. Deberá proveer diagramas del proyecto, especificaciones del manufacturero, etc. 

La AEE está lrabajando con dlferentes proveedores de equipos para determinar cuales 
son Jos sistemas que se instalarán en AG1-2 como parte d_el proyecto de conversión. 
Por tal razón, !a información disponible es propíetaria y confidencial de cada 
manuracturero, por lo que la misma no se puede proveer. 

e. Deberá proveer información necesaria de apoyo: por ejemplo cálc_ulos de emisión 
comparando e! gas natural con el bunker C, etc. · 

A modo de ejemplo y tomando como referencia el consumo de combustible Bunker C de 
las unidades AG1-2 durante e) 2013 (6,934,074 galones/año), calculamos el equivalente 
energético de este consumo de combustlbJ2: 

( "º""""" . Tr;tcilHo·íll !r.iput.A.ru.ta/2013 = CO'llSurnoÁn11.lll de IJ.C x Bb[ ~)X (Valor Cn./.orifir:o BC ) 

( 
•. 42 9a.L) e .MJ.!Bt:v.) • = 6,93.:¡_.074 bblr:/r.no~bbf x o.1so--:,g¡¡y- =40,2Sl,6'67 ldM!Jr.u./noo 
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Utilizando et factor de emisiones para combusffble Bunker C (FE= 0.051 lbm/MMBtu), 
calculamos las emisiones anuales de PMFiurabie'. 

/bm 1 t1711 
To;.alErnisionas Anu.nl~,s PJifFElt:n:d.i)G = [(H@tit !11p1ttAw.mJ)J X FE MMBni X Z,ODO /&in 

[( MME<::.1)] Llnn 1 con =- 40,2SZ,6LS7-_- X 0.051-,--x-
20 

D/b =1,0Z7tc111.s/r.i5.; cmo 1•!Mll ru , D m 

Ufülzando el factor de emtsíones para -gas natural (FE= 0.014 lbm/f\/lMBtu), calculamos 
las emisiones anuales de PMFl!lrabre: 

f_ Deberá aclarar como relacionan Jos controles (overfire air system)· mencionados 
para NOx con el MATS. Si se relaciona con e! MATS deberá proveer información 
mas detallada sobre e! mismo. Si no está relacionado 1 deberá removerlo de !a 
solic[tud. 

Con el propósito de controlar las emisiones de NOx de las unidades AG1-2 y 
mantenerlas dentro de !os !imites de emislón permitidos, la Autoridad instalará un 
sistema de Over Fíre Afr (OFA) en cada una de 12s calderas_ Por ser una rnedída de 
conlrol de emisiones de NDx, la misma no tiene un impacto directo en lOs límites de la 
emisión de materia part1cu!ada filtrable (PMFlllf">l'ble.) requeridos en e! MATS, pero fue 
incluida en fa solicitud como parte de la descripción de las act1vidades a reallzarse en el 
proyecto de referencia_ 

6. Incluir en una tabla. para cada unidad de ernisíón las fecha~ de cumplimiento como 
sigue: 

Unidad de Emisión Fecha para !a cUa! se. Fe.cha para la cual !a Fecha en que se 
planifica iniciar la construcción o lograra cumplimiento 
construccíón ·O cambio cambio en proceso definitivo 

/ en oroceso será comr Jetado 
. AG1 Octubre 2014 Ma!7o 2015t1J 16 de abril de 2016 
AG2 Mavo 2015 Octubre 201511 J 16 de abril de 2016 

(1) Sujeto a la construcción y o¡:ieración de fa Infraestructura de suministro de gas natura\ 
para fas unidades (Aguírre Offshore GasPorl). 

7. Una certificación del Oficial Responsable (según definido en la seccíón 63.2 del ;40 
CFR): 

Según soticitado, incluirnos la certificación como anejo_ 
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Nos reiteramos a su disposición para proveer cualquier otra informadón que sea necesaria 
para el trámite de este importante asunto. De requerir in1ormación adiciona/ puede 
comunicarse con el lng. Rafael Marrero Carrasquilto por el (787) 521-4960. 

Cord¡almenle, 

i~ \)u_,_::_ J ílJ-
Sonia MiranOa Vega, Oirec!Bra 
Planificación y Protección A/nbiental 

Anejos 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
AUTORIDAD DE ENERG[A ELÉCTRICA DE PUERTO RICO 

SAN JUAN, PUERTO R!CO 

CERTIFICACJON 

APARTADO 364267 
CORREO GENERAL 
SAN JUAN, PR. 00936-4267 

Yo, Carlos Castro Monta1vo , funcionario responsable designado de la 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico , certifico que: 

Con base de información y creencia formada después de una investigación razonable, 
yo, como fl.!nclonario responsable de !a lnstalaclón antes mencionada, certifico que las 
declaraciones y la información contenida en esta solicitud son verdaderas y exactas, y 
están completC!s-

Y para que conste, firmo !a presente certificación en San Juan de Puerto Rico, 

hoy _2]_de febrero de 2014. 

"Samci un pcJronD conlf:""ldad de cparlunldDdos rn e! emploo yno di1orlmlnm11ar porr/LI~n de ro:: a, ~olor."'"º· darJ, cr!i:n Jo~/a/ o naa/Qual, ccmfld&n 1o<ial, afiliocl{M 
J:.•lflica, ld•a1 pallll=• e roll&ia>ar; par><r•/crlma o ><f pcrc/blda[a) como ~ldimaJ: ~/a/:nda rJom~lir.a, i>¡¡ralón rcruo! D º''i:.ha,' por lmp:i:llmc1Uofi1!c•, 01cn!QI o 

ombc1. por candtc11ln ti• Y<l<r"'1a(a] opariofarnracldn ecn<ll=." 





ESTADO LIBRE ASOClADO DE 

'PUERTO RICO 
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL 

BASE LEGAL Y FÁCTICA - PERMISO TÍTULO V 
AEEPR AGUIRRE POWER STATION 

PFE-TV-4911-63-0212-0244 

La Junta de Calidad Ambiental OCA) está emitiendo un permiso Título V de acuerdo con el 
Título 40 del Código de Regulaciones Federales (CRF), Parte 70 y Parte VI del Reglamento 
para el Control de la Contaminación Atmosférica (RCCA) para la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico -Aguirre Power Station (AEEPR Aguirre). La instalación está 
localizada en la Carretera PR-3 Km 152.7 en el Barrio Montesoria en Salinas, Puerto Rico. La 

]CA recibió una solicitud de permiso Título V el 24 de febrero de 2012. El 26 de septiembre 
de 2013, AEEPR hizo una solicitud de enmienda a la solicitud inicial de permiso Título V. 

AEEPR Aguirre consiste de doce fuentes de combustión ubicadas en una de las siguientes 
tres áreas de la planta: planta termoeléctrica que consta de dos unidades termoeléctricas (AGl 
y AG2) de quema de combustible (calderas), planta eléctrica de ciclo combinado consta de 
ocho turbinas de gas (CCl-1, CCl-2, CCl-3, CCl-4, CC2-1, CC2-2, CC2-3, CC2-4) de quema 

de combustible con dos generadores termoeléctricos, y un bloque de energía (power block) 
que consta de dos turbinas de gas (AGGT2-1 y AGGT2-2) de quema de combustible líquido. 
Las dos calderas (AGl y AG2) queman principalmente fue] oilnúm. 6 (Bunker C) para generar 
electricidad en un turbogenerador de vapor. El fue] oil núm. 6 tiene un contenido de azufre 
de 0.50% por peso. Las dos calderas utilizan el propano para la ignición y el contenido de 
azufre es 0.0187% por peso. Las turbinas de combustión o turbinas de gas de ciclo combinado 
consumen fue] oil núm. 2 para generar electricidad. Las dos turbinas de gas o turbinas de 
combustión del power block consumen file] oil no. 2 para generar electricidad. El fue] oil 
núm. 2 tiene un contenido de azufre de 0.5% por peso. Esta instalación es una fuente mayor 
de contaminantes atmosféricos porque tiene el potencial de emitir más de 100 toneladas por 
año de óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), materia particulada (PM10), 

monóxido de carbono (CO), y compuestos orgánicos volátiles (COV), los cuales son 
contaminantes criterio. También, es una fuente mayor para los gases de invernadero 
(greenlwuse gases) (GHGs, en inglés) porque tiene el potencial de emitir más de 100,000 
toneladas por año, se expresan como C02e. Esta instalación es una fuente mayor para 
contaminantes atmosféricos peligrosos (CAP's). [Total de CAPs, nickel compounds, 
manganese compounds, chloride and formaldehyde compounds]. 

Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos 
Carretera Estatal 8838, Sector el Cinco, Río Piedras, PR 00926 
PO Box 11488, Santurce, PR 00910 
Tel. 787-767-8181, Fax 787-767-4861 
\VWW.jca.gobiemo. pr JI'(.· ·~1 rl~, 

~.LA 
)''·'-YA lllJ C.~l.ID.~llAW>lt~-n:~L 

""-~~·l.ml'CM>eW'-'<>1.l~'l""'""-" 
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Las emisiones permisibles autorizadas bajo este permiso se mencionan abajo. La fuente 
deberá certificar anualmente que sus emisiones actuales no exceden las emisiones permisibles. 
Esta certificación deberá basarse en las horas actuales de operación del año natural anterior y 

utilizando los factores de emisión del AP-42 ( Compilaúon of Ak Pollutant Emission Factors) 
efectivo al momento de completar la solicitud de Título V. 

Contaminantes Emisiones 
Permisibles 

(toneladas /año) 

PM 2,194.88 

S02 30,608.58 

NOx 28,867.78 

co 1,299.54 

cov 195.32 

Plomo 0.63 

C02, 10,093,497.14 

Contaminantes Emisiones 
Atmosféricos Permisibles 

Peligrosos (toneladas /año) 

Nickel compounds 20.71 

Manganese 19.62 
compounds 

Formaldehyde 14.75 
compounds 

Chloride 84.71 

CAP's totales 1 177.73 
(HAP's, en inglés) 

1 E1 Apéndice B del penniso desglosa las einisiones de CAP's totales. 
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La siguiente tabla resume la aplicabilidad2 de AEEPR Palo Seco con respecto a los principales 

programas reglamentarios de contaminación de aire: 

Programa Reglamentario Aplicabilidad 
RCCA- Reglas 403, 406, 410 para las calderas y las turbinas Sí 
de co1nbustión 

NSPS ( 40 CFR Parte 60, Sub parte GG) No 

NESHAP (MACT-40 CFR Parte 63, Subparte UUUUU) Sí 
NESHAP (MACT-40 CFR Parte 63 Subparte YYYY) No 
Título V (40 CFR Parte 70) y Parte VI del RCCA Sí 
NSPS ( 40 CFR Parte 60, Sub parte D) No 
NESHAP (MACT-40 CFR Parte 63, Subparte DDDDD) No 

Abajo se establecen las unidades de em1s10n, sus requisitos aplicables y las razones 

fundamentales de los requisitos aplicables. 

Calderas: La capacidad de cada caldera AGl y AG2 es de 4,180 MMEtu/hr. Consumen 
principalmente fue] oil no. 6 (Bunker C). Las dos calderas tienen un límite total de consumo 

para fue] oilnúm. 6 de 488,229,840 galones para cualquier periodo de 12 meses consecutivos. 

Las dos calderas tienen un límite total de consumo para propano (para la ignición y apagado 

de las calderas) de 19,018.44 galones y 803,405.40 galones de diésel (solo para calentamiento) 
para cualquier periodo de 12 meses consecutivos. No estará permitida la quema de 

desperdicios o materiales sólidos en las calderas. 

Las dos calderas (AGl y AG2) deberán cumplir con todos los requisitos aplicables de los 
Nacional Emíssíon Standards for Hazardous Aír Pollutants: Goal- and Oíl-Fíred Electríc 
Utílíty Steam Generatíng Uníts contenidos en la Subparte UUUUU de la Parte 63 Título 40 

del Código de Regulaciones Federales ( 40 CRF). Las condiciones de la Sub parte UUUUU de 
la Parte 63 del 40 CFR para las cuatro calderas se encuentran en la Sección V(A) del permiso 

Título V. 

2Es importante mencionar que no se necesita explicar en este documento todas las condiciones de permiso, ya que la base 
legal y fáctica para las condiciones son evidentes según establecidas en el permiso de operación Título V. Esto significa 
que todos los requisitos aplicables están identificados en el permiso Título V con una referencia al requisito. Por ejemplo, 
si una restricción proviene de un permiso de construcción, la condición citará el número del permiso de const1ucción, si 
proviene de una regulación, citará la regla específica del RCCA y si la restricción proviene de un estándar federal, la 
condición citará el estándar federal o la regulación. Si la restricción proviene de cálculos de emisión y un aumento 
acumulativo, la condición lo establecerá. Además, los requisitos aplicables solo estatalmente están claramente 
identificados. 
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• Límite de emisión para PM: La Regla 406 del RCCA establece un límite de emisión 0.3 

lb de material particulado por MMBtu de calor introducido demostrado mediante la 
realización de una prueba de chimenea durante el primer año del permiso utilizando el 
Método de Prueba 5 de EPA. 

• Contenido de azufre: La Regla 410 del RCCA requiere que se limite el contenido de 
azufre en los combustibles (fue} oil núm. 6 y propano). El fue} oil núm. 6 no podrá 
tener un contenido de azufre en exceso de 0.5% por peso. El propano que se utiliza 

para ignición y apagado de las calderas no podrá tener un contenido de azufre en exceso 
de 0.0187% por peso. La misma regla y el permiso requieren que se monitoree el 
contenido de azufre diariamente y se reporte a la Junta mensualmente. AEEPR Palo 
Seco deberá muestrear los combustibles en cada recibo de combustible en la instalación 
para transferirlo a los tanques de almacenaje en la instalación de cualquier fuente para 
verificar el contenido de azufre en la certificación del suplidor, excepto para propano 
para el cual solo se requerirá la certificación del suplidor. 

• Opacidad: Según lo requiere la Regla 403 del RCCA, las unidades no podrán descargar 
emisiones visibles de opacidad de más de 20% en promedio de 6 minutos. El permiso 
requiere un sistema de monitoreo continuo de opacidad, una prueba de opacidad a la 
chimenea de cada caldera durante el primer año del permiso utilizando el Método de 
Prueba 9 de EPA y subsecuentes inspecciones visuales de opacidad de forma bisemanal 
usando un lector de emisiones visibles certificado por una escuela aprobada por la EPA 
o por la Junta. 

• Estándares Nacionales de Emisión para Contaminantes Atmosféricos Peligrosos Coal­
and Oíl-Fired Electric Utilíty Steam Generatíng Units contenidos en la Subparte 

UUUW de la Parte 63 del 40 CFR: Esta reglamentación va dirigida a reducir las 
emisiones de metales pesados, incluyendo el mercurio, arsénico, cromo, níquel y gases 
ácidos, incluyendo el ácido clorhídrico (HCl) y el ácido fluorhídrico (HF). Esta 
reglamentación establece límites de emisión numéricos para PM (como sustituto para 
todos los metales tóxicos), HCl y HF. El tenedor del permiso podrá demostrar 
cumplimiento con los límites de HCl y HF limitando el contenido de humedad en el 
combustible líquido. Además se establecen prácticas de trabajo, en lugar de límites 
numéricos, para limitar las emisiones de tóxicos orgánicos, incluyendo dioxinas y 
furanos. Debido a que las dioxinas y furanos son el resultado de una combustión 
ineficiente, los estándares de prácticas de trabajo aplicables requieren un programa 
anual de pruebas de funcionamiento para cada unidad, que incluye inspección, ajuste 
y/o mantenimiento y reparaciones para asegurar la combustión óptima en cada unidad. 
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AEEPR debía cumplir con los requisitos aplicables de los National Emission Standards 
for Hazardous Air Pollutants:Coal- and Oil-Fired Electric Utility Steam Generating 
Units contenidos en la Subparte UUUUU de la Parte 63 del 40 CFR, mejor conocido 
como el Mercury Air Toxic Standards (MATS, en inglés), en o antes del 16 de abril de 
2015, o para la fecha especificada en la extensión o extensiones de cumplimiento que 
sean concedidas por la Junta de Calidad Ambiental y la Agencia Federal de Protección 
Ambiental de acuerdo con el 40 CRF §63.6(i). Según establecían las condiciones de la 
Sección V.A.l.i del borrador de permiso, la Junta podía extender 1 año adicional la fecha 
de cumplimiento con MATS (fecha original de cumplimiento es el 16 de abril de 2015) 
bajo la Sección 112(i)(3)(B) de la Ley de Aire Limpio. La Junta no recibió comentarios 
adversos en relación a la alternativa de la extensión de 1 año adicional de cumplimiento 
de MATS. Revisamos estas condiciones de cumplimiento con MA TS incluidas en el 
borrador de permiso para reflejar la extensión de cumplimiento por 1 año adicional, 
aprobada por la Junta para las calderas AGl y AG2. La extensión de cumplimiento fue 
autorizada con condiciones adicionales con el propósito de proveer tiempo adicional para 
la instalación del equipo necesario en estas unidades para quemar gas natural como 
combustible primario en estas calderas AGl y AG2. El combustible secundario será 
Bunker C (fue! oil No. 6). Debido a la extensión de cumplimiento aprobada, la Junta 
revisó las condiciones para incluir la nueva fecha de cumplimiento para estas calderas 
que será el 16 de abril de 2016 e incorporar las condiciones establecidas en la extensión 
de cumplimiento según establecidas en la Resolución R-14-10 firmada el 28 de marzo 
de 2014. Esto incluye un itinerario de cumplimiento, requisitos de informes y 
notificaciones, entre otros. Estos cambios no afectan los límites de emisión establecidos 
por el MATS o cualquier otra condición de MATS que sea aplicable. 

Turbinas de Combustión: La capacidad de cada turbina de ciclo combinado (CCl-1, CCl-2, 
CCl-3, CCl-4, CC2-1, CC2-2, CC2-3 y CC2-4) es 607.5 MMBtu/hr. La capacidad de cada 
turbina (AGGT2-1 y AGGT2-2) es 301.5 MMBtu/hr. Estas diez turbinas tienen un límite 
total de consumo de fue] oil núm. 2 de 354,482,160 galones para cualquier periodo de doce 
(12) meses consecutivos. El permiso requiere además que se registre y se informe a la Junta 
mensualmente el consumo de combustible. Ya que las unidades fueron construidas antes del 
3 de octubre de 1977, no están afectadas por los Estándares de Ejecución para Fuentes Nuevas 
(NSPS, en inglés) para Turbinas Estacionarias de Gas del 40 CFR Parte 60 Subparte GG y 
ningún requisito aplicable les requiere instalar equipos de control en las mismas. A pesar de 
que estas unidades no están afectadas por reglamentación federal, las unidades están sujetas 
a las siguientes limitaciones del RCCA. 

• Límite de emisión para PM: La Regla 406 del RCCA establece un límite de emisión 0.3 
lb de material particulado por MMBtu de calor introducido demostrado mediante el 
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tipo de combustible y cálculos de emisión del AP-42 ( Compilation of Air Pollutant 
Emission Factors). 

• Contenido de azufre: La Regla 410 del RCCA requiere que se limite el contenido de 
azufre en el combustible. El fue! oJJ núm. 2 utilizado no podrá tener un contenido de 

azufre en exceso de 0.5% por peso. La misma regla y el permiso requieren que se 
monitoree el contenido de azufre diariamente y se reporte a la Junta mensualmente. 
AEEPR Palo Seco deberá muestrear el combustible en cada recibo de combustible en la 
instalación para transferirlo a los tanques de almacenaje en la instalación de cualquier 
fuente para verificar el contenido de azufre en la certificación del suplidor. 

• Opacidad: Según lo requiere la Regla 403 del RCCA, las unidades tienen un límite de 
opacidad de 20% (promedio de 6 minutos), excepto por un período de no más de cuatro 
minutos en cualquier intervalo de 30 minutos cuando la opacidad no exceda de 60%. 
El permiso requiere una prueba de opacidad a la chimenea de cada turbina de 
combustión durante el primer año del permiso utilizando el Método de Prueba 9 de 
EPA y subsecuentes inspecciones visuales de opacidad de forma bisemanal usando un 
lector de emisiones visibles certificado por una escuela aprobada por la EPA o por la 
Junta. 

• Normas Nacionales de Emisiones de Contaminantes Atmosféricos Peligrosos para 
Turbinas de Combustión contenidas en el 40 CFR Parte 63, Subparte YYYY: Cualquier 
fuente existente, nueva o reconstruida que posea u opere turbinas estacionarias de 
combustión está sujeta a las Normas Nacionales de Emisiones de Contaminantes 
Atmosféricos Peligrosos para turbinas de combustión contenidas en el 40 CRF Parte 
63, Subparte YYYY. 

a. De acuerdo con la sección 63.6090 del 40 CRF, las turbinas de combustión 
estacionarias existentes en todas las subcategorías no tienen que cumplir con los 
requisitos de esta Subparte YYYY o de la Subparte A de la Parte 63 del 40 CRF. 
No es necesaria la notificación inicial para ninguna turbina de combustión 
estacionaria existente, aún si una turbina nueva o reconstruida en la misma 
categoría requeriría una notificación inicial. 

b. Si una de las turbinas fue reconstruida según la definición de reconstrucción de 
la sección 63.2 Subparte A de la Parte 63 y si la reconstrucción comenzó o 
comenzará después del 14 de enero de 2003, dicha unidad deberá cumplir con los 
requisitos aplicables esta Subparte YYYY. 
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Todos los requisitos de monitoreo, mantenimiento de registros e informes son aplicables de 
acuerdo con la Regla 603 del RCCA que requiere que todos estos elementos tienen que ser 

incluidos en el permiso Título V emitido. 

Según se establece en el Apéndice B del RCCA, AEEPR Aguirre incluye una lista de 
actividades insignificantes (Sección VIII del permiso) (storage tanks, fue! oil and light oil 
discharge docks, etc.) por su tama!l.o y razón de producción. 

La JCA encontró que el permiso Título V para AEEPR Aguirre (propiedad de la Autoridad 
de Energía Eléctrica de Puerto Rico) satisface los requisitos de la Parte VI del RCCA. 

Al 





COMMONWEALTH OF 

PUERTO RICO 
Environmental Quality Board 

FINAL TITLE V OPERATING PERMJT 
AJR QUALITY AREA 

ENVIRONMENTAL QUALITY BOARD 

Permit Number: 
Date of Receipt of the Renewal Application: 
Final Issue and/or Effective Date: 
Expiration Date: 

PFE-TV-4911-63-0212-0244 
February 24, 2012 
April 15, 2015 
April 15, 2015 

Pursuant to the provisions of Part VI of the Environmental Quality Board Regulations for the 
Control of Atmospheric Pollution (RCAP) and the provisions of the Code of Federal Regulations 
(CFR), Title 40, Part 70: 

PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY 
/ PREP A AGUIRRE POWER STATION 

~ ~ SALINAS, PUERTO RICO 

hereinafter PREPA1 AGUIRRE POWER STATION (PREPA Aguirre) or the permittee, is 
authorized to operate a stationary source of air pollutant emissions Iimited to the units and 
conditions described in this permit. Until such time as this permit expires, is modified or 
revoked, PREP A Aguirre may releas e air pollutants resulting from processes and activities that 
are directly related to and/or associated with the emission sources, as required, limited or 
conditioned by this pennit, until its expiration date or until the permit is modified or revoked. 

The conditions in this permit shall be enforceable by the federal and state govemments. Those 
requirements that may be enforced only by the state government shall be identified as such in 
this pennit. Copy ofthis permit must be kept in the aforementioned facility at ali times. 

1PREPA is Pue1io Rico Electric Power Authority. 

Cruz A. Maros Environmental Agencies Building 
Road 8838, Secrnr el Cinco, Río Piedras, PR 00926 
PO Box 11488, Santurce, PR 00910 
Tel. 787-767-8181, Fax 787-767-4861 
wv1w .j ca. gobierno. pr 
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Section I - General Information 

A. Facility Information 

Company Name: 

Postal Address 

City: 

State: 

Zip Code: 

Email ofthe company: 

Name of Facility: 

Location of the Facility: 

L'llf!/J i IFr 1 

I~ 

( 
Responsible Official: 

Telephone: 

Fax: 

Technical Contact Person: 

Telephone: 

Fax: 

SIC Primary Code: 

Puerto Rico Electric Power Authority 

P.O. Box 364267 

San Juan 

Pue1io Rico 

00936-4267 

AEE-DPACC@aeepr.com 

PREP A Aguirre Power Station 

State Road PR-3 Km. 152.7 
W ard Montesoria, Aguirre 
Salinas, Puerto Rico 

Carlos Castro Montalvo 
Generation Director 

787-521-6407, 787-521-6408, 787-521-
6409 

787-521-6410 

Milton Ballester Colón 
Head, Aguirre Stearn Plant 

William Rios Mera 
Head, Combined Cycle Plant 

Ivan L. Monroig Morales 
Supervisor Engineer, Gas Turbine Plant 

787-521-3903 

787-521-3905 

4911 
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B. Proccss Dcscription 

PREPA Aguine is located in southeast Puerto Rico adjacent to the town of Aguirre in the Montesoria 
Ward (PR-3 Km 152.7) on Salinas. The facility consists of twelve fue] combustion sources located in 
one ofthe following three plant areas: 

l. steam power plant consisting oftwo oil-fired steam electric (boilers) units (AG! and AG2), 

2. combincd cycle power plan! consisting of eight oil-fired gas turbines (CC!-1, CC!-2, CCJ-3, 
CC!-4, CC2-1, CC2-2, CC2-3 and CC2-4) with two steam electric generators, anda 

3. power block consisting oftwo oil-fired gas turbines (AGGT2-l and AGGT2-2) ofburning liquid 
fue l. 

The two (2) boilers (AG 1 and AG2) combust primarily No. 6 fue] oil (Bunker C) to produce steam used , t to generate e]ectricity ata steam turbogenerator. The No. 6 fue] oil (Bunker C) is received by barge or 
ship and unloaded into four (4) on-site reserve tanks for storage. The No. 6 fue! oil (Bunker C) is 
transferred into two (2) service tanks which then are fed into the boilers for combustion. The 
combustion flue gases are exhausted to the atmosphere through two emission points for each boiler. 

r~-\
1 

Propane from on-site tanks is used only during fue] oil burner staii-up, and shutdown of the fuel oil 
burncrs in the boilers. During a boiler staii-up, depending on boiler conditions, either No. 2 fue] oil or 

_ no. 6 fue] oil can be used to warm up the boiler. IfNo. 2 fue] oil is used for warm up, after the boiler 
have reached the desired conditions, No. 6 fue] oil is fired to continue the process. 

The combined cycle plant consists of eight (8) combustion turbines or gas turbines that combust No. 2 
fue] oil to generate electricity and steam. Jn turn. the combustion gases of thc above process may be 
emittcd into the atmosphere through its respective emission point or through a heat exchanger (Heat 
Rccovcry Stcam Gcncrator or HRSG ), which produces the necessary steam to drivc a stcam turbinc to 
produce aclclitional electricity. The fue! oil no. 2 is received from barges or boats in six (6) reserve tanks. 
Fucl is thcn transferred to J'our (4) scrvice tanks lhat fced the cornbuslion process ofthe combined cycle 
turbines. The combination offour gas turbines and one steam turbine is known as a cornbined cycle unit. 
Each cornbustion turbine can operare in combincd cycle mode (l-JRSG in operation) or in simple cycle 
mode (l-IRSG is no( in operation). Each turbine has a stack and each heat recovery unit has a stack. 

The power block consists of two (2) combustion turbines or gas turbines that combust fue] oil No.2 to 
generate electricity. Fue! oil No. 2 is received by barge or ship into six (6) reserve tanks. The fue] is 
then transfened into two (2) service tanks which feed the combustion process of the gas turbine units. 
Also, the service tanks can also receive fue! directly from fue] delivery trucks. 

As a consequence of operating at its permit leve], PREPA AguÜTe is a rnajor source because it has the 
potential to emit PM10, SO,, NO,, VOC, CO in excess of 100 tons per year, nickel compounds and 
formaldehyde in excess of 10 tons per year, a combination ofhazardous atmospheric pollutants in excess 
of 25 tons per ye ar, and greenhouse gases (GHG) in excess of 100,000 to ns per year, expresscd as C02e. 
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Section II - Description of the Emission Units 

The emission units regulated by this permit are as follows: 
. 

Emission Unit Description 
. .·· 

.·· 
.· . 

AGl andAG2 Two boilers that bum residual fue! with steam/turbo 
generators. The capacity of each boiler is 4, 180 
MMBtu/hr. 

CCl-1, CCl-2, Eight oil-fired combustion turbines with HRSG and 
CCl-3, CCl-4, steam turbogenerators. The capacity of ea ch 
CC2-l, CC2-2, combustion turbine is 607.5 MMBtu/hr. 

CC2-3 and CC2-4 

AGGT2-l and Two oil-fired combustion turbines. The capacity of 
AGGT2-2 each turbine is 3O1.5 MMBtu/hr. 

R5and R6 Fixed roof storage tanks 
Stores: fue/ oil no. 2. 
Each one has: 
Capacity of321,000 bbl (13,482,000 gallons) 
Diameter: 219' Height: 48' 

DI, D2, D3 and D4 Fixed roof service tanks 
Stores:fuel oil no. 2. 
Each one has: 
Capacity of27,430 bbl (1,152,060 gallons) 
Diameter: 70' Height: 41' 

LDRl and LDR2 Fixed roof storage tanlcs 
Stores:fue/ oil no. 2. 
Each one has: 
Capacity of de 43,025 bbl (1,807,050 gallons) 
Diameter: 80' Height: 44-49' 

Section III - General Conditions of the Permit 

Control 
Eqnipment 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

l. Sanctions and Penalties: The permittee is obligated to comply with ali the terms, conditions, 
requirements, limitations, and restrictions set forth in this permit. Any violation of the terms of 
this permit will be subject to administrative, civil or criminal penalties as established in the 
Puerto Rico Environmental Public Policy Act, Article 16 (Act Number 416, September 22, 2004, 
as amended). 

2. Right of Entry: As specified under Rules 103 and 603(c)(2) of the RCAP, the permittee shall 
allow the EQB or an authorized representative, upon presentation of credentials and other 
documents as may be required by law, to perform the following activities: 
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5. 

6. 

(a) Enter upon the permittee's premises where an ern1ss1on source is located or where 
emission related activities are conducted, or where records must be kept under the 
conditions of this pen11it, under the RCAP, or under the Clean Air Act; 

(b) Ha ve access to and copy, at reasonable times, any records that rnust be kept under the 
conditions ofthe perrnit, under the RCAP, or under the Clean Air Act; 

(c) lnspect and examine any facility, equipment (including monitoring and air pollution 
control equipment), practices or operations (including QA/QC rnethods) regulated or 
required under this pcrmit; as well as sampling emissions of air quality and fuels; and 

(d) As authorized by the Clean Air Act and the RCAP, to sample or monitor, at reasonable 
times, substances or parameters for the purpose of assuring cornpliance with the permit or 
other applicable requirernents. 

Sworn Statement: All reports required pursuant Rule 103(D) of the RCAP (i.e., semiannual 
monitoring repo11s and annual compliance certification) shall be submitted together with a sworn 
statement or affidavit by the Responsible Official or a duly authorized representative. Such 
sworn staternent shall attest to the truth, correctness and completeness of such records and 
reports. 

Data Availability: As specified under Rule 104 ofthe RCAP, all emission data obtained by or 
submitted to the Board, including data repo11ed pursuant to Rule 103 of the RCAP, as well as 
that obtained in any other way, shall be available for public inspection and may also be made 
available to the public in any additional manner that the Board rnay deem appropriate. 

Emergency Plan: As specified under Rule 107 of the RCAP, PREP A Aguirre shall ha ve 
available an Emergency Plan which must be consisten! with adequate safety practices, and 
provides for the reduction or retention of the emissions from the plant during periods classified 
by the Board as air pollution ale11s, warnings or emergencies. These plans shall identify the 
emission sources, include the reduction to be accomplished for each source and the means by 
which such reduclion will be accomplished. These plans shall be available for inspection, as 
required by representatives of the Board at any times. 

Compliancc Certification: As specified under Rule 602(c)(2)(ix)(C) of the RCAP, PREPA 
Aguirre shall be submit each year a compliance ce1iification. This certification must be 
submitted to both the Board and the U.S. Environmental Protection Agency (EP A)2 every year 
no later than the 1 st of April, covering the previous calendar year. The compliance ce11ification 
shall include, but is not limited to, the information required under Rule 603(c) of the RCAP as 
follows: 

2The certification to the EQB shall be mailed to: Manager, Air Quality Area, P.O. Box 11488, San Juan, PR, 00910. The 
certification to the EPA shall be mailed to: Chief, Enforcement and Superfund Branch, CEPD, US EPA- Region 11, City 
View Plaza 11 Building. Suite 7000'" Floor, 48 Road 165 Km 1.2, Guaynabo, P.R. 00968-8069. 
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8. 

9. 

10. 

a. The identification of each term or condition of the permit that is the basis of the certification; 
and 

b. The compliance status. Each deviation shall be identified and considered in the compliance 
certification; and 

c. Whether compliance was continuous or intennittent; and 

d. The methods or other means used for determining the compliance status of the source, with 
each term and condition, cunently and over the rep01iing period, consistent with sections 
(a)(3) - (5) ofthe RCAP; and 

e. Identification of possible exceptions to compliance, any periods which compliance is 
required and in which an excursion or exceedance as defined under 40 CFR Part 64 (CAM)3 

occuned; and 

f. Such other facts as the Board may require to determine the compliance status ofthe source. 

Regulation Compliance: As specified under Rule 115 of the RCAP, any violation to said 
Regulation, or to any other applicable rule or regulation, shall be grounds for the Environmental 
Quality Board (EQB) to suspend, modify, or revoke any relevant permit, approval, variance or 
other authorization issued by the EQB according to the Law of Unifonn Administrative 
Procedures. 

Location Approval: As specified under Rule 201 of the RCAP, nothing in this permit shall be 
interpreted as authorizing the location or construction of a major stationary source, or the 
modification of a major stationary source, or a major modification of a significant source, 
without obtaining first a location approval from the Board and without first demonstrating 
compliance with the National Ambient Air Quality Standai·ds (NAAQS). This permit does not 
allow the construction of new minor sources without the required pemüt under Rule 203 of the 
RCAP. 

Open Burning: As specified under the Rule 402 of the RCAP, the permittee shall not cause or 
pe1mit the open buming of refuse in their premises except as established under Rule 402 (E) of 
the RCAP to conduct training or research of fire fighting techniques. 

Objectionable Odors: As specified under Rule 420 ofthe RCAP, the permittee shall not cause 
or permit emissions to the atmosphere of any matter which produces objectionable odors that can 
be perceived in an area other than that designated for industrial purposes. (This condition is 
enforceable only by the State.) 

3 CAM is Co1npliance Assurance Monitoring. 
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1 L Permit Renewal Applications: As specified under the Rule 602(A)(l)(iv) of the RCAP, the 
permittee's applícations for permit renewal shall be submitted at least twelve (12) months prior 
to the date of pem1it expiration, A responsible official must ce1iify all required applications 
consistent with paragraph (c)(3) ofRule 602, 

12, Pcrmit Duration: As specified under Rule 603 of the RCAP, the following terms will apply 
during the duration ofthis permit: 

(a) Expiration: This authorization shall have a fixed tem1 of five (5) years, The expiration 
date will be automatically extended until the Board approves or denies a renewal 
application (Rule 605(c)(4)(ii) ofthe RCAP) but only in those cases where the permittee 
submits a complete renewa] application at least twelve months befare the expiration date. 
(Rule 603 (a)(2), Rule 605 (c)(2) and Rule 605 (c)(4) ofthe RCAP) 

(b) Permit Shield: As specified under Rule 605( e)( 4 )(i) of the RCAP, the permit shield may 
be extended until the time it is renewed if a timely and complete renewal application is 
submitted. 

(e) In the case that this permit is subject to any challenge by third parties, the permit shall 
remam in effect until the time it is revoked by a comi of law with jurisdiction in the 
matter. 

Recordkccping Requirement: As specified under Rule 603(a)(4) of the RCAP, PREPA 
Aguirre shall retain al! required monitoring data and supporting information for a period of 5 
years from the date of the monitoring sample, measurement, report or application. PREPA 
Aguirre shall maintain readily accessible at the facility, copies of all records of required 
monitoring information that include the following: 

1. Tbe date, place as defined in the permit, and time of sampling or measurements; 
11. The date(s) analyses were performed; 
111. The company or entity that performed the analysis; 
iv. The analytical techniques or methods used; 
v. The results of such analysis; and 
v1. The operating conditions as existing at the time of sampling or measurement. 

14. Semiannual Monitoring Reports/Samplings4 : As specified under Rule 603(a)(5)(i) of the 
RCAP, PREP A Aguirre shall submit the Board, the rep011s of all required monitoring, every six 
montbs or more frequently if required by the EQB or any other underlying applicable 
requirement. All instances of deviations from permit requirements must be clearly identified in 
such repmis. Al! required reports must be ce11ified by a responsible official as established under 
Rule 602(C)(3) of the RCAP. The report that covers the period from January to June shall be 

.i Thc."c rcporls covcr l\\IO 1nnjor clc111c11ts. Thc first clc111cnt is thc su111111ciry ofall periodic 1nonitori11g / sair1pling requirecl in 
this per111iL rl'he second cle111ent requires that ali clevicnions Cron1 pern1it conclitions are clearly identifiecl, su111111arized and 
reportee! to the Board. 
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15. 

&! 16. 

~/ 
r 

submitted no later than October 1 st ofthe same year, and the report covering the period from July 
to December shall be submitted no later than April 151 ofthe next year. Once the guidelines are 
developed by the Board, the permittee must use them to complete these reports. 

Deviations Reporting due to Emergencies: As specified under Rule 603(a)(5)(ii)(a) of the 
RCAP, any deviation resulting from an upset (such as sudden malfunction or break-down) or 
emergency conditions, as defined in Rule 603(e) ofthe RCAP, must be reported within the next 
2 working days from the time the emission limits are exceeded due to the emergency, if PREP A 
Aguirre wishes to assert the affirmative defense authorized under Rule 603 (e) ofthe RCAP. If 
PREP A Aguirre raises the emergency defense upon an enforcement action, the permittee shall 
demonstrate that such deviation happens due to an emergency and that the Board was adequatel y 
notified. If such emergency deviation last for more than 24 hours, the affected units may be 
operated until the end of the cycle or 48 hours, what occurs first. The Board may only extend the 
operation of an emission source in excess of 48 hours, if the source demonstrates to the Board's 
satisfaction that the National Air Quality Standards have not been exceeded and that there is no 
risk to the public health. 

Deviation Reporting (Hazardous Air Pollutants): The source shall act as specified in its 
Emergency Response Plan ( established in Rule 107 (C) of the RCAP), when such Plan has 
shown no significant impact on an area other than those that have been designated for industrial 
purposes or will cease operations immediately if there is a significant impact on an area other 
than those that have been designated for industrial purposes (state-only enforceable condition). 
In accordance with Rule 603(a)(5)(ii)(b) ofthe RCAP, he shall notify the Board within the next 
24 hours if a deviation that results in the release of emissions of hazardous air pollutants for 
more than occurs an hour in excess ofthe applicable limit. For the discharge of any regulated air 
pollutant that continues for more than 2 hours in excess of the applicable limit, the permittee 
shall notify the Board within 24 hours of the deviation. PREP A Aguirre shall submit to the 
Board, within 7 days of the deviation, a detailed written report which includes probable causes, 
time and duration of the deviation, remedia! action taken and the steps you are following to 
prevent recurrence. 

17. Severability Clause: As specified under Rule 603(a)(6) of the RCAP, the clauses in this permit 
are severable. In the event of a successful challenge to any portion of the permit in an 
administrative or judicial forum, or in the event any of its clauses is held to be invalid, ali other 
portions ofthe permit shall remain valid and effective, including those related to emission limits, 
terms and conditions, be they specific or general, as well as monitoring, record keeping and 
reporting requirements. 

18. Permit Noncompliance: As specified under Rule 603(a)(7)(i) ofthe RCAP, the permittee must 
comply with ali conditions of the permit. Permit noncompliance constitutes a violation of the 
RCAP and will be grounds for taking the appropriate enforcement action, impose sanctions, 
revoke, termínate, modify, and/or reissue the permit, orto deny a permit renewal application. 
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19. Defense not Allowed: As specified under Rule 603(a)(7)(ii) ofthe RCAP, PREPA Aguirre shall 
not allege as a defense in an enforcement action, that it would have been necessary to halt or 
reduce the permitted activity in order to maintain compliance with the conditions ofthis permit. 

20. Permit Modification and Revocation: As specified under Rule 603(a)(7)(iii) of the RCAP, the 
permit may be modified, revoked, reopened, reissued, or terminated for cause according to the 
Law of Uniform Administrativc Procedures. The filing of a request by PREP A Aguirre for a 
permit modification, revocation and reissuance, or termination, or of a notification of planned 
changes or anticipated noncompliance does not stay any pe1111it condition. 

21. Property Rights: As specified under Rule 603(a)(7)(iv) of the RCAP, this permit does not 
convey any property rights of any sort, nor does it grant any exclusive privilege. 

22. 

r 23. / 

~ 
~ 

24. 

Obligation to Furnish Information: As specified under Rule 603(a)(7)(v) of the RCAP, 
PREP A Aguirre shall furnish to the Board, within a reasonable time, any information that the 
Board may request in writing to determine whether cause exists for modifying, revoking and 
reissuing, or terminating the permit or to detem1ine compliance with the permit. Upon request, 
PREP A Aguirre shall also furnish to the Board copies of documents related to this permit. 

Prohibition on Default Issuance: As specified under Rule 605(d) ofthe RCAP, it shall never be 
considered that a permit has been issued by default as a result ofthe Board's failure to take final 
action on a permit application within 18 months. The Board's failure to issue a final permit 
within 18 months should be treated as a final action solely for the purpose of obtaining judicial 
review in a state court. 

Administrative Permit Amendmcnts and Permit Modifications: As specified under Rule 606 
of the RCAP, the permit shall not be amended nor modified unless PREPA Aguine complies 
with the requirements for administrative pem1it amendments and permit modifications as 
described in the RCAP. 

25. Pcrmit Rcopcnings: As specified under Rule 608(a)(l), this permit shall be reopened and 
revised under the following circumstances: 

(A) Whenever additional applicable requirements under any law or regulation become 
applicable to PREPA Aguin-e, when the remaining permit term is of three (3) or more 
years. Such reopening shall be completed eighteen (18) months after promulgation of 
said applicable requirement. No such reopening is required if the effective date of the 
requirement is later than the date on which the permit is due to expire, unless the original 
permit or any of its terms and conditions have been extended pursuant to Rule 
605(c)(4)(i) or Rule 605(c)(4)(ii) ofthe RCAP. 

(B) Whenever the EQB or the EPA detem1ines that the permit contains a material mistake or 
that inaccurate statements were made in establishing the emission standards or other 
tem1s or conditions ofthe permit. 
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(C) Whenever the EQB or the EPA determines that the pennit must be revised or revoked to 
assure compliance with the applicable requirements. 

26. Changes in Name or Responsible Official: This permit is issued to Puerto Rico Electric 
Power Authority - Aguirre Power Station. In the event that the company and/or installation 
change its name, the responsible official must submit an administrative amendment to this permit 
to reflect the change in name. If the event that the responsible official changes, the new 
responsible official must submit no later than 30 days after the change, an administrative 
amendment including a swom statement in wbich he/she accepts and promises to comply with ali 
the conditions ofthis permit. 

27. Changes in Ownership: This permit is issued to Puerto llico Electric Power Authority -
Aguirre Power Station. In the event that the company and/or installation is transferred to a 
different owner or change operational control and the Board determines that no other change in 
the permit is necessary, the new responsible official must submit an administrative amendment. 

1 
/ The administrative amendment shall include a swom statement in which the new responsible 
í official accepts and promises to comply with ali the conditions of this permit, and a written 
¡ agreement containing a specific date for transfer of permit responsibility, coverage, and liability 

between the current and new permittee. This is not applicable if the Board determines that 
changes to the permit are necessary. 

28. Renovation Work/ Demolition: The pe1mittee shall comply with the provisions set forth in 40 
CFR §61.145 and §61.150, and Rule 422 ofthe RCAP, and Regulations for the Processing of 
General Pe1mits (General Pe1mit for the Handling of Asbestos Containing Materials) when doing 
renovation or demolition activities of asbestos containing materials at the facility. 

29. Requirements for Refrigerants (Climatologic and Stratospheric Ozone Protection): 

a) In the event that the permittee has equipment or appliances, including air conditioning 
units, wbich use Class I or II refrigerants as defined in 40 CFR Part 82, Subpart A, 
Appendices A and B, PREP A Agnirre shall take the necessary measures to ensure that al! 
maintenance, service or repair services performed are done so according to the practices, 
certification and personnel requirements, disposition requirements, and recycling and/or 
recovery equipment ce1iification requirements specified under 40 CFR Part 82, Subpart 
F. 

b) Owners/ operators of appliances nonnally containing 50 or more pounds of refrigerant 
must keep records of refrigerant purchased and added to such appliances pursuant to 
§82.166. 

e) Service on Motor Vebicles: If PREPA Aguirre performs a service on motor (fleet) 
vehicles when this service involves ozone-depleting substance refrigerant ( or regulated 
substitute substance) in the motor vehicle air conditioner (MV AC), the permittee is 



YfJ 

AGUIRRE STEAM POWER PLANT 
SALINAS, PUERTO RICO 
PFE-TV-4911-63-0212-0244 
PAGE JO OF 45 

subject to al! the applicable requirements as specified in 40 CFR Pai1 82, Subpart B, 
Servicing of Motor Vehicle Air Conditioners. The term motor vehicle as used in Subpart 
B does not include a vehicle in which final assembly of the vehicle has not been 
completed. The te1111 MV AC as used in Subpai1 B do es not include the air-tight sealed 
refrigeration system used as refrigerated cargo or system used on passenger buses using 
HCFC-22 refrigerant. 

30. Labeling of Products Using Ozone-Depleting Substances: PREPA Aguirre shall comply with 
the standards for labeling of products using ozone-depleting substances pursuant to 40 CFR Pai1 
82, subpart E. 

' 
1 

a) Al! containers in which a class l or class ll substance is stored or transpmied, ali products 
containing a class 1 substance, and al! products directly manufactured with a class l 
substance · must bear the required warning statement if it is being introduced in to 
interstate commerce pursuant to § 82.106. 

~; 
l;flt 

b) The placement of the required warning statement must comply with the requirements 
pursuant to §82.108. 

(lri 
e) 

d) 

The form of the label bearing the required warning statement must comply with the 
requirements pursuant to §82.11 O. 

No person may modify, remove or interfere with the required warning statement except 
as described in §82.112. 

31. Compliance Clause: Under no circumstances does compliance with this permit exempt PREPA 
Aguirre from complying with ali other applicable state or federal laws, regulations, permits, 
administrative orders or applicable comi orders. 

32. Annual Fee: As specified under Resolution R-06-17-85, Puerto Rico Electric Power Authority 
shall pay an annual fee of $1,500,000.00, or the charge established by the Board through 
resolution for ali of the facilities included in the agreement between the Environrnental Quality 
Board and Puerto Rico Electric Power Authority. This annual fee shall be submitted in two 
terms, the first payment must be submitted, on or befare June 30 and the second payment, on or 
befare December 30 of each year. 

33. Risk Managcmcnt Plan (RMP): lf during the effectiveness of this permit, PREPA Aguirre is 
subject to the 40 CFR Pa1i 68, PREPA Aguine shall submit a Risk Management Plan (RMP) 
according with the compliance schedule in the 40 CFR §68.10. lf during the effectiveness ofthis 
perrnit, PREPA Aguine is subject to the 40 CFR Paii 68, PREPA Aguirre shall submit a 
compliance certification with the requirements of part 68 as paii of the annual compliance 
cerlification required under 40 CFR part 70, including the recordkeeping and the RMP. 

5 Resolution R-06-17-8 (Solicitud de Interpretación de Resolución R0-06-2 sobre Pago de los cargos de operación para 
per111isos Título V) issued on June 5, 2006. 
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34. General Duty Requirements: PREPA Aguine has the general obligation of identifying hazards 
which may result from accidental releases of any controlled substance under section 112(r) ofthe 
Clean Air Act or any other extremely hazardous substance in a process, using appropriate hazard 
assessment techniques, designing, maintaining and operating a safe facility and minimizing the 
consequences ofaccidental releases ifthey occur as required in section 112(r)(l) ofthe Act and 
Rule 107(D) ofthe RCAP. 

35. Reports: Unless stated otherwise specifically provided in a condition, any requirement of 
information submittal to the Board shall be addressed to: Manager, Air Quality Area, P.O. Box 
11488, San Juan, P.R. 00910. 

36. Particulate Fugitive Emissions: As established in Rule 404 ofthe RCAP, PREPA Aguine shall 

efl ) :;t cau:::r ~:~::~Is to be handled, transported or stored in a building, its appurtenances, or a 
1dí2.J7 road to be used, constructed, altered, repaired or demolished, without taking reasonable 
v( ~ precautions to preven! particulate matter from becoming airbome. 

1
r(f 

1 

. V b) the discharge of visible emissions of fugitive dust beyond the boundary line of the 
/ . property on which the emissions originate. 
< 

37. Roof Surface Coating: This is a state-only requirement. PREPA Aguine shall not cause or 
permit the roof surface coating by applying hot tar or any other coating material containing 
organic compounds without previous notification to the Board. The use of used oil or hazardous 
waste for roof surface coating is prohibited. 

38. Storage Tanks: PREPA Aguine shall keep records of al! fue! oil storage tanks listed as 
insignificant activíties showing the dimensions of each tank and an analysis showíng the capacity 
of each tank pursuant to the 40 CFR §60.116b. This documentation shall be readily available at 
a.ny time for inspectíon of EQB personnel and shall be kept onsíte for the lífe of the tank. 

39. Emissions Calculations: PREPA Aguine shall submit, 011 the first day of Apríl of each year, the 
actual or pe1missible emissions calculations for the previous natural year. The emissions 
calculations shall be submitted on the forms prepared by the Board for this purpose and the 
responsible official must certify all the infonnation submitted as true, corree! and representative 
of the permitted activity. 

40. Amendments or New Regulations: In case a new regulation is established oran existing one is 
amended (state or federal) and the Board determines that it applies to the facility, PREPA 
Aguirre shall comply with the provisions of thís regulation or an1endment within the time 
specified in the applicable state or federal regulations. 
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41. Rcservation of Rights: Exccpt as expressly provided in this permit: 

a) 

b) 

s# e) 

~ / 
~) 
! 

Nothing herein shall preven! EPA or the Board from taking administrative enforcement 
measures or seeking legal or equitable relief to enforce the tenns of the Title V permit, 
including but not limited to the right to seek injunctive relief, and imposition of statutory 
penalties and fines. 

Nothing herein shall be construed to limit the rights of EPA or the Board to undertake 
any criminal cnforcement activity against PREP A Aguirre or any person. 

Nothing herein shall be construed to limit the authority of EPA or the Board to undertake 
any actions in response to conditions that present an imminent and substantial 
endangerment to public health or welfare, or the environment. 

Nothing herein shall be construed to limit PREPA Aguirre's rights to administrative 
hearing and judicial appeal of te1111ination/ revocation/ disputes over modification/ denial 
actions in accordance with regulations and the Environmental Public Policy Act. 

Section IV - Permissible Emissions 

A. The permissible emissions authorized under this permit are mentioned below. The source shall 
certify annually that its actual emissions do not exceed the permissible emissions. This 
certification shall be based on the actual operation of the previous calendar year (natural year) 6 

and using the emission factors of AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors) 
effective at the time of completing the Title V application, that their emissions do not exceed the 
permissible emissions. 

Pollutants Permissible Emissions 
(tons /year) 

PM 2, 194.88 

S02 30,608 58 

NO, 28,867. 78 

co 1,299.54 

voc 195.32 
Le ad 0.63 

C02e 10,093,497.14 

6 Calendar ycar (nzitural ycar) 111cans 365 conscculivc cl<iys co1111ncncing 011 JCJnuary 1 and cnding 011 Dcccn1bcr 31. This 
definition is under Rcgul<1tion No. 6630 of June 4, 2003. A111enclrnents to Regu!ations for the Control of At111ospheric 
Pollution (Rules 102 oncl 40)). 
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Hazardous Air 
Pollutants (HAP's) 

Formaldehyde 
comnounds 

Manganese compounds 

Chloride 

Nickel comoounds 
Total HAP's7 

Section V - Specific Permit Conditions 

Permissible Emissions 
(tons /vear) 

14.75 

19.62 

84.71 

20.71 
177.73 

lfff A. Normal operating scenario: AGl and AG2 (Oil-fired boiler with steam/turbogenerator) 

~ 1/ 
Ir~ 

The following table contains a summary of applicable requirements, as well as the test mefüods, 
for emission units AG 1 and AG2 identified in Section II of this permit. The permit conditions 
include additional applicable requirements. 

Condition Para meter Value Units Test Method Frequency Record Keeping 
Requirements Reporting 

Frequency 

Particulate Particulate 0.3 Lbs/MMBtu Fue! type Monthly Fuel type Monthly 

1 

Matter Matter 
Emission 
Limits 

During the Record No later than 
Method 5 first year of sixty (60) 

the pennit. days after the 
perfonnance 
ofthe test 

Fuel Fue! oil no. 6 488,229,840 Gallons per Consun1ption Daily Record Monthly 
consumption ye ar 
limit 

Propane 19.018.44 Ga1\ons per Consumption Daily Record Monthly 
(igniter fue!) ye ar 

Diesel ( wann- ' Gallons per Consumption Daily Record Monthly 
up fue!) 803.405.40 ye ar 

Sulfur content Fue! oil no.6 0.50 Percent by Fuel Analysis With every A.nalysis results Monthly 
Iin1it and fue! oil no. weight fue! receipt 

2 and upan any 
fue! blending 

7 See ali hazardous air pollutants in Appendix B. 
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Condition Par:1mctcr Val u e 

PrPp:rnc 
i ignilcr l\H:I) OJJJ87 

Opílcity Limit 20 Pcrccnl (6 
minute averngc) 

Asph<Jltene 8 Pcrcent by 
content límit wcíght 

Vanadium 150 Ppmw 
content limil 

Time Between 18 Months 
\V111er 
V/ashings 

llnits Test J\'Icthod 

Pcrcent by Fuel Analysis 
weight 

COMS ancl Continuous or 
Oxygcn no lcss 
CEMS frequent !han 

every 15 
seconds. 

Mcthod 9 Every two 
>vceks 

Fue! analysis \Vith every J'uel 
recdpt and 
upon any fue! 
blending 

Fue! <inalysis With every ruel 
receipt and 
upon any fuel 
blending 

Calendar One water 
wush per 
oulagc 

'lte111s bi.:lo\v give cxplanatol)' details on tabulated pararneter requiren1e11ts. 

PARTICULATE MATTER EMISSION LIMIT: 

Frcqucncy Record Kccping 
Rcporting Rcquircmcnts 
Frcqucncy 

Supplicr's Analysis rcsults Monthly 
ce11ific<1lion 
with ea ch 
reccipt of 
fue l. 

Data Sce Pcrmil Scc Pcrmit 
acquisitio11 Conditions Conditions 
Syslcm with 
Backup 

Record book 

Analysis Record Qurnierly 
results 

; 

Analysis Record Qunrtcrly 
results 

One water Record Qu11rterly 
wash per 
outagc 

The perrnittee shall not cause nor perrnít the emíssíon of partículate rnatter, m excess of 0.3 
lb/MMBtu ofheat input frorn AGI and AG2. [Rule 406 ofthe RCAP] 

(ii) The permittee shall perforrn a performance test on each unit during the first year of the perrnit 
using Method 5 of the 40 CFR part 60, Appendix A in order to verify compliance with the 
standard. [Rule 603(a)(3) ofthe RCAP]. 

(iii) The pem1ittee must submit a test protocol to EQB 30 days prior to the staii of the test, a detailed 
test protocol describing al! test equiprnent, procedures and Quality Assurance (QA) measures to 
be used. The protocol must be specific to the test, facility, operating conditíons and parameters 
to be measured. [Rule 106 (C) ofthe RCAP] 

(iv) The permittee must submit a written notification 15 days prior ofthe performance test in order to 
allow EQB to assign an observer. [Rule 106 (D) ofthe RCAP] 



AGUIRRE STEAM POWER PLANT 
SALINAS, PUERTO RJCO 
PFE-TV-4911-63-0212-0244 
PAGE 15 OF 45 

(v) The permittee must submit two copies of the report of the initial reading under Method 5 within 
60 days after the tests. This report shall contain the information required by Rule 106 (E) of the 
RCAP. 

(vi) As specified in Rule 603(a)(4)(ii) ofthe RCAP, the permittee shall retain all records for required 
monitoring and supporting information for a period of 5 years from the date of the monitoring 
sample, measurement, report or application. 

b. FUEL CONSUMPTION LIMIT: 

(i) PREP A Aguin-e will be authorized to bum only fue! oil no. 6 for normal operation, fue! oil no. 2 
for wann up and propane as fue! for ignition and slrntdown of units AG 1 and AG2 according to 
the following limits: 

a. The permittee shall not exceed the total consumption limit for fue! oil no. 6 of 488,229,840 
gallons for any period of 12 consecutive months only for units AG 1 and AG2. The 
consumption of fue! oil no. 6 for any consecutive 12-month period shall be calculated by 

# b. 

adding the monthly consumption for the unit to the total fue! consumption for the unit for the 
previous 11 months. 

The permittee shall not exceed the total consumption limit for propane of 19,018.44 gallons 
for any period of 12 consecutive months only for the ignition and shutdown of units AG 1 and 
AG2. The consumption of propane for any consecutive 12-month period shall be calculated 
by adding the monthly consumption for the unit to the total fue! consumption for the unit for 
the previous 11 months. 

7fif J 
~ rr c. The pennittee shall not exceed the total consumption limit for fue! oil no. 2 of 803,405.40 

gallo ns for any period of 12 consecutive months only for the warm up of units AG 1 and 
AG2. The consumption of fue! oil no. 2 for any consecutive 12-month period shall be 
calculated by adding the monthly consumption for the unit to the total fue! consumption for 
the unit for the previous 11 months. 

(ii) The AG 1 and AG2 units are not allowed to bum solid fuels (for. ex. controlled substances, 
absorbent pads ar1d wipes, industrial waste, etc.). 

(iii) The levels of the fue! tanlc must be measured monthly and the amount of fue! that is received 
must be measured and recorded each time that the fue! is received. The amount of fuel 
consumption will be determined using the measurement in the levels of tank and the ainount of 
fue! is received during this month. 

(iv) As specified in Rule 603(a)(4)(ii) ofthe RCAP, the permittee shall retain all records ofrequired 
monitoring data and supporting information for a period of 5 years from the date of the 
monitoring sample, measurement, report or application. These shall include a record of the 
monthly and annual fue! conswnption reports. 



AGU!RRE STEAM POWER PLANT 
SALINAS, PUERTO RICO 
PFE-TV-4911-63-0212-0244 
PAGE 16 OF 45 

(V) 

c. 

(i) 

(ii) 

The permittee shall submit. with each annual cornpliance certification, an annual repo1i surnmary 
indicating the fue! consurnption of each boiler in terrn ofthe monthly and annual consumption. 

SULFUR CONTENT LIMIT: 

To cornply with Rule 403 of the RCAP, the perrnittee shall not burn or allow the use of any no. 6 
fue! oil or lighter8 (Lighter means only fue! oil no. 2 for boilers wam1 up.) in Units AG 1 and 
AG2, with a sulfur con!ent which exceeds 0.50% by weight. [U.S. v. PREPA, Consent Decree9

· 

Civil Action No. 93-2527 CCC] 

Only the use of propane gas for ignition and shutdown of the fue! oil burners of the AG 1 and 
AG2 units is allowed. The perrnittee shall not burn or allow the use of propane in the two units 
with a sulfur content that exceeds 0.0187% by weight. 

~ (iii) The perrnittee, a service contractor retained by the perrnittee, or any other qualified agcncy shall 
sample the fue! and/or verify sulfur content frorn supplier's receipt or invoice upon every 
delivery for transfer to the facility's storage tanks. The fue! sampling shall include but not be 
lirnited to deterrnining the fuel's sulfur content (%by weight). The compliance with the standard 
of sulfur content shall be deterrnined using the rnethods established in ASTM 4294. 

~Á r¡ 
q1 

f (iv) Prior to cornbustion, the perrnittee shall analyze the cornposition of any fue! blended after the 
receipt of shipment (including but not limited to blending due to additions to reserve tanks or 
mixing of fue! from various plant locations). The fue! sarnpling shall include but not be limited 
to determining the sulfur content (% by weight). For propane fi.1el supplier. the permittce must 
obtain a ccr!i licalion with ea ch rcccip! where !he sul fur con len! (%by weight) is eslablished. 

(v) 

(vi) 

For Units AG 1 and AG2, the permittee shall submit a monthly report indicating on a daily basis 
the sulfur content (percent by weight) in the fuels burned or combusted by each unit during the 
reporting period and the amount of fue! burned at each unit. This report shall be submitted to 
EQB to the attention of the Chief of the Validation and Data Management Division of the Air 
Quality Arca. All monthly reports shall be postmarked on or befare the thirtieth (301h) day 
following the end of each calendar rnonth. [Rule 41 O of the RCAP] 

In accordancc with Rule 603(a)(4)(i) ofthe RCAP, the permittee shall retain monitoring records 
that include: 

1. The date, place as defined in the permit, and time of sampling or measurements; 
11. The date(s) analyses were perfo1111ed; 
m. The cornpany or entity that performed the analysis; 

8 Lighter fue] n1eans fue] oil no. 1, 2, 4 or 5. 
9Consent Decree, (Dccrcc), signcd in 1999 by thc FcdcrJl Dcpnrtn1c11t of Justicc, thc E11vironn1cntal Prolcction Agency 
(EP/\) zind lhe Authority. as p~1rt of the Civil Cuse No. 93-2527 (CC), Unitcd States of An1erica vs. Po\vcr Authority of 
Puerto Rico Energy. 
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(vii) 

(viii) 

d. 

(i) 

1v. The analytical techniques or methods used; 
v. The results of such analysis; and 
v1. The operating conditions as existing at the time of sampling or measurement. 
v11. For propane, the supplier's certification must be kept. 

In accordance with Rule 603(a)(4)(ii) of the RCAP, the permittee shall keep all records of 
required monitoring data and supporting information for a period of five (5) years from the date 
of the monitoring sample, measurement, report, or application. This includes records of the 
sulfur content (% by weight) of received fue! shipments, and the sulfur content of conswned 
fuels. 

The permittee shall submit, with each semiannual compliance certification, a summary of the 
reports for that year indicating the sulfur content (% by weight). 

OP ACITY LIMIT: 

&!! (ii) 

~ 

In accordance with Rule 403(A) ofthe RCAP, the permittee shall not exceed the opacity limit of 
20% (in 6-minute average), except for one period of not more than four (4) minutes in any 
consecutive thirty (3 O) minute interval when the opacity shall not exceed 60%. 

The pennittee shall calibrate, maintain, and operate the following: 

r 
(iii) 

(iv) 

(A) A continuous opacity monitoring system (COMS) to measure and record the percent 
opacity in each boiler exhaust stack; and 

(B) An oxygen continuous emission mon.itoring system (CEMS) to measure and record the 
percent oxygen in each boiler exhaust stream. 

The permittee shall perfo1m bi-weekly readings of each emission point (Units AG 1 and AG2) 
according to 40 CFR Part 60, Method 9. The readings shall be made at the point of greatest 
opacity in that portion of the plume where condensed water vapor is not present. If opacity is 
measured at any time to be greater than 20%, either by a Method 9 visible emission reading or a 
COMS, all possible co1Tective actions shall be taken as soon as an exceedance of the opacity 
limit at Units AG 1 and/or AG2 is observed. 

The pennittee shall submit a written report of all excess emissions to EQB for every calendar 
quarter. All quarterly reports shall be postmarked on or before the 30th day following the end of 
each qua.iier and shall include the info1mation specified below: 

(A) The magnitude of excess emissions computed in accordance with 40 C.F.R. §60.13(h), 
any conversion factor(s) used, and the date and time of commencement and completion 
of each time period of excess emissions; 



AGUIRRE STEAM POWER PLANT 
SALINAS, PUERTO RICO 
PFE-TV-4911-63-0212-0244 
PAGEl80F45 

(B) The date and time identifying each period during which the continuous monitoring 
system was inoperative, except for zero and span checks, and the nature of the system 
repairs or adj ustments; 

(C) The optima! operating range(s) for the percent oxygen used during the quarter with the 
date(s) the ranges became effective; 

(D) The oxygen CEMS readings at the times opacity exceeds 20% (in 6-minute average); and 

(E) A written report of any oxygen rneasurements taken during optimization and verification 
studies along with opacity measurements. 

(v) Within thirty (3 O) days of the end of each calendar quaiier, the permittee shall submit to the EQB 
al! of the Method 9 reports for visible emissions readings taken during the previous quarter. 

(vi) In accordance with 40 CFR §60.7(d), the summary report form shall contain the inforrnation and 
be in the formal shown in figure 1 of 40 CFR §60.7(d), unless otherwise specified by the 
Administrator. 

~ /(A) 

~ r(l 

If the total duration of excess ernissions for the reporting period is less than l % of the total 
operating time for the reporting period and COMS downtime for the reporting period is less 
than 5% of the total operating time for the reporting period, only the summary report form 
shall be submitted and the excess emission repo1i described in 40 CFR §60.7(c) need not be 
submitted unless requested by the Administrator. r 

(B) I f the total duration of excess emissions for the reporting period is 1 % or greater of the total 
operating time for the reporting period, or the total COMS downtime for the reporting 
period is 5% or greater of the total operating time for the reporting period, the summary 
report form and the excess emission report described in 40 CFR §60.7(c) shall both be 
submitted. 

(vii) In accordance with Rule 603(a)(4)(i) ofthe RCAP, the permittee shall retain opacity and oxygen 
monitoring records that include: 

(A) The date, place as defined in the permit, and time of sampling or measurements; 
(B) The date(s) analyses were perforrned; 
(C) The cornpany or entity that performed the analysis; 
(D) The analytical techniques or methods used; 
(E) The results of such analysis; and 
(F) The operating conditions as existing at the time of sampling or rneasurement. 

(viii) In accordance with Rule 603(a)(4)(ii) of the RCAP, the perrnittee shall keep al! records of 
required rnonitoring data and supporting inforrnation for a period of five (5) years from the date 
of the monitoring sarnplc, measurement, report, or application. This includes a record of visible 
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e. 

(i) 

(ii) 

r,if (iii) 

~ 
(v) 

emissions readings by Method 9, COMS opacity records, and CEMS oxygen content records. 
Records shall contain the dates and times of inspections, as well as information about any 
corrective measures taken. 

ASPHALTENE CONTENT LIMITS: 

To assure compliance with Rule 403 of the RCAP and according to a February 3, 1994 
agreement between the EQB and PREP A, the pennittee shall not bum or allow the use of any 
fue!, in any fue! burning equipment, with an asphaltene content that exceeds 8% by weight. 

The permittee, a service contractor retained by the permittee, or any other qualified agency shall 
sample the fue! and/or verify asphaltene content from supplier's invoice upon every delivery for 
transfer to the facility' s storage tanks. The fue! sampling shall include but not be limited to 
determining the fue!' s asphaltene content (% by weight), using either method IP 143 or ASTM 
3279 for compliance purposes. 

Prior to combustion, the permittee shall analyze the composition of any fue! blended after the 
receipt of shipment (including but not limited to blending due to additions to reserve tanl<s or 
mixing of fue! from various plan! locations ). The fue! sampling shall include but not be limited 
to determining the asphaltene content (%by weight). 

Por nnits AG 1 and AG2, PREPA Aguirre shall submit a quarterly repo1i indicating on a daily 
basis the asphaltene content (percent by weight) in the fuels burned or combnsted and the 
amount of fue! burned at each nnit. This report shall be submitted to the EQB to the attention of 
the Chief ofthe Validation and Data Management Division ofthe Air Quality Area Al! quaiierly 
reports shall be postmarked on or before the thüiieth (30th) day following the end of each 
calendar quaiter. 

In accordance with Rule 603(a)(4)(i) ofthe RCAP, the permittee shall retain monitoring records 
that include: 

L The date, place as defined in the permit, and time of sampling or measurements; 
11. The date(s) ai1alyses were performed; 
111. The company or entity that performed the analysis; 
1v. The analytical techniques or methods used; 
v. The results of such analysis; and 
V!. The operating conditions as existing at the time of sampling or measurement. 

(vi) In accordai1ce with Rule 603(a)(4)(ii) of the RCAP, the permittee shall keep ali records of ali 
required monitoring data and supporting information for a period of five (5) years from the date 
of the monitoring sample, measurement, report, or application. This includes records of the 
asphaltene content (% by weight) of received fue! shipments, and the asphaltene content (% by 
weight) of consumed fuels. 
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(vii) The permittee sball submit, with each annual compliance certification, a summary of the reports 
for that year indicating the asphaltene content (%by weight). 

f. VANADIUM CONTENT LIMITS: 

(i) To assure compliancc with Rule 403 ofthe RCAP, the permittee shall not burn or allow tbe use 
of any fuel. in any fue! burning equipment, with a vanadium content wbich exceeds 150 pprnw. 

(ii) The permittee, a service contractor retained by the permittee, or any other qualified agency shall 
sample the fue! and/or verify vanadium content from supplier's invoice upon every delivery for 
transfer to the facility's storage tanks. The fue] sampling shall include but not be lirnited to 
determining the vanadium content (ppmw), using method ASTM Dl 548, ASTM D5708, and/or 
ASTM D5863 (Test Method A) for compliance purposes. 

(ii i) Prior to combustion, the permittee shall analyze the composition of any fue! blended after the 
receipt of shipment (including but not limited to blending due to additions to reserve tanks or 
mixing of fue! from various plant locations). The fue! sampling shall include but not be limited 
to determining the vanadium content (ppmw). 

(iv) / For Units AG 1 and AG2, PREP A AguiITe shall submit a quaiierly report indicating on a daily 
~O / basis the vanadium content (pprnw) in the fuels burned or combusted and the amount of fue! 

r burned at each unit. This repmi shall be submitted to EQB to the attention of the Chief of the 
Validation and Data Managernent Division of the Air Quality Area. All qua1ierly reports shall 

, be postmarkcd on or before the thiiiieth (30111
) day following the end of each calendar quarter. 

(v) In accordance with Rule 603(a)(4)(i) ofthe RCAP, lhe permittee shall retain monitoring records 
that include: 

1. The date, place as defined in thc permit, and time of sampling or measurements; 
11. The datc(s) analyses were performed; 
111. Thc cornpany or entity that performed thc analysis; 
1v. The analytical techniques or methods used; 
v. The results of such analysis; and 
vi. Thc operating conditions as existing at the time of sampling or rneasurement. 

(vi) In accordance with Rule 603(a)(4)(ii) of the RCAP, the permittee shall keep ali records of ali 
required monitoring data and supporting infom1ation for a period of five (5) years from the date 
of the monitoring sample, measurernent, report, or application. This includes records of the 
vanadium content (ppmw) of received foel shipments and the vanadium content (ppmw) of 
consumed fuels. 

(vii) The permittee shall submit, with each annual compliance certification, a summary of the rep01is 
for that year indicating the vanadium content (ppmw). 
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g. WATER WASHING DURING ENVIRONMENTAL OUTAGE: 

(i) To assure compliance with Rule 403 of the RCAP, the permittee shall water wash Units AGl 
and AG2 no less than one (1) time every eighteen (18) months. U pon agreement of PREP A, the 
EQB and the U.S. EPA, this peimit requirement may be administratively revised to include water 
washing ofUnits AGl and/or AG2 no less than one (1) time every twenty-four (24) months. The 
environmental outage will include cleaning and maintenance of the gas-side of the boiler 
including combustion sensitive equipment such as bmners and fue! oíl handling equipment that 
can affect compliance with Rules 403 or 404 of the PRCAP and can be more readily inspected 
during a planned outage than during operation ofthe boiler. 

(ii) In accordance with Rule 603(a)(4)(i) ofthe RCAP, the permittee shall retain monitoring records 
that include: 

The date, place as defined in the permit and time of sampling or measurements related to 
water washing; 
The date( s) water washes were perfonned; 
The company or entity that performed the water wash; 
The techniques or methods used; 
The results of such water wash; and 
The operating conditions existing at the time of sampling or measurement or water wash. 

(iii) In accordance with Rule 603(a)(4)(ii) of the RCAP, the permittee shall keep al! records of al! 
required monitoring data and supporting information for a period of five (5) years from the date 
of the monitoring sample, measurement, report, or application. This includes a record of water 
washes which contains the dates and times of washes, as well as information about any 
conective measures taken. 

h. TRAINING REQUIREMENTS: 

(i) PREP A Aguine shall ensure that PREP A employees in charge of the emission units AG 1 and 
AG2 are properly trained in al! operations of the emissions units and shall document the training 
provided. 

1. NATIONAL EMISSION STANDARDS FOR HAZARDOUS AIR POLLUTANTS: COAL­
AND OIL-FIRED ELECTRIC UTILITY STEAM GENERATING UNITS CONTAINED 
IN 40 CFR PART 63 SUBPART UUUUU 

(i) The two boilers (AG 1 and AG2) are affected by the applicable requirements of the National 
Emission Standards for Hazardous Air Pollutants: Coal-and Oil-Fired Electric Utility Steam 
Generating Units contained in 40 CFR part 63 Subpart UUUUU, known as the Mercury and Air 
Toxics Control Standards (MATS). The affected units must demonstrate compliance with these 
regulations and requirements outlined in the conditions under this subsection, on or befare April 
16, 2016. 
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(ii) In accordance with Section 63,9991 (a)(!) of 40 CFR, the permittee shall comply with each 
emission limit and each applicable standard of practice work as specified in Table 2, paragraph 5 
and Table 3, paragraphs 1, 3, and 4 of 40 CFR part 63 Subpart UUUUU for AGl and AG2 units, 
The permittee shall comply with the following applicable emission limits far existing boilers 
AGl and AG2: 

a, Filterable particulate matter (PM): 0,030 lb/ MMBtu or 0,30 lb/ MWh 1º 

b, Hydrochloric acid (1-!Cl): 0,00020 lb/ MMBtu or 0,0020 lb/ MWh 

e, 1-Iydrofluoric acid (HF): 0,000060 lb I MMBtu or 0,00050 lb I MWh 

d, In accordance with Section 63JOOOO(c)(2)(iv) if any of the units is designated in the 

41 
Off J subcategory of limite. d use (limited-use liquid oil-fired subcategory) as defined in Section 

UVl ~;Y"i¡ 63, l. 0042 of 40 CFR, the unit will not be subject to the emission limits set out in subsections 
ry r ~ i,(ii)(a) to (e) ofthis section V(A) from Table 2 ofthe UUUUU Subpart of Part 63 of 40 CFR, 

fl but shall meet the reguirements for work practices of tune-ups in Table 3, paragraphs 1, 3, and 
(V 4 of 40 CFR part 63 Subpart UUUUU, 

(iii) The permittee shall comply with each applicable operating limit as specified in Table 4 of this 
subpart [Section 63,9991 (a) (2) of 40 CFRJ 

(iv) The pem1ittee shall meet applicable general reguirements as described m section 40 CFR 
63,)0000, 

(v) Thc permittee shall comply with the applicable initial compliance reguirements as specified in 
section 40 CFR 63. l 0005. 

(vi) The pcrmittee shall comply with the reguirements of initial compliance with the emission limits 
and work practice applicable as specified in section 40 CFR 63.10011. 

(vii) Continuous compliance shall be demonstrated as applicable and as specified in the scctions 
63.10006, 63.10007, 63.10009, 63.10010, 63.10020, 63.10021, 63.10022 and 63.10023 of 40 
CFR. 

(viii) Tbe permittee shall comply with the applicable notices and reports as specified in sections 
63.10030, 63.10031, 63.10032, and 63.10033 of40 CFR. 

(ix) The permitlee shall comply witb the applicable general prov1s10ns of sections 63.1 through 
section 63.15, wbich are included in Table 9 of 40 CFR Subpart UUUUU, [40 CFR Section 
63.10040] 

10 Gross electric output. 
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(x) 

(xi) 

If the Puerto Rico Electric Energy Authority requests an Order under Section 113 (a) of the 
Clean Air Act to the Federal Environrnental Protection Agency to extend to a fifth year the 
compliance date for 40 CFR Part 63 Subpart UUUUU, ai1d if it is granted, the permittee must 
submit a revision to the Title V Operating Permit to incorporate the conditions of the 
Administrative Order approving the Extension of Compliance in a te1m not exceeding 3 O days 
from the issuance of the Administrative Order. The deadline to request EPA an Administrative 
Order for the Compliance Extension of MATS date, is not later than 180 days 11 from the 
compliai1ce date of MATS. The pennittee must comply with all procedures and information 
requirements set out in the EPA's Memorandmn12 of Office of Enforcement and Compliance 
Assurance (O EA CA Policy Memorandum) of December 16, 2011. 

Conditions for the Extension of Compliance Date [Resolution R-14-10]: This determination 
is authorized under section l 12(i)(3) ofthe Clean Air Act and section 63.6(i)(9) of 40 CFR. If 
the Puerto Rico Electric Power Authority do es not meet any of the terms and conditions, or if 
activities are not performed to achieve compliance, this could result in termination of the 
extension of compliance, in part or in its entirety, in accordance with the procedures and 
requirements set forth in section 63.6(i)(l4) of 40 CFR. 

a. This extension ofthe compliance date ofMATS is allowed to install the equipment necessai-y 
~,.,..,,..... 

to make the buming of natural gas as the primary fue! for boilers in AG 1 and AG2 in PREP A 
Aguirre facility. The secondary fue! wi!l be Bunker C. 

b. The Environmental Quality Board granted the extension of the compliance date with MATS 
up to one year, so the compliance date will expire on April 16, 2016. 

c. PREP A proposed the following compliance schedule: 

Emission Date for which it is Date for which the Date for which the 
Unit p!anned to start construction or change construction or 

construction or change in in process will be change in process will 
process completed be completed 

AGl October 2014 March 2015 1 April 16, 2016 
AG2 May2015 October 2015 April 16, 2016 

1PREPA anticipated that the construction of the natural gas terminal known as Offshore Ga.sPort Aguil1'e 
(AOGP) will commence in October 2014 and will end in October 2015. 

d. If PREP A C3lffiOt meet the activity (this is, start of construction, completing construction, 
construction AOGP, etc.) to the date proposed in the itinerary, PREPA shall submit a 
Deviation Repo1i that explains in detail, the reasons why the activity which has not been 
achieved by the proposed date and a revised schedule for achieving compliance with the 

11 That is, on ar befare October 18, 2014 [Resolution R-14-1 O]. 
12 The Environmental Protection Agency's Enforcement Response Policy for Use of Clean Air Act Section 113(a) 
Adminisn·ative Orders In Relation To Electric Reliability and The Mercury and Air Toxics Standard. 
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extended date ofApril 16, 2016. The Board cannot extend beyond April 16, 2016, the date of 
compliancc with MATS. Deviation Reports must be submitted to the Board no later than 15 
days after the unfulfilled date. 

e. PREPA shall maintain a record of ali the specific activities that are related to tbe proposcd 
dates for review of the teclrnical staff of thc Board. 

f Ali reports and notifications shall be sent to the attention of the Manager, Air Quality Area, 
P.O. Box 11488, San Juan, P.R. 00910. 

g. This approval of the cxtension of compliance with the MATS does not imply approval of a 
construction permit, or exempt PREPA to obtain applicable permits for activities and 
emission sources covered by this approval ofthe extension of compliance with the MATS. lt 
is PREPA's responsibility of ensuring compliance with obtaining ali necessary pennits to 
perform the actions and activities necessary to achieve compliance with the approved 
extended date. 

~ /11. 

r 
' 

After selecting the suppliers or contractors, drawings and manufacturers specifications shall 
be submitted to the Board as part of the construction permit application. If there is any 
confidential information, it must be processed in accordance with the procedures of 
confidential information for determination of the Governing Board of the Environmental 
Quality Board. 

L Y our request for extension filcd on January 17, 2014 and the information submitted datcd 
February 28, 2014 are part ofthis authorization (Sce Attachment C). 

k. ADDITIONAL MONITORING REQUIREMENTS FOR AGl AND AG2 

(A) The following monitoring requirements apply to units AG 1 and AG2 (hereinafter generating 
unit). 

l. Optimization 

a. PREPA Aguirre shall establish and maintain optima! operating ranges that assure compliance 
with Rule 403 of the RCAP. PREP A Aguine shall review and revise such ranges as necessary 
depending on operating conditions of the boi!er. The optima] operating ranges shall be 
established at fixed loads (50%, 75% and 100% maximum continuous rating), frequency control 
and sootblowing modes for the following parameters: 

(1) minimum and maximum percent oxygen levels; 

(2) average cold end air hcater tcmperature, minimum degrees Fahrenheit; 
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(3) atomizing steam-to-oil pressure differential, mínimum psid13 ; 

( 4) sootblower header steam pressure, mi1úmum psig14 ( during sootblowing only); and 

(5) fue! viscosity at bumer header, maximum SSU15
. 

b. The permittee shall maintain the established optima! operating ranges and shall not operate any 
generating unit outside of the optima! operating ra11ges established for any parameter set forth 
above in paragraph l .a. The requirements of this paragraph shall not apply during the following 
periods: 

cUff c. 

~ 

2. 

(1) start up or shutdown (loads below 50%) periods for which operating ranges do not apply; 
or 

(2) malfunction16 periods; or 

(3) during any period, as necessary but not to exceed fifteen (15) minutes, in which PREP A 
Aguirre is taking a bumer elevation in or out of service in conformance with best 
practices. 

J 
Within twenty four (24) hours from the onset of the malfunction period, the permittee shall 
assess whether operation of an affected generating unit within the previously established optima! 
perating ranges is appropriate for the period of malful1ction. If PREP A Aguirre determines that 

operation withi11 the previously established optima! operating ranges is inappropriate, no later 
than 120 hours from the onset of the malfunction period, PREPA AguÜTe shall modify the 
previously established optima! operating ranges and maintain any optima! operating range 
modified for the duration of the period of malful1ction. 

Continuous Monitoring 

a. PREP A Aguirre shall install, repair, replace, calibrate and test, i..n accordance with the table 
provided below and/or manufacturer's recommendations, the following monitors: 

(1) continuous oxygen; 

(2) average cold end air heater temperatures; 

13 Psid, pound per square inch, differential 
14 Psig, pound per square inch, gauge 
15 SSU, Saybolt Universal Seconds 
16Malfunction shall mean any sudden, infrequent, and not reasonably preventable failure of air pollution control and 
monitoring equipment, process equipment, or a process to operate in a normal or usual 1nanner which causes, or has the 
potential to cause, the e1nission limitations in an applicable standard to be exceeded. Failures that are caused in part by poor 
maintenance or careless operation are not 1nalfunctions. 
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(3) differential pressure across air heaters; 

(4) atomizing stearn/fuel oil differential pressure at burner header; 

(5) sootblower steam pressure at header; 

(6) fue! viscosity; 

(7) fumace pressure; 

(8) fue! flow rates; 

Bi-'P / (9) 

~(10) 
gross power in kilowatts; 

(Í 
feedwater temperature economizer inlet; and 

(J 1) opacity monitors (after installation as addressed in paragraph 3). 

b. PREPA Aguirre shall measure, average, record, calibrate and conduct quality assurance testing 
for the monitors required above in accordance with the table below. Such activities shall be 
conducted in a manner consisten! with recognized electrical generating industry practices and 
standards that include manufacturer's recommendations and standard engineering procedures. 

Continuous MonitorinE: Reauirements 
Monitor Measurement Averaging Recording Quality 

Frequency Frequencv Frequencv Assurance 
Oxygen Continuously or no 6 1ninutes 12-niinute average As per 40 CFR Pa1t 

less frequently than 60 Appendix F 
¡ every 1 5 sec 

Opacity Continuously ar 110 6 111inutes 6-n1inute average As per 40 CFR Pa1t 
less frequently than and 1 O sec S 1 Appendix M, 
every 1 O sec Method 203 

Average Cold End Continuously None Hourly Yearly as per OPM 17 

Air Heater 
Te111peratures 
Differential Pressure Continuously No ne Hourly Yearly as per OPM 
Across Air Heaters 
Aton1izi11g Steam/ Contínuously None Hourly Yearly as per OPM 
Fue! oil Differential 
Pressure at Burner 
Header 
Sootblovver Stean1 Continuously by No ne Non e Yearly as per OPM 
Pressure Electronics 

Fue] viscosity Continuously Non e Hourly Yearly as per OPM 

Furnace Pressure Continuouslv None Hourly Yearly as oer OPM ' 

17 OPM is un abbreviation far Operations and Prcventive Maintenance that is required by paragraph 6 ofthis pa1i. 
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Continuous Monitoring Requirements 
Monitor Measurement Averaging Recording Quality 

Frequency Frequency Frequency Assurance 
Fue! Flow Rate Continuously None Continuouslv Yearly as ner OPM 

Gross Power Continuously None Continuously Yearlv as ner OPM 
Feedwater Continuously None Hourly Yearly as per OPM 
Ten1perature at 
Econo1nizer Inlet 

c. PREP A Aguirre shall calibrate, operate, performance test and conduct quality assurance 
procedures for each oxygen monitor in accordance with 40 CFR Part 60 Appendix F. 

d. 

g. 

Within sixty (60) days after installation in accordance with paragraph 3 of Section V.A.2.(A), 
PREP A Aguirre shall perfonnance test each opacity monitor in accordance with 40 CFR Part 60 
Appendix B, Performance Specification 1. U pon completion of the perfonnance test, PREP A 
Aguirre shall calibrate and operate each opacity monitor in accordance with 40 CFR Part 51 
Appendix M, Method 203. 

In addition, following performance testing and calibration, conducted pursuant to paragraph 2.d 
above, PREP A Aguirre shall perform ongoing quality assurance assessments for each opacity 
monitor, in accordance with 40 CFR Part 51 Appendix M, Method 203. 

For the monitors required above by paragraph 2.a (2) tbrough 2.a (11), PREPA Aguirre shall 
periodically ensure that zero or span drifts do not exceed 3% of the upper end of the optima! 
operating range. 

PREP A Aguirre shall: 

(!) for the data generated by the monitors identified in paragraph 2.a. above, observe the 
monitoring data generated in order to ensure that the optimal operating ranges are 
maintained to assure compliance with the opacity limit; 

(2) calculate, on a monthly basis, the heat rate of each generating unit (Btu/kilowatt hour); 

(3) while sootblowing, compare the sootblowing stearn pressure data with the optima! 
operating range for sootblowing; and 

( 4) at a mínimum, install alarms in the control rooms for monitors listed above in 
subparagraphs 2.a.(1), (4) and (7), and install, in the control rooms, alanns for opacity 
monitors in accordance with paragraph 3 ofthis Part. These alaims shall alertan operator 
when a generating unit is operating outside any optima! operating range established. 
With respect to the monitor listed above in paragraph 2.a (1 O), PREP A Aguirre shall 
ensure that each generating unit is equipped, at a mínimum, with an alarm that shall 
notify an operator when the feed water temperature at the economizer inlet is below the 
optima! temperature range. 
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3, Opacitv Monitor Installation 

a. PREPA Aguine shall install new opacity monitors at the stacks of each generating unit and 
generating unit and operate and conduct performance tests and calibration of such monitors in 
accordance with paragraphs 2 and 6 of this Pa1i in arder to ensure long-term operation of each 
generating unit in cornpliance with Rule 403 ofthe RCAP. 

b. Upon cornpletion of installation of an opacity monitor, PREPA Aguirre shall install, in the 
control room for such monitor, an alarm for such monitor. 

4. Fue] Qualitv 

a. The permittee shall sample and analyze the following füel parameters in accordance with the 
method of analysis set forth below. All other sarnpling and anal y sis required shall be conducted 
in accordance with appropriate ASTM or IP Methods. 

asphaltenes: IP 143 or ASTM 3279; (1) 

J 
~ 1(2) r3) sulfur: ASTM D4294; 

vana di urn: ASTM D1548; and 

(4) viscosity: ASTM D445 or ASTM D88. 

b. Prior to receipt of any shiprnent of fue], PREPA Aguiffe shall receive frorn the fue! supplier a 
certified laboratory analysis ofthe fue! to be delivered for the following pararneters: 

(1) gross heat content, Btu/lb; 

(2) API gravity; 

(3) viscosity (Saybolt @l 22ºF); 

(4) asphaltencs, ppmw; 

(5) sulfur, wt %; 

(6) vanadium, pprnw; 

(7) sodium plus potassium, ppmw; 

(8) calcium, pprnw; 

(9) ash, wt % (%by weight); 
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c. 

d. 

e. 

6. 

a. 

(1 O) filterable solids and water, wt % (% by weight); and 

(11) pour point, ºF. 

Prior to combustion, PREPA Aguirre shall sample and analyze the composition of any fue! 
blended after receipt of shipment (including, but not limited to blending due to additions to 
reserve tanks or mixing of fue! from various Power Plan! locations) for asphaltenes, sulfur, 
vanadium and viscosity, in accordance with paragraph 4.a above. 

Any analysis conducted in accordance with paragraph 4.c. above shall be certified by both a 
laboratory supervisor and the chemist who performed such analysis ( ce1iification may be made 
by one person where the laboratory supervisor is also the chemist who performed such analysis ). 

PREP A Aguirre shall provide taps for sampling prior to each oil heater at each generating unit. 

Spare Parts Inventorv 

PREP A Aguirre shall maintain a spare paiis inventory of spare hardware components for each 
generating unit to ensure that repairs and replacement of any hai·dware componen! is performed 
with as little interruption to the operation ofthe generating unit as possible. 

PREPA Aguirre shall document the hardware purchasing and replenishment ofthe inventory. 

Operations and Preventive Maintenance 

Proper operations and preventive maintenance shall include, at a m1mmum, the following 
elements: 

(1) operation checklists and preventive maintenance checklists for each generating unit with 
schedules for inspection; 

(2) operations activities and preventive maintenance activities relating to hardware 
components that affect or potentially affect compliance with Rule 403 of the RCAP, 
including but not limited to ali monitors required above in paragraph 2; 

(3) visible emission readings; and 

( 4) operations manuals for the PREPA Aguirre facility. 

b. PREP A AguÜTe shall perfonn the operations and preventive maintenance activities listed below 
in order to ensure that each generating unit achieves and maintains compliance with Rule 403 of 
the RCAP: 
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(l) operate each generating unit within the optima] operating ranges established; PREPA 
Aguirre shall not be required to operate each generating unit within the optima! operating 
ranges established during start up, shutdown (loads below 50% ), or malfunction periods 
or during any period, as necessary but not to exceed fifteen (15) minutes, in which 
PREP A Aguin-e is taking a burner elevation in or out of service in conformance with best 
practices; 

(2) 

(3) 

( 4) 

(5) 

respond and document operator response to data and analysis generated pursuant to the 
continuous monitoring referenced in paragraph 2, 

implement inspections pursuant to the checklists in order to determine if each generating 
unit is functioning properly; 

monitor and record the frequency of water-washing each boiler (furnace and back 
passage surfaces); 

monitor and record the frequency of steam cleaning the tubes of each generating unit; 

r 
(6) 

(7) 

1 

monitor and record the frequency of cleaning the burner tips and guns; 

dete1111ine deficiencies, including inspection of alarms and, where necessary, repair of 
alarms within two working days; and 

(8) document any deficiencies discovered, analyze and document the reasons for the 
deficiencies, and document the steps taken to correct any deficiencies. 

c. In addition to monitor the emissions with the COMS, PREPA Aguirre shall conduct visible 
emissions testing once every two weeks in accordance with the requirements listed below: 

(!) visible emission readings shall be conducted by certified visible emission readers in 
accordance with Test Method 9, 40 CFR Part 60 Appendix A (Method 9), for mínimum 
of six minutes; 

(2) ali visible emission readings recorded shall be recorded in accordance with Method 9; 
and 

(3) where a PREP A visible em1ss1on reader records, in accordance with Method 9, an 
average opacity leve[ greater than 20% opacity for a pe1iod equal to or greater than six 
( 6) minutes, PREP A Aguirre shall review the operating conditions of the relevan! 
generating unit to determine and document the cause of any emissions with such elevated 
opacity, corree! any deficiency and document the steps taken to conect any deficiency. 

d. PREPA Aguirre shall ensurc tbat PREP A employees are properly trained in ali operations of the 
emissions units and shall document training provided. 
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B. Normal operating scenario: CCl-1, CCl-2, CCl-3, CCl-4, CC2-1, CC2-2, CC2-3, CC2-4 
(combined cycle turbines), AAGT2-l and AAGT2-2 (gas turbines) 

The following table contains a snmmary of applicable requirements, as well as the test methods, 
for emission units CCJ-1, CCl-2, CCl-3, CCl-4, CC2-l, CC2-2, CC2-3, CC2-4, AAGT2-l and 
AAGT2-2 identified in Section II of this pe1mit. The permit conditions include additional 
applicable requirements. 

ConditiOn 

. 

Emission lin1it 
for particulate 
matter 

Visible 
Emissions 

Li111it 

Fue! 

. 

Paramete·r 

Parti culate 
matter 

Visible 
En1issions 

Sulfur 
Content 

No. 2-
Consumption Distillate Oil 

Lin1it (diesel) 

Value 

0.3 

20 

0.5 

354,482,160 

Units 

Lb/MMBtu 

Percent 
(6-minute 
average) 

Test Method ... 
.. 

Fuel type and 
AP-42 
emissions 
calculations 

Method 9 

Visible 
e1nissions 
inspections 

Percent by Fuel sample 
weight 

Gallons per 
ye ar 

Fuel supplier 
analysis 

Consumption 

a. PARTICULATE MATTER EMISSION LIMIT: 

Frbqúerlcy -

Monthly 

Once during 
the first year of 
pen11it 
approval. 

Every two (2) 
weeks 

Daily 

With each 
receipt 

Daily 

Record 
. l(eeping · _ · 

Requirements 

Record book of 
fue! type and 
emissions 
calculations 

Tests results 

Record book 

Sulfur percent 
records 

Daily Record of 
the sulfur content 
on fuel 

Record book 

Reporting 
Fi-equency 

Semiannually 

Semiannually 

Semiannua\ly 

Monthly 

Monthly 

(i) The permittee shall not cause nor permit the emission of particulate matter, in excess of 0.3 
lb/MMBtu from emission units CCl-1, CCl-2, CCl-3, CCl-4, CC2-1, CC2-2, CC2-3, CC2-4, 
AGGT2-l and AAGT2-2. [Rule 406 ofthe RCAP] 

(ii) PREP A Aguirre shall calculate the emissions of particulate matter monthly using applicable AP-
42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors) emission factors to the unit and the average 
rate of fue! heat input. 

(iii) PREP A Aguirre shall also maintain in the facility a monthly report of the type of fue! used. 
Copy of these reports shall be submitted every six months along with the semi-annual reports 
required in condition 14 ofthe Section III ofthis permit. 
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(iv) As specified in Rule 603(a)(4)(ii) ofthe RCAP, the permittee shall retain all records for required 
monitoring and supporting information for a period of 5 years from the date of the monitoring 
sample, measurement, report or application. 

b. VISIBLE EMISSIONS LIMIT: 

(i) The permittcc shall not excced the opacity limit of 20% in 6 minutes average for units CCl-1, 
CCJ-2, CCJ-3, CCl-4, CC2-l, CC2-2, CC2-3, CC2-4, AGGT2-l and AGGT2-2. Nevertheless, 
the permittee may discharge into the atmosphere visible emissions of an opacity up to 60% for a 
period ofno more than four (4) minutes in any 30 minutes interval. [Rule 403(A) ofthe RCAP] 

(ii) 

(i ii) 

Bccause it is not viable to install a continuous opacity monitoring system (COMS) in thesc 
turbines, as altemate test rnethod, PREP A shall contrae! an independent opacity reader, certified 
in a school approved by EPA or EQB, to perform one (1) opacity reading to each stack of each 
turbine, during the first year of the permit using Method 9 established under 40 CFR part 60, 
Appendix A. The applicable turbine shall be operating at the time ofperformance ofthe opacity 
readings. 

PREPA Aguirre shall perform opacity visual inspections every two (2) weeks during the hours of 
the day using a visible emissions reader certified by a school approved by EPA or the Board. 

~O i When the certified readcr establishcs that the opacity limit is exceeded according to Rule 403 of 
' \ / RCAP, PREPA Aguine shall verify that the equipment causing the visible emissions is operating 
/~in accordance with the specifications of the manufacturer and the conditions of the permit. If it n is not operating adequately, PREPA Aguirre shall take corrective actions to eliminate the excess 

ro of opacity immediately, and shall document the cause of the emissions with such elevated 
opacity, shall correct any deficiency and shall document the taken steps to correct any 
deficicncy. PREPA Aguirre shall realize tests of visible emissions every two weeks in 
accordance with the requirements listed below: 

(A) The visible emissions readings shall be pe1fo1111ed in accordance with 40 CFR Part 60 
Method 9, Appendix A, for a mínimum of six minutes. The visible emissions readers 
shall be certified according to Method 9 by a school approved by the EPA or the Board. 

(B) All visible emissions readings shall be recorded in accordance with Method 9. 

(C) If the day that corresponds to take the reading, the unit is not in operation or the 
conditions of Method 9 are not complied, PREPA Aguirre shall document it in the report 
of readings and inform it in the visible emissions summary to be submittcd to the Board 
along with the semi-annual repo1is required in this permit. The next readings shall be 
realized every two weeks. 

(D) PREPA Aguirre shall sumbit a summary of the readings of visible emissions along with 
the semi-annual report required in this permit. This report shall include a summary ofthe 
results of thc readings and the beginning and ending hours and the dates in which the 
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(iv) 

(v) 

readings were performed. The report also shall include the total number of the readings 
of visible emissions realized in that period for the units subject to this requirement. 
PREP A Aguirre shall retain a copy of the rep01t of the reading of visible emissions that 
include date and the hour of the reading by at least 5 years, in compliance with the Rule 
603(a)(4)(ii) ofthe RCAP. 

PREP A Aguirre shall submit to the Board, a copy of the formal to be used to record the readings 
ofvisible emissions at least 30 days prior to the reading ofthe initial opacity reading. 

~(vi) 

The permittee shall notify in writing the Board at least 15 days of prior of the initial reading of 
Method 9, to allow the EQB the opp01tunity to have an observer present. [Rule 106 (D) of the 
RCAP] 

Two (2) copies of the rep01t of the initial reading under Method 9 shall be submitted by the 
permittee within 60 days after the tests. This rep01t shall contain the information required in 
Rule 106(E) of the RCAP. The requirements of the subsequent readings shall be submitted in 
the summary ofreadings that shall be submitted with the semiammal report required in condition 
14 ofSection III ofthis permit. 

~Á 
n,rv 

lg 
\ c. 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

SULFUR CONTENT LIMIT: 

The pe1mittee shall not bum or allow the use in any fue! burning equipment, any fue! with a 
sulfur content, by weight, which exceeds 0.5% in the units CCl-1, CCJ-2, CCl-3, CCl-4, CC2-
l, CC2-2, CC2-3, CC2-4, AGGT2-l and AAGT2-2. [Rule 410 ofthe RCAP] 

The permittee shall keep a copy ofthe fue! supplier ce1tification indicating the fue! sulfur content 
to demonstrate compliance with the requirement ofkeeping a daily record ofthe sulfur content in 
the No. 2 fue! oíl. PREPA Aguirre shall obtain an analysis of sulfur content upon every delivery 
at the site for transfer to the storage tanl(s at the facility from any other source to verify sulfur 
content from supplier's invoice. The fue! sampling shall include but not be limited to 
determining the fuel's sulfur content (%by weight). 

The permittee shall submit to EQB a monthly rep01t indicating the daily fue! consumption and 
the sulfur content, by weight, for the fue! consumed in the ten (1 O) oil- fired combustion 
turbines. This report shall be submitted to the Board within the first 30 days of the month 
following for which the report is representative. The report shall be addressed to the Chief of the 
Validations Data and Mathematical Model Division of the Air Quality Area and shall keep 
available at any time at the facility for EQB and EPA revision. [Rule 41 O ofthe RCAP] 

As specified in Rule 603(a)( 4)(ii) of the RCAP, the permittee shall retain al! records of required 
monitoring data and supporting information for a period of five (5) years from the date of the 
monitoring sample, measurement, report or application. These include a record of the results of 
fue! sampling, monthly fue! consumption reports and the sulfur content in the fue! burned. 
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(v) 

d. 

(i) 

(ii) 

The pcrmillcc musl subrnil a sumrnary with lhc rnrnual compliancc rcporls, inclirnting thc suli'ur 
content by weight for thc fucls consumed rnonthly. 

FUEL CONSUMPTION LIMIT: 

The permittce shall not exceed lhc total consumption limit for No. 2 fue! oil of 354,482,160 
gallons for any period of twelve (12) consecutive months for the units CCl-1, CCl-2, CC!-3, 
CCJ-4, CC2-l, CC2-2, CC2-3, CC2-4, AGGT2-1 and AAGT2-2. The fuel consumption for any 
consecutive twelve (12) month period shall be calculated by adding the monthly consumption for 
lhe unit to the total fue! consurnption for the unit for the previous 11 months. 

The lcvels of the fue] tank must be measured monthly and the amount of fue! that is received 
must be mcasured and recorded each time lhat the fue] is received. The amount of fue] 
consumption will be determined using the measurement in the levels of tank and the arnount of 
fue! is received during this month. 

(i ii) 

~ 
(1 

As specified in Rule 603(a)(4)(ii) ofthe RCAP, the permittee shall retain ali records ofrequired 
monitoring data and supp01iing information for a period of 5 years from the date of the 
monitoring sample, measurement, report or application. These include the records of the 
monthly and annual fue! consumption reports. 

(iv) 

e. 

(i) 

The permittee shall submit, with each annual compliance ce1iification, an annual repo1i summary 
indicating the fue! consumption ofthe turbines in tenns ofthe monthly and annual consumption. 

NATIONAL EMISSION STANDARDS FOR HAZARDOUS AIR POLLUTANTS FOR 
COMBUSTION TURBINES CONTAINED IN 40 CRF PART 63, SUBPART YYYY 

Any existing, new, or reconstructed source that have or operates stationary combustion turbines, 
is subject to the National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants for Combustion 
Turbines contained in 40 CFR Pait 63, Subpart YYYY. 

a. According to 40 CFR section 63.6090, the existing stationary combustion turbines in all 
subcategorics does not ha ve to cornply with the requirements of this Subpart YYYY or 40 
CFR Part 63 Subpart A. No initial notification is necessary for any existing interna! 
stationary combustion turbine, even if a new or reconstructed turbine in the same category 
would require an initial notification. 

b. lC onc of thc lurbincs was rcconslrucled according to the definition of reconstruction in 
section 63.2. subpart A. and if tbe reconstruction began or will begin after January 14. 
2003, thc unit must comply with the applicable reguircments ofthis Subparl YYYY. 
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C. DI, D2, D3, D4, RS, R6, LDRI and LDR2 - Diesel Storage and Service Tanks 

Conditíon :·Parametér Frequefrc'y_; R~P0tt.íll$ 
' ' Fréque~cy: 

DI 78,840,000 

D2 78,840,000 

D3 78,840,000 

Límite de D4 78,840,000 Semi anua! 
rhroughpul Gallons Record Monthly Record (See Genera! 

Diesel LDRI 78,840,000 
per year condition 14) 

LDR2 78,840,000 

R5 177,244,000 

R6 177,244,000 

r#' a. Throughput limits 

/ (i) The maximum permitted storage or service of diese! for each tank will be the maximum 
throughput established in the table above. [Cumulative Increase] 

(ii) The permittee shall keep a monthly record where the amounts of fue! loaded to each tank are 
)' recorded. This record shall be available at al! times for inspection. 

( ~ (iii) The permittee shall submit semiammally, a smmnary of the loads to each tank along with the 
semiammal repo1i required in condition II.14. ofthis permit. 

(iv) The pennittee shall maintain documentation establishing the dimensions of each storage tank 
and an analysis showing their capacity. This documentation shall be available for review by 
the teclmical staff of the Board at al! times and kept at the facility while the source is in 
operation. 

(v) According to Rule 603(A)(4)(ii) of the RCAP, the permittee shall retain records of al! 
required monitoring data and supporting information for a period of 5 years from the date of 
sampling, measurement, report or application of sampling. 

Section VI - Recordkeeping Requirements: 

A. PREP A Aguirre shall have available at all times in the facility a copy of the Ernergency Plan 
required under Rule 107 ofthe RCAP. 
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B, PREPA Aguirre must keep a record of a!l research or training related firefighting activities. 

C. PREPA Aguirre must keep a record of the purchases of refrigeran! and the refrigeran! added to 
the devices or equipment that generally ha ve 50 lbs of refrigeran! or more. [ 40 CFR §82.166] 

D. PREPA Aguirre must keep available documents that establish !he dimensions of the storage 
tanks andan analysis showing their capacity as specified in 40 CFR §60.l 16b(a). This required 
record will be kept at the installation while the source is in operation. 

E. All monito1ing records, results of the fue! sampling tests, results of the calibration tests, chmis 
prepared by instrumentation, al! the repmis submitted and the logs must be kept for a period of 5 
years after the date they are recorded and shall be made available at the request of the EPA or the 
EQB. Al! rolling averages shall be calculated on a daily basis. 

F. The levels of the fue! tank, both for fue! oil no. 6 and fue! oil no. 2 must be measured on a 
monthly basis and the amount of fue! received shall be measured and written down every time 
fue! is received. The amount of fue! consumed shall be determined using tank leve! 
measurements and the amount of fue! received during the corresponding rnonth. 

Scction VII - Rcporting RequiI-ements: 

B. 

C. 

Ce1iification of Compliance: In accordance with Rule 602(C)(2)(ix)(c) of the RCAP, PREPA 
Aguirre shall submit an annual ce1iification of compliance. This certification of compliance 
shall be subrnitted to both the EQB and the EPA 18 no later than April 151 of each year, covering 
the previous year. The certification of cornpliance rnust include, but shall not be lirnited to, the 
information required in Rule 603 (e) of the RCAP. 

Calculation of Emissions: On April 1 st of each year, PREPA Aguirre shall send the estirnate of 
real or permissible emissions for the previous calendar year. The estimate of emissions shall be 
provided in the forms prepared by the EQB for such purposes. The responsible ofiicial will 
certify that al! the information submitted is correct, true and representative of the permitted 
activity. Emission calculations must include, but not be limited to, PM/PM10, NO,, VOC, CO, 
Pb, SO,, HAP's and C02e emissions. 

In accordance with Rule 603(a)(5)(i) of the RCAP 19
, PREPA Aguirre shall submit of reports of 

any required monitoring every six months, or more frequently if required by the underlying 
applicable requirement or by the Board. Al! instances of deviations from pe1111it requirements 

18 The EQB ce1tification must be addressed to: Manager, Air Quality Area, Box 11488, San Juan, P.R. 00910. The EPA 
ce1iification n1ust be addressed to: Chief, Enforcen1ent and Superfund Branch, CEPD, US EPA Region Il, City View Plaza~ 
Suite 7000, #48 Road 165 Km 1.2, Guaynabo, P.R. 00968-8069. 
19 These repo1is cover tvvo n1ajor cle1nents. The first elen1ent is the sun1111ary of all peri odie n1onitori11g / sa111pling required in 
this pern1it. The second e!e1nent requires that all deviations fro111 pcr111it conditions are clearly identified, su1n1narized and 
repo1ied to the Board. 
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must be clearly identified in such reports. The responsible official must ce1tify al! required 
reports as established under Rule 602(C)(3) ofthe RCAP. The report that covers the period from 
January to June shall be submitted no later than October 1 st of the same year, and the report 
covering the period from July to December shall be submitted no later than April 1 st of the next 
year. Once the guidelines are developed by the Board, the permittee must use them to complete 
these reports. 

D. Monthly Reports ofFuel Consumption: Units AGl, AG2, CCl-1, CCl-2, CCl-3, CCl-4, CC2-l, 
CC2-2, CC2-3, CC2-4, AGGT2-l and AGGT2-2 are affected by Rule 410 of the RCAP, 
therefore PREP A Aguirre must submit, on a monthly basis, a report indicating sulfur content by 
percent by weight and daily fue! consumption for each fue! for each unit. The repo1i must be 
submitted to the Board to the attention of the Chief of the Validation Data and Mathematical 
Model Division during the first 3 O days of the month following the month for which it is 
representative. 

E. 

~F. 

1lf 1 

r 
G. 

H. 

I. 

In accordance with rule 603(a)(5)(ii) of the RCAP, any deviations resulting from upset 
conditions (just as fault or unexpected rupture) or from emergency as defined in section (e) of 
Rule 603 of RCAP shall be reported within two (2) working days. 

In accordance with rule 603 (a)(5)(ii)(b) of the RCAP, PREPA Aguirre shall notify the Board 
within 24 hours of any deviation that results in a release of hazardous air pollutant that continues 
for more than one hour in excess of the applicable Iimit. In case of a release of any other 
regulated air pol!utant that continues for more than 2 hours in excess of the applicable Iimit, the 
Board will be notified within 24 hours of the deviation. PREP A Aguirre shall also submit to the 
Board, within 7 days, a written detailed report which includes probable causes, time and duration 
of the deviation, remedial action taken, and steps which are being undertaken to prevent a 
reoccurrence. (State enforceable only.) 

PREP A Aguirre shall submit one to the EPA and two to the EQB of the written report of the 
results of al! emission samplings within 60 days after perfo1mance of the emission tests. [Rule 
106(E) ofthe RCAP] 

PREPA Aguirre must comply with the applicable notification requirements of 40 CFR §63.6145 
and 40 CFR part 63, subpart A by the dates specified unless it is deterrnined that these rules do 
not apply. 

PREPA AguÜTe must comply with the applicable notification requirements of 40 CFR §63.6645 
and 40 CFR part 63, subpart A by the dates specified. 
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Section VIII - lnsignificant Emission Units 

PREP A Aguirre provided the following list of insignificant activities below in order to permit a better 
understanding of its operations and equipment distribution. Given that it is not required to keep this list 
up-to-date, the activities may have suffered changes from the time when it was submitted, however, 
PREP A Aguirre must include the list of insignificant activities that are exernpt duc to size or production 
and sorne ofthese rnay require a construction permit under Rule 203 ofthe RCAP. 

Emission Unit ID Dcsc1-intion (Exemntion criteria) 

Used oíl, lubricating oíl, hydrazide, aqueous Less than 10,000 gallons [Appendix 
ammonia and ciclohexilamine tanks B(3)(ii)(N) ofthe RCAP]. 

Acid and caustic soda tanks Less than 10,000 gallons [Appendix 
B(3)(ii)(N) of the RCAP] 
Less than 10,000 gallons. [Appendix 

Liquid propane tanks B(3)(ii)(N) ofthe RCAPl 

[ Starting engines fue] tanks 
Less than 10,000 gallons [Appendix 
B(3)(ii)(N) ofthe RCAP] 
Less than 1 ton/yr VOC (each) [Appendix B 

, Three reserve tanks (R 1, R2 and R3) of fue! (3)(ii)(P) ofthe RCAP]. 

º' oil no.6 

u Less than 1 ton/yr VOC (each) [Appendix B 
Two service tanks (S 1 and S2) offuel oil no. 6 (3)(ii)(P) ofthe RCAP]. 

Less than 10,000 gallons [Appendix 
Two service tanks (TG 1 or LDS 1 and TG2 o B(3)(ii)(N) ofthe RCAP]. 
LDS2) of fue] oíl no. 2 

Fue! oil no.6 and fue! oil no. 2 discharge docks Less than 1 ton/yr VOC (each) [Appendix B 
(3)(ii)(P) ofthe RCAPl 
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Section IX - Permit Shield 

1- Pursuant to Rule 603(d) of the RCAP, compliance with the conditions of the permit shall be 
deemed compliance with any applicable requirement at the date the permit is issued, whenever 
said requirement is specifically identified in the permit. Likewise, it will be considered to be in 
compliance with any requirement specifically identified as Not Applicable in the permit. 

A. Non- applicable requirements 

. 

.. .. Determination of Non-Applicability . 

Code Reason 

N ew So urce Perfannance Standards far The turbines were built befare October 3, 1977. The Subpai1 
Stationary Gas Turbines GG of 40 CRF Part 60 is not applicable to sources constructed 

(40 CFR Part 60, Subpart GG) befare October 3, 1977. 

New Source Perfonnance Standards far The AGl and AG2 boilers were constructed befare August 17, 

1 fossil-fuel-fired stea1n generators 1971. Subpart D of 40 CFR Pai1 60 does not apply to boilers 

.rt (40 CFR Part 60, Subpart D) constructed befare August 17, 1971. 

National Emission Standards far Not applicable to boilers AGl and AG2 that are stea1n 
Hazardous Air Pollutants far Majar generating units of electric uti1ities covered under Subpart 
Sources: Industrial, Cornmercial and UUUUU of Part 63 of 40 CFR (Section 63.7491 (a) of 40 
lnstitutional Boilers and Process heaters CFR). 

(40 CFR Pai163, Subpart DDDDD) 

National Ernission Standards far Not applicable to boilers AG 1 and AG2 located at majar 
Hazardous Air Pollutants far Are a sources of hazardous air pollutants, neither to boilers that are 
Sources: Industrial, Co1n1nercial and steam generating units for electric utilities covered under 
Institutional Boilers Subpart UUUUU of Part 63 of 40 CFR (Section 63.1195 (k) of 

( 40 CFR Part 63, Subpart JJJ JJJ) 40 CFR). 

Rule 106 (A), (B) and (C) ofthe RCAP It does not apply because the Method 9 already it is established 
only far the Method 9 required in this for these units. 
pennit. 
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Scction X - Pennit Approval 

Pursuant to the powers granted to the Envirom11ental Quality Board by the Environmental Public Policy 
Act, Public Law Number 416 of September 22, 2004, and after verifying the administrative record and 
compliance with !he Uniform Administrative Procedures Act, Public Law Number 170 of August 12, 
1998, as amended, the US Clean Air Act, the Pue1io Rico Environmental Public Policy Act, and the 
Environmenlal Quality Board Rcgulations for the Control of Atmospheric Pollution, the Environmental 
Qualily Board approves the permit subject to the terms and conditions stipulated therein_ 

In San Juan, Pue110 Rico, today April 14, 2015_ 

ENVIRONMENT AL QUALITY BOARD 

~:?-=-=~/ 

tiz Franco 
Presiden! 

Rebeca Acosta Pérez O 
Associate Member 
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APPENDIX 
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Appendix A - Definitions and Abbreviations 

A. Dcfinitions: 

1. Act - US Clean Air Act, as arnended, 42 U.S. 7401, et seq. 

2. Responsible Official - See definition for Responsible Official as established in the 
Environrnental Quality Board Regulatíons for the Control of Atmospheric Pollution 
(1995). 

3. Regulations - Environmental Quality Board Regulatíons for the Control of Atmospheric 
Pollution. 

4. Title V - Title V ofthe US Clean Air Act (42 U.S.C. 7661). 

B. Abbreviations 

API American Standard Testíng Methods [sic] 

AP-42. Compilation of Air Pollutant Ernission Factors 

'/Í) /ASTM 

\ (Yil"tl 

American Standard Testing Metbods 

,n, Bbl 

ri ' 
i Btu 

barreis 

British Therrnal Unit 

CFR Code of Federal Regulatíons 

co Carbon Monoxide 

Carbon dioxide equivalen! 

EPA US Environmental Protection Agency 

GHG Greenhouse Gases 

Hp horsepower 

HAP Hazardous Air Pollutants 

EQB Puerto Rico Environmental Quality Board 

Lbs Pounds 

MMBtu Million Btu 
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NAAQS 

NO, 

OPM 

Pb 

PM 

PREPA 

Ppmw 

RCAP 

RMP 

SIC 

SOx 

ssu 

voc 

N ational Ambient Air Quality Standards 

Nitrogen Oxide 

Operations and Preventive Maintenance 

Le ad 

Particulate Matter 

Particulate matter with a mass median aerodynamic diameter equal to or less than 
10 microns. 

Puerto Rico Electric Power Authority 

parts per million by weight 

pounds per square inch, differential 

pounds per square inch, gauge 

Environmental Quality Board Regulations for the Control of Atmospheric 
Pollution 

Risk Management Plan 

Standard Industrial Classification 

Sulfur Oxides 

Sulfur Dioxide 

Second Saybolt Universal 

Volatile Organic Compounds 
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Appendix B - List of Hazardous Air Pollutans 

Hazardous Air Pollutants 1 Emissions ' 
lton/year) 

1, 1, 1-Trich/oroethane 5.76E-02 
A cenaohthene 5.15E-03 

A cenc1oht hy!ene 6.1 SE-05 
A nf hracene 2.98E-04 

Ben: o(a) a 11 r hracene 9.79E-04 
Benceno l.367E+OO 

Ben::o(b, k)/111ora11! he ne 3.61E-04 
Benzo(e;, h, i)perv! ene 5.52E-04 

C'h1J1se11e 5.SIE-04 
D iben::: o (a, h) a nf hra cene 4.0SE-04 

Et h) 1f ben:: ene l .55E-02 
F!uoranthene l .18E-03 

Fluorene l .09E-03 
Formaldehído 14.75+00 

/\'aoht ha/ene 1.107+00 
P henanthrene 2.56E-03 

Pvrene l .04E-03 
To/u ene 1.51 E+OO 
Xvlene 2.66E-02 

A11ti111011y l .28E+OO 
Arsenic 5.83E-O 1 

Ber11//iun1 l .74E-02 
Caclini11n1 2.147E-01 
Chro111iun1 4.71E-01 

Chron1iun1 VI 6.00E-02 
Coba// l.47E+OO 
Copper 4.30E-O 1 

Fluoride 9.1 IE+OO 
Lead 3.72E-01 

l\4an¡:anese l 9.62E+OO 
/\1ercu!J' 5.867E-02 
Nickei 2.071 E+Ol 

Phosohorous 2.31 E+OO 
Se!eniu111 6.ISE-01 
/lanadh1n1 7.76E+OO 

Zinc 7.1 OE+OO 
Bariun1 6.30E-01 

Cli!oride 84.71E+OO 
!vi olvbden iu n1 l .90E-02 
1,3-Butadiene 3.8289E-O 1 

PAH 9.5747E-O 1 
Total 177. 73 
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~/ r Appendix C-Documents ofthe MATS Compliance Extcnsion Request Documents 



JNRE: 

AUTORIDAD 
ELECTIUCA 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO ruco 
OFICINA DEL GOBERNADOR 

JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL 

REF. NúM.: R-14-10 

DE ENERGÍA SOBRE: SOLICITUD DE 
EXTENSIÓN DE FECHA PARA 

AGUIRRE STEAM POWER PLANT CUMPLIMIENTO INICIAL MATS 

(PETICIONARIO) 

RESOLUCIÓN Y NOTIF1CACIÓN 

En referéndum celebrado el 28 de marzo de 2014, se 

consideración de la Junta de Goble~o (en adelante, la "Junta de Gobierno") de la Junta 

de Calidad Ambiental (en adelante, la "JCA'i) la Solicitud de Extensión de Fecha para el 

Cumplimiento Inicial de los Estándares Nacionales de Emisión de Contaminantes 

Atmosféricos Pel\:,crrosos: Coal 3.!Jd Qj} Fired Electric Utility Steam Generatin.g Uníts 

contenidos en Ia Subparte UUUUU de la Parte 63 del 40 CFR, mejor conocida coma 

Mercury and Air Toxks Stands.rds (en adelante, "MATS") para Ja Autoridad de Energía 

Eléctrica (en adelante, "AEEPRn, o Puerto Ri'coE!t:ctric Pov¡..er Autharity, en adelante 

"PREPA", por sus siglas en inglés) en sus calderas AGI y AG2 de la Estación Generatriz 

de Aguirre que ubica en el Barrio Aguirre del municipio de Salinas (en adelante "PREP A 

Aguirre"). 

El 16 de diclembre de 2011, la Agencia Federal de Protección il.rnbiental (en 

adelante, "EPA" por sus siglas en inglés) promulgó los N!ATS con el fm de reducir las 

. emisiones de metales pesados tales como el inercurio, arsénico, cromo1 níquel; gases 

ácid_os como ácido clorhídrico y áé:ido fluorhídrico provenientes de las unidades de 

generación de energía eléctr:ica que utilizan carbón o combustible liquido. Las fuentes 

afectadas son las unidades de generación de energía mediante va.por ( e]ectric utility steam 

genera.ting unit o EGU, en inglés), que utilizan carbón o cOmbustible fósil líquido y 

tienen capacidad de generación mayor de 25 megavatios de electdcidaQ ("MWen, por sus 

siglas en inglés) que sirven un generador que produce electricidad para la venta.. 

La fecha límite establecida por la EPA para gue las unidades existentes estén en 

cUDlplirniento con los lvLATS vence el 16 abril de 2015. A tenor con lo dispuesto en Ia 

Sección 112(i)(3)(B) de la Ley Federal de Aire Limpio, la 11.EEPR puede solicitar una 

extensión de un año para Ja_ instalación y/o construcción de sistemas de control de 



/ 

containinantes atmosféricos necesaríos para demostrar cumplimlento con los límites de 

emisión.1 

Según dispone la sección 63.6(i) del 40 CFR, la solicitud para una extensión a la 

fecha de cumplinúento debe incluir lo siguiente: 

A) Una descripción de ios controles que serán insta1aclos para cumplk con los 

estándares; y 

B) Un itinerario de cumplimiento, incluyendo la fecha para la cual se a1canzará 

cumplimiento para cada paso. Como mínimo, la lista de fechas deberá. incluir: 

a. La fecha en que se iníciará la construcdón, la instalación de equipos 

de control o el cambio en el proceso; 

b. la fecha en que se logrará el cumplimiento total; 

c. la fecha en la que cu1mínarán las activldades de construcción, 

instalación de equipo de .control de emisiones o el CaJ.nbio en los 

procesos; y 

d. la fecha en que se logrará el cumpümiento total. 

El 17 de enero de 2014, la AEEPR sometió a la Junta de Gobierno de 1aJCA una 

Solicitud de E.,;;;tensión lnicial a la Fecha de Cumplimiento con el MATS para la 

instalación de PREPA Aguirre (AEEPR Aguirre. Power Station). El asunto fue referido 

al Área de Calidad. de Aire (en adelante, "ACA"), quienes evaluaron el docun1ento, 

encontrando que la infonnación sometida era general y carecía de detalles necesarias 

para evaluar la inisrna adecuadamente. En atención a esto> el 5 de febrero de 2014·, el 

ACA solicitó Información adicional para evaluar adecuadamente la soücitud de 

extensión. Así las cosas, e1 28 de febrero de 2014, AEEPR sometió un documeoto 

suplementando su solicitud original1 por lo que luego de evaluar el mismo, el ACA 

entendió que cumplía con los requisitos 1nínimos dispuestoS en la sección 63.6(1) del 40 

CFR. En atención a esto, la ]illlta de Gobierno de la J CA procede a resolver. 

J. RESOLUCIÓN: 

Luego de evaluar la totalidad del expediente ad:ministrativo, discutir todos los 

méritos de este caso, y en virtud de los poderes y facultades conferidos por ]a Ley Núm. 

4-16-2004, s~crún enmendada, conocida como la "Ley sobre Politica Pública AmhicntaP 

y los reglamentos aprobados a su amparo, 1a Junta de Gobierno RESUELVE: 

1 Thc Adminisrnitor (or a Sute witb a. ptogram ipprnvo:l undc.r .<ubch~ptcr V of th.is d-.;iptor) roa.y issue ~ pmn\t \but gílllltS nn 

cxtcn:;lon pcrrnio;ting :m i:.xlsting source up to J addltiotul y= to corcply with st~ndards under .;ubsccüon (d) of tb.is section i.f 
s1H:h •dditi!ml! pericd is necesnry for r.he insnllaOon of comro\s. An ~dditlon:tl cxtcnslon orup ti:> 3 years maybe ~dded for mining 
w:iste opcr:iüons, ir thc 4-y= campl.;,,ncc tiro• is imumckat to dry and ccrverrolning waste in ord~r ta rcdm:c cmisslon.s of ~ny 

pollumnt fu.¡td undcr ~ubscctlon ('o) of thi~ scction. 
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1. Basado en Ja información provista. por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 

Rico se declara HA. LUGAA la peticíón de extensión de la fecha de cumplimiento 

con el MATS para la unidades AGl y AG2 de la instalación PREPA Aguirre 

(AEEPR Aguirre Power Station), su jeto a los tém:Unos y condiciones enumerados 

a contín11acíón; 

a._ Esta de~erm.inación es autorizada bajo la sección 112(i)(3) de la Ley de 

!me Limpio y la sección 63.6(i)(9) del 40 CFR Si la Autoridad de Energía 

Eléctrica de Puerto Rico no cumple alguno de los términos y condiciones~ 

o sí no se realizan las activ1dades para lograr cumplimiento, esto podría 

resultar en· la terminación de la extensión de cumplimiento, en parte a en 

su totalidad) de acuerdo con los procedimientos y reql,lisitos establecidos 

en la sección 63.6(i)(l4) del 40 CFR 

b. Esta extensión de Ja fecha de cumplimiento de MATS es permldda para 

instalar el equipo necesaño para establecer la quema de gas natural como 

combustible primario para 1a.s calderas AGI y AG2 en Ia. instalación de 

PREPA Aguirre. El combustible secundario será Bunker C. 

c. La Junta de Calidad Ambien~al concede la extensión de la fecha de 

cumplimiento con el lviA TS hasta ui;i. máximo de 1 año) por lo que ta fecha 

de cumpfurri:ento t...'(pirará el 16 de ab::ll de 2016. 

d. La A.EBPR propuso el siguiente itinerario de cumplimiento: 

Unidulde Fecha para la c=1 Fecha para la cual la _ Fecha en que se 
Emisión se planifica iniclar construcción o el lcgratl el 

la construcción o el cambio en proceso cumplimien.to 
cambio en proceso será completarlo definitivo 

AGl Octubre 2014 Marzo 20151 16 de abril de 2016 

AG2 · Mayo 2015 Octubre 2015 16 de abril de 2016 
1 AEEPR anticipa que !a construcción del terminal de gas natural conocido como Aguiae. 
Of/Sbore GasPorr(AOGP) comenzad. en octubre de 2014 y terminará en or:tubre de 2015. 

e. Si no logra cumplir la activid~d (entiéndase, inicio de construcción, 

completar la construcción, construcción del AOGP, etc.) para la fecha 

propuesta en el itinerario, la AEEPR deberá. someter un Informe de 

Desviaci6n donde explique en detalle las razones por las cuales la actividad 

no ha sido lograda para la fecha propuesta y un itinerario revisado para 

lograr el cumplimiento con Ja fecha extÍ!ndida del 16 de abril de 2016. La 

]CA no podrá extender más allá del 16 de abril de 2016 la fecha de 

cumplí.miento con MA TS. Los Infonnes de Des'iiiación deberán someterse 

a la Junti no más tarde de 15 días posteriores a la fecha no cumplida. 
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f. La AEEPR deberá mantener un registro de todas las actividades 

específicas realizadas y que esten relacionadas con las fechas propuestas 

para revisión· del personal técnico de la Junta. 

g. Todos los infonncs y notificaciones deberán enviarse a la atenci6n del Sr. 

E1iud Gerena López, Gerente Interino del Area de CaUdad Aire al P.O. Eox 

11488, San Juan, P.R 00910. 

h. Esta aprobación de la extensión de cumplimiento con el lviATS no in1plica 

una aprobacíón de permiso de construcción, ni exime a la AEEPR de 

obtener los permisos aplicables para las actividades y fuentes de emisión 

cubiertas en esta aprobación de la extensión de cumplimiento con el 

MATS. Es responsabilidad de la A.EEPR asegurar el cumplimiento con la 

obtención de tocios los permisos necesarios para realizar las acciones o 

actividades necesarias para lograr curnplimlento para la fecha extendida 

aprobada. 

i. La Autoridad de Energía Elé.ctrica de Puerto Rico, deberá someter una 

revisión a su penniso de operación Título V para incorporar fas 

condiciones de e.sta aprobación de 1a Extensión de Cumplimiento. 

j. Sí 1a Autoridad de Energía ElécTrica de Puerto Pico desea someter una 

extensíón de cwnplimicnto más allá del 16 de abril de 2016, deberá 

someter dicha petición al Administrador de la EPA, o qu1en él designe. 

k. La EPA ha establecido med,iante memorando fechado e116 de diciembre 

de 2.011, que la fecha limite para solicita! a la EPA la Orden 

Administrativa para la Extensión de Cumplimiento para MA TS es no más 

tarde de 130 dias de la fecha de cumplimiento de MATS o sea en o antes 

del 18 de octubre de Z014. 

l. Si la AEEPR solicita a la EPA una Orden Administrativa bajo la Sección 

113(a) de la Ley de Aire Limpio para extender a un quinto año la fecha de 

cumplimiento para la Subparte mn.JUU de la Parte 63 del 40 CFR y si la 

misma es concedida., deberá someter una revisión a su permiso de 

o~ración Titulo V para incorporar las condiciones de la Orden 

Administrativa aprobanclo la Extensión de Cumplimiento. 

m. Una vez seleccionados los suplidores o contratistas) los diagramas y 

especificaciones del manufacturero deberán ser entregados a la Junta para 

que forme parte de la solicitud de permiso de construcción. De haber. 

alguna información confidencial, deberá tramitar la misma de acuerdo con 
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}os procedimientos de información confidencial para determinación de la 

Junta de Gobierno de la Junta de Calidad Ambiental. 

n. Su solicitud de extensión sqmetida el 17 de enero de 2014y la información 

sometida con fecha del 28 de febrero de 2014 forman parte de esta 

autorización (i/ er Anejo A). 

IL APERCIBilv!IENTO 

La parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial o final 

podrá., dentro del término de veinte (20) días desde Ja fecha de arcbivo en autos 

de la notificación de la resolución u orden, presentar una moción de 

reconsideración de la resolución u orden. 

La agencia dentro de los quince (15) días de haberse presentado dicha 

moción deberá cons~derarla. Si la :rechazare de plano o no actuare dentro de los 

quince (15) días, el término para solicitar revisión comenzará a correr nuevamente 

desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince (15) 

días 1 según sea el caso. Si se tomare alguna determinación en su consideración, el 

término para solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en que se 

archive en autos una copia de la notificación de la resolución de la agencia 

resolviendo definitivamente 1a moción de reconsideración- Tal resolución deberá 

ser emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90) dfas siguientes a la 

radicación de la moción de reconsideración. 

Si la agen.cia acoge la moción de reconsideración pero deja de tomar alguna 

acción con relación a la moción dentro de los noventa (90) dias de ésta haber sido 

·radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la revisión 

judicial empezará a contarse a partir de la expiración de dicho término de noventa 

(90) días salvo que la agencia, por justa causa y dentro de esos noventa (90) días, 

prorrogue el término para resolver por un periodo que no excederá de treinta (30) 

. días adicionales. 

Una parte adversamente afectada por una orden o resolución final de una 

agencia podrá presentar una solicitud de.revisión ante el Tríbunal de Ap_elaciones, 

dentro de u:ri término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo 

en autos de la copia de la notificación de lr:. orden o resolución final de la agencia 

o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas en 3 LP .R.A. sec. 2165 cuando el 
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témi.ino para solícítar la revísión judicial haya sido inten·unJ:Pido n1ediante la. 

presentación oportuna de una n1oci6n de reconsider<1ci6n, 

lll. NOTIFlCAClÓN: 

NOTI.FÍQUESE, copia fiel y exacta de esta Resolución n1ediante correo 
certificado con acuse de recibo a: lng. Juan F. Alicea Flores, Dírector Ejecutivo de la 

Autoridad de Energía Eléctrica PO Box 364267, San juan, PR 00936-4267; y 

personalmente a los sigukntes funcionarios de la Junta de Calidad Ainbjenta!: Sr. Ramón 

Cruz Diaz, J\1le1nbro Asociado; Leda. Suzette M. Meléndez Gol6n, /'viien1bro Asociado, 
Sra. Maria de los .Ángeles Ortiz, l\1iembro Alterno; leda. Raquel Román Hemández, 

Gerente de la Oficina de Asuntos Leg,a.les; Sr. Eliud Gerena L6pez, Gerente Interino del 
Área de Calidad de Aire. 

Dada en S<m Juan, Puerto Rico, a 28 ele n1arzo de 20)4. 

IV. CERTIFlCACióN 

CERTIF1CO: Que he notificado, por correo certific<tdo con acuse ele recibo copia 

fiel y exacta de la Resolución R-14-10 a: Juan F. AJicea Flores, PE, Director Ejecutivo 
de la ñutoridad de Energía EJectric::a, h1c. a 1a dirección que <1parcce en 1a Seccí6n III y 
111e:diante correo .1.nlcn10 a los funcionarios de fa ]CA, b:abiendo archiv<J.do el origina] en 
.autos. 

En Sm Juan, Puerto Rico a 2S de iuarzo de 2014. 



GOMMDNWEALTH OF PUERTO HICO 

Puerto Rico Electric Power Authority 

Juan F. Alicea Flores, P.E. 

J 
Execullve Director 

January 15, 2104 

Ms. Laura VéJez Vé!ez, Esq. 
Governing Board President 

REC!Bll 
· )Ali ! 7 ?nll 

OFICINA DEL GEFr ffE 
AREA CALIDAD DE !RE 

Puerto Rico Envlronmental Qua!itY. Board 
Box 11488 
San Juan, PR 0091D 

Dear Ms. Vélez Vélez: 

Subject: Agulrre Steam Power l'lant Units 1 and 2 - Request for Extension of JniflaJ 
Compliance Date, of the Mercury and Air Toxics Standard (40 CFR Part 03, 
Swbpart uuuuuy. 

The Mercury and Air Tox¡cs Standard (MATS) was published. by the United States 
Environmental Protecfion Agency (USEPA), pursuant to Section 1 i2 of'the CJean Air Aot (CAP.), 
to es[ablish naiional em!ssfon standards far hazardous arr po!Jutants (NESHAP) limlts and work 
practice standards far poHutants emitted from coa!- and oH-flred e!ectric uftllty steam generatihg 
units (EGUs). The requlrements estabJíshed by tl)e MATS are fbund in the Cod'e of Fedéral 
Regulatfahs, TitJe 40, Part 63, Subpart UUUUU, Natianal Emission Standards for Hazardous Air 
Pof/utants from Coar and OH Flred EJectñc UtiITty Steam Generafing UnHs; and became etfective 
on April 16, 2012, sixty (60) days after being published as a Final Rule in the Federal Register, 
Vol. 77, No. 32 on February 16, 2012. 

According to MATS, fhe initta! ·comp!iance date far ali applicab/e coal- and oil-fired EGUs is 
April 16, 2015, Nevertheless, and pwrsuant to §112(i)(3)(8) of !he CM, a S!ale wlfh a program 
approved under lltle V of the CM may issue ah exlension of the inltial c6mpHa.nce date for'up to 
one (1) addifiona[ year far an exl9i:ing source to compl:i with a standard adopted pursuant (o 
§112(d) of ihe Act, if such an ext'&nsion is necessary for1he installation of controfs (ses also 
4D CFR §53.6(i)(4)(i)(A). Accordir,\_g.to 42 USC §112(if(3)(8) of the CAA, the Puerto Rico 
Environmental QuaJily Board {PREcim. has tíle delegated authority to approve such extension .~n 
the CommonweaJth of Puerto Rlco. • 

According to 40 CFR §63.6([), a request far a flrsf year extension to the initial compl!anoe date 
rñust include ihe fo!lowíng information: 

(A) a descríption of the controls to be lnstalled to c<irnply with !he standarcl; 
and 

G.P.O. SDX :364257 SAN JUAN, PUERTO RJCD 0DS35·4267 PHONE: {787) 52t-'l6'65 FAX: (787) 521-4655 
~w. aro .l!ll "qwJ oppanrmity1tmpioyu 1111d do no! dlscr!m!na:lt on lh~bo:;/:; ofraoe, ::olor, 9o.ridi::r, ~9t, ni::Jlon:iJ o( :.oda/ et/din, .soolisl .-ww:, 
poñuca1 jd<:JiS ual(/l/~llC!l, 1/!flg/of); for belng orpi::m=i11ed jo b: vlc!!m of domesrlc v/o[i::ncB, s~;¡} .oSl!)l'f!"&fon or hD=mi::nl' fer physlc!!l or 

. mttnU•I d}s;¡b/11/y orvtifaran ~tslu:: or for oem:tlc Jnfo:mafion" 
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Ms. Laura Vélez Vélez 
Páge 2 
Jaouary 15, 2014 

(8) a. compliance schedule, induding '{he dale .by which e.acll slep loward 
cornpliance·is reached, inciuding al a minirnurn: 

(1) l11e date by which on-site construclion, inslallalion of emission· 
control equiprnenl ora process change Is p\anned to be initlated¡ 

(2) the date by which f{JJI compllanoe wHI be. acl1ieved: 

(3) the date by which on-sile construdion, 1nsta11alion of emission 
control equipment, or a process change is planned lo be· 
cornpleted; and 

(4) the dale by vvhich íull comptiance will be achieved. 

Based on the- 8bove1 the Puerto Rico Eleclrlc Power Authol"i!y {PRt:.PA) hereb)' subrnHs the 
1ol\oWing infbrm8tion, in accordance wlth the requiremen!s lo request a firs:l year exl.ension to 
the initlal complisn?e date, forthe Aguirre S!e.am Power Plant Uni\s 1 and 2 (AGi-2): 

L Descriolion of lhe Controls [o be: lnstalled: 

As slaled in \he. MATS Early Noüce of Compfiance Pfan, submitted to 'the Puerto Rico P!anning 
Board, aé\ing es the P!anrling Aulhon"fy, on April 161 2013, PREPA determined to converi the 
boi!ers from the AGi-2 units from exclusive/y usíng No. 6 fuel oll (Bunker C) to enable 
them to generate power through the combustíon of natural gas. Such delermination Will 
a!low PREPA and the public to take adva'ntage of a cleaner fue! lhat wiU result ín bolh the 
redua[¡on of ernission of various NESHAP air po!lutants lo the environment and achieve 
comp1iance wilh {he new. MATS requírements. · 

To complete this natural gas conversion projeot, bolh boilers will be retrofitted wilh natural gas 
burners in arder lo utilize natural gas as the primary fueL The boilers mus! be shut down to 
inslall lha natural gas burners syslern, as wel! as .the associa!ed piping, manifoldS and controfs 
required. Th~ natural gas convers!on activities inc!ude upgradif\g lhe rnalerial of sorne of lhe 
boller ir¡ternal ileat \ransfer el~me.nts to make (hern suilable far dual fuel·firing, as well as the 
lnstallalloh qr ali necessary natural gas combustion system. equiprnent, su ch as ne.cessary gas 
supply equlprn¡ant (plping, valves, contro!s, etc.), burner hardware (gas burners, combustion air 
distriüuflorl diffusers, ísol?tion va)ves), e\c. · Also, the curre.ni!)' installed burner manágernent 
syslems and boiler control systems wHI be modrfied to include the logic for the boilers dual fuel 
'firir'lg capabifilies. To teduce and maintaln NOx emissions within the required lim1\s, PREPA will 
acqulre and inslall ali ne.cessary equipmenl {ducls, isolaliofl dahlpets, expansíon joints, tube 
panels, damper drives, instrurnentaUon, duc\ing hange'rs, injeclion ports, ele.), in order to 
implementan overfire a.ir (OFA) system. A 24-week outage is estirnated on a per unit basis for 
the changes lo take place. Qnce 1hese converslons are cómpleled, PREPA's AG1-2 wi!l be 
NáLwral Gas-fired EGUs. See 40 C.F.R, §63.10042. 

11. Comp\iance Schedule: 

As mentioned in the ~1ATS Ear!y Nolice of Complíance Plan, !he key condition for delaying the 
installaUon of the c.ontrcils in lhe AG1h2 boiters is lhe current lack of the required natural gas 

.managlng infraslructure in the fsland !o supply !he.se unlls wilh the fue! required. Unlike 
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continental slates, Puerto Rico Js an island in the Carlbbean, isolated írom the wíi;!espread 
natural gas suppty infrastructure existing in the continental United States. Therefore, PREPA's 
!=GUs that are affected by the MATS requírements do not have lhe same advantage of prompt 
1nterconnection to an exlsting natura! Qas pipeline system. Developing and constrllcling such 
infrastructure !s a criticar lssue that requlres resolutlon in order to achieye the compl!:i:Uon of ('he 
affected EGUs conversion projec!s at the AG1-4. 

To supply natura! gas lo these units, PREPA is committed to contra.et \he development of !he 
infrastriJcture for a natura! gas offshore termina!, khown as the 'Aguirre Offshore 
Gasport (AOGP). Excel8rate Energy, LLP was the contractor chosen to devetop, construct and 
operate thls gas port, which i.:vm be loca1ed offshore the Jobos Bay in the munlcipality of Salinas, 
along the southern shore of the Commonwealth of Puerto R1co waters. The AOGP js currently 
in the process of complying w'ith ihs NatTonal Environmenta[ Poli1=y Act, both slate'and federat, 
arid obta!ning tlle requíred regulatory and !ega! approva!s, consultations and permits (PREQB, 

· Puerto Rico Departmenf of Natura! and Environment'3! Resources, Puerto Rico Perm!t 
Management Office, Puerto _Rico Ports Authority, Federal Energy Regulatory Comrnlssion, 
United Slates Army Corps of Englneers, United States Flsh and Wildlife Servlce1 Nationa! 
Marines Fisherles Servlce 1 and EPA1 among others} prlár to comíliencihg its construc!lon. As 
pJanned, PREPA anticipates that construction of the AOGP wlll begin by October 2014 and is 
expeded to be comprefed by October 2015, therefore de:laying the AG1-2 boílers natura/ gas 
conversion projects beyond the MATS 1nifial c:ompliance date of April 15, 20i5. The c:onversion 
project on Unit 1 ís pJanned to begln by October 2014 and to be comp!eted by March 2015. The 
conversion project on Unit 2 ¡s p!anned to begin by May 2015 and to be completad by 
October 2015. These anti~lpated dates represent a best case timellne far const.ructíon of bo!h 
the AOGP and the conversion of theAG1-2. DLJe to the complexity of this project, these n1ay be 
subject to unantlcipated delays, such as cHmo:ite and natural events, delays Qf d[her EGUs 
scheduled outages requíred for compllance with 1he USEPA-PREPA Cohsent Decree, delays rn 
!he fabrication and ·de1ivery of the requlred equipment, construction and regulatory pertníls 
issuance delays, etc. Based on this inforrnatlonr compliance with lvlATS far both uni!s is 
expected to be on or befare April 16, 2016. 

Con:siderihg the above, PREPA respectfu!ly requests PREQB lo Qrant an extension ofthe MATS 
initial compllance date unfil Apri! 15, 2016 fer PREPA's AG1-2. Thls will a!!ow PREPA to !lls!all 
the equipment necessary to complete the; converslon projects írom fue! oH-fired lo natural 
gas-fired boilers jn the AG1-2. 

lf you have any qLlestions or require addHional infonnation, ple.ase contact Eng. Sonla Miranda 
Vega, P!anning and Environmental Protectlon Director, at 787~521-4851. 

Cordially, 

J ~-:-:d.r:J::' E~&ive Director 

1 ~ 
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Estimado ingeniero Gerena López: 

Re: Solicitud de fnformación 

r·--· -· 
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ARE1< ~ J,UOAD i;! ~\.•\I· _¡ 
-----· 

Solicitud de Extensión Mercury& Alr Toxícs Standard(MATS) 
PREPA Aguirre PowerStatíon 

El 5 de febrero de 2014, recibimos la solicitud de información indicada en el asunto. En esta 
nos requiere información adicional para evaluar adecuadamente er documento que 
presentamos el 17 de enero de 2014 con relación a la soficilud de extensión de fa fecha inicial 
de cumplimiento de! MATS para las unidades 1 y 2 de Ja e entral Aguirre. · 

Según su comunicado, la; JCA determinó que la solidtud presentada está incompleta, por Jo 
que encontramos pertinente aclarar que fa misma se realizó conforme a los requisitos del 
40CFR 63.6 y luego de consultar af personal técnico del Programa que usted dirige, El 27 de 
septien1bre de 2013, nuestro personal técnico participó de una reunión con funcionarios del 
Área de Calidad de Aire de su agencia con el propósito de soiicltar nos orientaran e instruyeran 
con relación al formato a utlllzar y la información que requerirían para poder procesar la 
solicitud de referencia, entre otros. Corno resultado de nuestras gestiones, no recibimos ningún 
tipo de información al respecto por Jo que determinamos utilizar de referencia modelos de 
solicitudes simllares sometidas por otras utilidades y aprobadas por otras jurlsdicciones de los 
Estados Unidos. Estos modefos fueron compartidos vía correo electrónico el 2 de octubre 
de 2013 con eJ personal del Área que usted dirige con Ja intención de obtener algún tipo de 
reacción al respecto antes de preparar y someter nuestra sofrcitud, sin embiirgo no recibimos 
respuesta al respecto (Ver anejos). A base de lo anterior, entendimos en todo momento que ra 
información provisla con ta 'soricitud era una completa y razonabJemente sUfidente para dar 
curso a Ja evaluación de la solicitud presen!ada. No obstante.Jo anterior y en ánimo de que se 
puéda. dar curso a nuestra solicitud a la brevedad, incluimos la información solicitada, La 
misma esta presentada en el orden que ha sido requerida. 

·somos un palrono con igualdad de opor1unid~des en!!) !!mpleo yno discriminamos por razón de ra:z:a, oolor, ~exo, ecloió, origen social o 
• noicional, cond"rc16n social, afiliación polilica, Ideas poflilcas o religlosas; por servicllma o ser perclh"1da(o) como vJc[ima de violencia 
dom~tica, agresión s~ua! o acecho; por impedimento fisic.o, m!'.!nfal o ambos, por condición de velerano(a) o por infonnaeión genél'ica.' 
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1. Una descripción genera! de Ja instafación {PREPAAguirre) que incluya: 

a. Nombre de la Instalación: 
b. Dlrecclón Física: 

PREPA-Agulrre Power Station 
Barrio Montesoria 
Carretera PR-3 Km 152.3 
Aguirre, Salinas 

c. Número de Permiso 1V: PFE-1V-4911-63-0212-D244 
d. Oficia! Responsable: Jng_ Carlos Castro Montalvo 
e, Persona de Contacto: · lng. Milton Ba!lester Colón 
f. Teléfono: 787-521-3903/3904 

2. Descripción. defal!ada de las Calderas AG1 y AG2: 

Las calderas de las unidades AGi-2 son de tipo tangencia!, con una capacidad de 
generación m<3xirna nominal de 450 MW cada una. Estas fueron fabricadas por la 
compañia Combustion Engineering, !ne. y tienen una configuración que resutta típica con 
generadores de vapor de su capacidad y tamaño. Estas son de tiro bafanceado y cuentan 
con i 6 quemadores de combustlble, los cuales son atomizados con vapor y eslán 
distribuidos en cuatro elevaciones de quemadores en cada esquina de Ja cafdera. Las 
calderas utilizan combustible residual #6 (Bunker C) con un por cientq de contenido de 
azufre no mayor de O.Sºk/peso, un por ciento de contenido de asfattenos no mayor a 
de Bo/o/peso y un contenido de vanadio no mayor a 150 ppm/peso. El combusfible destilado 
ílviano No. 2 (Diesel) es utilizado como combustible de calentamiento durante ras 
situaciones de arranques fríos de las unidades con el fin de alcanzar las condiciones de 
suministro de vapor de a!omizac"ión necesarias para utmzar Bunker C en !as mismas. Los 
quemadores operan con un diferencial de presión entre el vapor de atomización y 
combustible entre 15-25 psig en cada quemador. Esto corresponde a un diferencial de 
presión de 25-35 psig entre los cabezales de suministro de combustible y vapor de 
atomización. 

El diferencia! de presión entre et horno de [a caldera y la caja de vientos (Wíndboxes) y Ja 
distribución de aire de combustión hada cada quemador son contratados por Jos registros 
principales y auxiliares de aire. Estos registros controlan el flujo de aire que se suministra a 
través, por encima y por debajo de cada quemador. La fuente príncipal del aire para la 
combustión fluye a través de los·regfstros de aíre principales, los cuales se encuentran en el 
mismo nivel de cada uno de los quemadores. Estos permanecen completamente abiertos 
mientras el quemador correspondiente se mantenga en servicio. Los registros auxiliares 
son modulados entre compfetamente abiertos y completamente cerrados para proveer Ja 
presión de aire de combu:Stión requerida en las cajas de vientos. 

Con relación al flujo de agua que manejan, estas calderas son de circulación de agua 
forzada. Estas operan a una presión operacional de vapor pÍincipa! de 2,660 psig, y a 
temperaturas del vapor recalentado y sobrecalentado de 1,00SºF. Estas unidades están 
equipadas con serpentinas de vapor, las cuales son ajustadas para mantener una 
temperatura promedio en el lado frlo de los pre-calentadores de aire mayor a 190"F. 

Los gases de combustión se distribuyen en dos conductos localizados Juego del 
economizador. Estos conductos dirigen !os gases hacia los dos pre-calentadores de aire y 
luego hacia los dos abanicos de tíro Inducido, los cuales nevan el gas hacia las dos 
chimeneas de la unidad generatriz. Cada conducto de gas contiene celdas para medir el 
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exceso de oxigeno en los gases producto de la combustión. Estas están localizadas Juego 
del área del economizador y dislríbuidas en tres de ellas por cada conducto para un totaJ de 
seis celdas. Cada chimenea tiene instalado un monitor continuo de opacidad. Las 
unidades no cuentan con controles de emisiones adicionales. 

3. Una demostración de la necesidad de Ja eX(ensión: 

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (Autoridad) defermínó converiir !as 
unidades AG 1-2 para proveer la capacidad de utilízar gas natural como combustible en 
lugar de quemar Bunker e exclusivamente como al presente. Esta determinación 
permitirá a la Autoridad y a! pueblo de Puerto Rico tomar ventaja del uso de un 
cDmbl!stible más Hmpio que resultará en una reducción en fa emisión de varios 
contaminantes NESHAP al ambienie, asf como fograr cumplimiento con los nuevos 
requisitos del MATS. La razón principal para Ja demora en Ja instalación de controfes 
para cumplir con la nueva reglamentación en AG1-2 radica en la situación actual de 
falta de una infraestructura de sum'inistro de gas natural en la Isla. Contrario a Jos 
Estados Unidos continentales, Puerto Rico es una 'isla en el caribe, distante de ~a 
amP!ia disponibifidad de la infraestructura de gas natural que existe en los mismos. 
Las unidades de la Autoridad que están sujetas a fas disposiciones de MATS no tienen 
la dísponibilldad de poder lograr una in(erconexión rápida a un sistema de suministro 
de gas natura!. Desarrollar y construir esta Infraestructura resurta ser ef factor crítico 
para poder lograr el proyecto de conversión de las unidades de AG1~2 y el 
cumplimiento de las mismas con los requisitos de! M;\ TS. 

Para supflr gas natural a. estas unidades, fa Autoridad esiá comprometída con el 
desarrollo de un termina! de gas natural conocido como el Agufrre Offshore 
GasPort (AOGP). Esta infraestructura se localizará en a!tamar, a las afueras de la 
Bahía de Jobos en Salinas, Puerto Rico. El AOGP se encuentra en el proceso de 
obtener los permisos, tanto locales como federales, que son requeridos prevío a 
comenzar Ja construcción del proyecto. la Autoridad anticipa que la construcción del 
AOGP comenzará en oclubre de 2014 y terminará en octubre de 2015. Esto demorará 
Ja terminación de[ proyecto de conversión a gas natural de las unidades AG1-2 más 
aJl:3 de Ja fecha de cumplímiento inicial del MATS (16 de abrll de 2015). 

4. Indicar específicamente cada estándar MATS para el cui:il solicitan la extensión y una 
justificación para cada uno. Por ejemplo, deberá citar el inciso de la reglamentación 
MATS e incluir el limite extensión de cump!ímiento con el estándar de emisión 
aplicable (PM,HCL,HF) requisitos de pruebas tniciaJes de cumplimiento, 
recordkeeping, reporting. 

La Autoridad seleccionó demostrar el cumplimiento con las, disposiciones de MATS a base 
de !as siguientes determinacíones: · · 

1. Uso de materia particuJada fütrable (PMf'n1rnb1a) como subrogado para las emisiones 
·de Hazardous Air Po/!ulants (HAP) metálicos totales. (40CFR 63.9991-Tab/e 2) 

2. Ana!lzar y demostrar que el contenido de humedad en el Bunker C utiHzado en las 
calderas no exceda el uno por ciento por peso, en sustitución de Jos requisitos de 
moniforeo y cumplimiento con !os límites de emisión de ácido fluorhídrico (HF) y 
ácido clorhldrico (HCI) (40CFR 63.10000). 
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3. La implen1entación de Work PracUce Stand'ards en sustitución de los requisitos de 
monitoreo y cumplimienla con Jos límites de emisión de HAP orgánicos, incluyendo 
las emisiones d~ díoxinas yfur<;nos. (Federar Register, Vol. 77 No. 32, p. 9371) 

La Autoridad solicita la extensión de un prfmer año de la fecha inicial de cump!lmiento 
{16 de abril de 2015) para todas ras disposiciones del MATS (40CFR Parte 63

1 
Sub­

parte UUUUU) apllcables a !as unidades AG1~2. De esta forma, se solicita que la_fecha 
de curnpfimíento sea el 16 de abril de 2016. La razón para solicitar la extensión radica 
en !a necesidad de iiempo adicional para lograr la instalación de controles y 
cumplimiento con las disposiciones de MATS. Las dísposiciones aplicables a !as 
unidades de referencia incluyen, pero sin limitarse a, lo siguiente: 

Einíssion Limits for ExisUng EGUs (Liquid Oi!-Fired Unit - Non-Continental): 40CFR 
· 63.9991-Table 2 

Work Practica Slandards (Exisling EGU): 40CFR 63.9991-Table 3 

Performance Testing Requfrements (F11lerable Particufale Matter-PM CEMS): 
40CFR 63.10007-Tab/e 5 

Demonsfr?fion of Continuous Compfiance: 40CFR 63. 10021-Table 7 

ReportínQ Requirements: 40CFR 63.10031-Tabfe 8 

General Provisíons: 40CFR 63.10040-Tabfe 9 

Notlficatíons: 40CFR 63.10030 

Recordkeeping; 40CFR 63.10032 

5, Descripción detalla.da de·!os controles a ser instalados o los cambios de proceso que 
aseguren cump!imiehto con el estándar para PM, HCJ, HF específicamente 

a. Deberá expticar y demostrar claramente como el cambio en proceso reducirá las 
emisiones de PM, Her, HF a los límites de emisión estab[ecidos en el MATS. 

Según discutido en la sección 4 de este documento, la Autoridad optó por demostrar 
cumplimiento con los límites de emisiones de HF y HCl mediante el certificado de 
análisis del contenido. de humedad en el Bunker C utilizado en las calderas. Con 
relación a las emisiones de PMfliirabl~, Ja Autoridad estima que con e[ uso de.100% gas 
natural como combustible primario en las calderas de las un"idades AG 1-2 se redÜclrá · 
las emisiones actuales en aproximadamenle un 73 porciento. Esto debido a que el gas 
natural e s un combustible gaseoso y mucho mas !impjo que el Bunker C que se utilíza 
en !a actuafídad, resultando en Una emisión menor de PMAttr.tbli., entre otros. Por otro· 
lado, la determinación de mantener la operación de las unidades AG1-2 bajo la 
categoria de Natura/ Gas-Fired EGU exime las mismas de Jos requisitos del lv1ATS. 
(40CFR 63.9983) 
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b. Deberá explicar deta!Jadamente el proyecto de conversión':!- gas natural. 

Para completar el proyecto de conversión a gas natural de las unidades AG1-2, Ja 
Autoridad habiíl!ará las calderas con _quemadores de gas, con Ja lntencíón de utilizar gas 
natural con10 combustible primario durante la operación normal de las mismas. Para 
ello, !as unidades tendrán que ser retiradas de servicio para poder instalar los 
componentes de! sistema de suministro y combustión de gas natural, tales· corno 
tubería, cabezales, válvulas, quemadores, d"1fusores de aire, instrumentación y controles 
asociados al mismo. Las actividades de c;onversión incluyen también mejoras ai' 
material de algunos de los elementos internos de transfe'rencía de calor existentes en 
las calderas para habilítar!as para su uso con gas natural. Además, los sistemas de 
control de las calderas serán actualizados para incluir Ja lógica relacionada a Ja 
integración de Jos componentes del sistema de combustión con gas natural. Se estima 
que la duracíón de Jos trabajos requeridos es de 24 semanas por cada unidad 
generatriz.. 

c. Deberá establecer e! porciento de uso de gas natural vs. Bunker C en la 
instalación. 

Una vez se complete el proyecto de conversión, las unidades AG1-2 se denominarán 
como Natural Gas Fired EGU's de acuerdo a la definición en e! 40CFR 63.10042. Las 
calderas operarán en escenarios de uso de 100°/o gas natural o cualquier combinación 
de gas natural y Bunker C, pero limitando e! consumo de Bunker C a menos de 
e) 10°/o del va!or calorífico anua! en periodos de tres (3) años consecutivos o menos 
de 15%, del valor calorífico en cualquier año calendario, según dispone la 
reg!arf1entación. 

d. Deberá proveer diagramas del proyecto, especificaciones del manufacturero, etc. 

la AEE esta 1rabajando con diferentes proveedores de equipos para determinar cuales 
son los sistemas que se instalarán en AG1-2 como parte d.el proyecto de conversión. 
Por tal razón, !a lnformaclón disponible es propietaria y confidencia) óe cada 
manuíacturero, por lo que la misma no se puede proveer. 

e. Deberá proveer información necesaria de apoyo: por ejemplo cálcµlos de emisión 
comparando el gas natural con el bunker C, etc. · 

A modo de ejemplo y tomando como referencia el consumo de combustible Bunker C de 
Jas unidades AG1-2 durante el 2013 (6,934,074 galones/año), calculamos el equivalente 
energético de esle consumo de combustib!6: 

( 
42 9rtl.c.·n.G~"J . 

Tr;.r¡;¡[Ha·ílt Jr-pur.A.n..ua/20:13::: Cini.sv.r.n.o Á:mi.al do "9-C :r Bbl ')X. (Valar C1<luri/tr:'o SC ) 

( , 42 D'') ( UNE'°"\ • = 6.93~.07.;c bhfs:/caio ~ bbf x o.1so--;r;r-J = 40,2S2,667 UMEr.u/ono 
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Utmzando el factor de emisiones para combustible Bunker e (FE = D.051 lbm/MMBtu), 
calculamos !as emisiones anuares de PMFiitrabie: 

/bm 1 tmt 
Tor.a!E1nfS-fCril(IS A;nLal.ts P}l{Fil~rcihlo = [(ff8fl.t I11pl(:O A1lll:a!)) X fE MMStt~ X 2,000 /bm 

[( U~fE¡;¡1)] tbm 1 ton = 40,202,667-_- X o.os1--x-ZOOO/'· ::::1,0Z7U)Jls/añ~ noo flfMB rn , um 

UtHlzando el factor de ern!slones para gas natural (FE= 0.014 lbm/MMBtu) 1 calculamos 
las emisiones anuales de PMi=1itrab1~: 

f. Deberá aclarar como relacionan los controles (overfire air system)' mencionados 
para NO,. con el MATS. Si se relaciona con el MATS deberá proveer información 
más detaI!ada sobre el mismo. Si no está relacionado, deberá removerlo de la 
solicitud. 

Con el propósito de controlar las emisiones de NOx de !as unfdades AG1-2 y 
mantenerlas dentro de los límites de emisión permitidos, la Autoridad instalará un 
sístema de Over Fire Air (OFA) en cada una de J2s calderas. Por ser una medida de 
conlral de emisiones de NDx, la misma no tiene un impacto directo en !Os límites de la 
emisión de materia part1cu!ada filtrable (PMFlllrable) requeridos en ef MATS, pero fue 
incluida en. !a solicitud como parte de la descripción de !as actividades a realizarse en el 
proyecto de referencia. 

6. Incluir en una tabla. para cada unidad de emisión las fechas_ de cumplimiento corno 
sigue: 

Unidad de Emisfón Fecha para !a cUa! se Fe.cha para la cual !a Fecha en que se 
planifica iniciar la construccíón o logrará cumplimiento 
construcción -o camblo cambio en proceso definitivo 
en nroceso será completado 

AG1 Octubre 2014 Marzo 20i51'J 16 de abril de 2016 
AG2 Mavo 2015 Octubre 20151 ' 1 16 de abril de 2016 

(1) Sujeto a !a construcción y operación de !a lnfraestructura de suministro de gas natural 
para !as unidades (Aguirre Offshore GasPort). 

7. Una cerfiñcación del Oficial Responsable (según definido en la sección 63.2 del ;40 
CFR): 

Según solicitado, incluimos la certíflcación como anejo. 
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Nos reiteramos a su disposición para proveer cualquier otra informacibn que sea necesaria 
para el trámite de este importante asunto. De requerir información adlciona/ pue.de 
comunicarse con el lng. Rafael Marrero Carrasquillo por el (787) 521-4960. 

Cordialmente, 

sk~on~eg~Diqt; 
Planificación y Protección Afnbiental 

Anejos 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
AUTORIDAD DE ENERGIA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

CERTIFICACJON 

APARTADO 364267 
CORREO GENERAL 
SAi~ JUAN, PR. 00936-4267 

Yo, Carlos Castro Montalvo , funcionario responsable designado de la 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico , certifico que: 

Con base de información y creencia formada. después de una investigación razonable, 
yo, como fUncionario responsable de la lnstaladón antes mencionada, certifico que las 
declaraciones y la información contenida en esta solicitud son verdaderas y exactas, y 
están comp!etí:)s. 

Y para que conste, firmo Ja presente certificación en San Juan de Puerto Rico, 

hoy _JJ_de febrero de 2014. 

"Somar un pal rorro cMI¡riurldot!. d: oporlunldodr;; <no/ c.mploo yna dls•rimlnoJ1Jos por rrr:rdn Jera::a, colo¡;'"""· odod, orl&'" •~e.Jo! o flOOl1mo/, •andlo/d" sotfol, J>jílioc/6" 
faollil<J>, /Oool pallll=,, ,.11,ía;Qr: pJ>~J<r •lcl!ma o J<J' p<rdhlda(o} como vfdima<h vloli:m:la Oowúffoa, ozrt:.1l&n rcrua/ a oou:J,a: por lmpo:l!m<11lojirlco, """14/ o 

omhor, pori:ondici&tr 0< ~•!<rarro(J>) oporlnfomrnddo e""tll"". • 





ESTADO LIBRE ASOClADO DE 

PUERTO RICO 
JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL 

STATEMENT OF BASIS - TITLE V PERMIT 
PREPA AGUIRRE POWER STATION 

PFE-TV-4911-63-0212-0244 

The Puerto Rico Environmental Quality Board (EQB) is issuing a Title V permit pursuant to 
40 CFR Part 70 and Part VI of the Regulations for the Control of Atmospheric Pollution 
(RCAP) for the Puerto Rico Electric Power Authority - Aguirre Power Station (PREP A 
Aguirre). PREPA Aguirre is located in the Road #3 km 152.7 Montesoria Ward in Salinas, 
Puerto Rico. EQB received a Title V permit application from PREP A Aguirre on February 
24, 2012. In September 26, 2013, PREP A requested an amendment to the initial application 

of the Title V permit. 

PREP A Aguirre consists of twelve fue! combustion sources distributed in the following three 
plants areas: steam power plant consisting of two oil-fired steam electric (boilers) (AGl and 
AG2), combined cycle power plant consisting of eight gas turbines (CCl-1, CCl-2, CCl-3, 
CCl-4, CC2-1, CC2-2, CC2-3 and CC2-4) with two steam electric generators and power block 
consisting of two oil- fired gas turbines (AGGT2-1 and AGGT2-2) burning liquid fue!. The 
two boilers (AGl and AG2) combust primarily no. 6 fue! oil (Bunker C) to generate electricity 
at a steam turbogenerator. The no. 6 fue! oil has a sulfur content of 0.50% by weight. The 
two boilers use propane for ignition and the sulfur content is 0.0187% by weight. The 
combustion turbines or gas turbines of combined cycle that combust no. 2 fue! oil to generate 
e]ectricity. No. 2 fue! oil has a sulfur content of 0.5% by weight. This facility is a major 
source for atmospheric pollutants because it has the potential to emit more than 100 tons per 
year of nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), particule matter (PM10), carbon 
monoxide (CO) and volatile organic compounds (VOC), which are criteria atmospheric 
pollutants. It is also a major source of green.house gasq (GHGs in English) because it has 
the potential to emit more than 100,000 tons per year, expressed as C02e. This facility is a 
major source ofhazardous air pollutant emissions (total HAPs, nickel compounds, Manganese 
compounds, chloride and Formaldehyde compounds). 

The allowable emissions authorized under this permit are mentioned below. The source shall 
certify ammally that its actual emissions do not exceed the allowable emissions. This 
certification shall be based on the actual hours of operation of the previous calendar year and 
using the emission factors of AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors) effective 
at the time of completing the Title V application. 

Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos 
Urb. San José Industrial Park, Ave. Ponce de León 1375, San juan, PR 00926-2604 
P.O. Box 11488, San Juan, PR 00910 
Tel. 787-767-8181, Fax 787-767-4861 
\\,.,vw.jca.gobiemo.pr 
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Pollutants 

PM 

S02 

NOx 

co 
voc 
Lead 

C02e 

Hazardous Air 
Pollutants (HAP's) 
Nickel compounds 

Manganese compounds 
Formaldehyde 

compounds 
Chloride 

Total HAP's 

Pennissíble Emissions 
(tons /year) 

2,194.88 

30,608.58 

28,867.78 

1,299.54 

195.32 

0.63 

10,093,497.14 

Pennissíble Emissions 
( tons /year) 

20.71 

19 62 

14.75 

84.71 

177.73 

The following table summarizes the applicability1 of PREP A Aguirre with regards to the 
principal air pollution regulatory programs: 

Regulatory Prograrn Applicability 
RCAP- Rules 403, 406, 410 for boilers ond combustion turbines Yes 

NSPS ( 40 CFR Part 60, Subpart GG) No 

NESHAP (MACT- 40 CFR Part 63, Subpart UUUUU) Yes 

NESHAP (MACT-40 CFR Part 63, Subpart YYYY) No 

Title V (40 CFR Part 70) and Part VI ofRCAP Yes 

NSPS ( 40 CFR Part 60, Subpart D) No 

NESHAP (MACT-40 CFR Part 63, Subpart DDDDD) No 

1 Is important to 1nention that not ali of the pennit conditions need to be explained in tlUs document, beca use the legal and 
factual bases far the conditions are self-evident as stated in the Title \ 7 Operating Pennit. TlUs 1neans, that all the applicable 
require1nents are cited in the Title \T pern'Ú.t \Vith a reference to tl1e require111ent. Far example: if the restriction ca1ne from 
a construction pennit, the condition \.vi.U cite the constn1ction permit ntunber, if it ca1ne fram the regulation it \Vill cite the 
RC.-\P specific rule, and if the restriction c;une fro1n a federal standard, the conditian will cite the federal standard or 
regulation. If the restriction ca1ne fron1 the emissions calculation and a cumulative increase, the condition \.vill establish 
that. ,-\lso, state only requiren1ents are cle'1rly identified. 
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A summary of the emission units, the applicable requirements and the rationale for these 

requirements are provided below. 

Boilers: The capacity of the boilers AGl and AG2 is 4,180 MMBtu/hr each boiler. The two 
boilers combust primarily no. 6 fue! oil (Bunker C). The two boilers have a total fue! 
consumption limit for no. 6 fue! oil of 488,229,840 gallons for any period of twelve (12) 
consecutive months. The two boilers have a total consumption limit for propane (for ignition 
and shutdown of the boilers) of 19,018.44 gallons and 803,405.40 gallons of diese! (for warm 
up only) for any 12 consecutive months. No burning of solid waste or solid materials will be 
permitted in the boilers. 

The two boilers (AGl and AG2) shall comply with all applicable requirements of the National 
Emission Standards for Hazardous Air Pollutants: Coa!- and Oil-Fired Electric Utility Steam 
Generating Units contained in Subpart UUUUU Part 63 of the Title 40 Code of Federal 
Regulations ( 40 CFR). The conditions of Subpart UUUUU, Part 63 of the 40 CFR for the two 
boilers are in Section V (A) of the Title V permit. 

• PM emission limit: Rule 406 of the RCAP establishes an emission limit of 0.3 lb of 
particulate matter per MMBtu of heat input demonstrated by performing a stack test 
during the first year of the permit using EPA Test Method 5. 

• Sulfur content: The Rule 410 of the RCAP provides for sulfur content limit in fuels 
(fue! oil no. 6 and propane ). The no. 6 fue! oil used shall not ha ve a sulfur content in 
excess of 0.50% by weight. The propane that is used for ignition and shutdown of 
the boilers may not have a su!fur content in excess of 0.0187% by weight. The same 
rule and also the permit requires the sulfur content to be monitored daily and reported 
monthly to the Board. PREP A shall sample the fuels u pon every delivery at the site 

for transfer to the storage tanks at the facility from any other source to verify sulfur 
content from supplier's invoice, except for propane that will only need the supplier 
certification. 

• Opacity: As required by Rule 403 of the RCAP, the units shall not exceed the opacity 
limit of 20% in 6 minutes average. The permit requires a continuous emission 
monitoring systems, one opacity reading to the stack of each boilers during the first 
year of the permit using EPA Test Method 9 and subsequent biweekly opacity visual 
inspections using a reader certified by a school approved by EPA or the Board. 
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• National Ernission Standards for Hazardous Air Pollutants Coa!- and Oil-Fired Electric 

Utility Stcam Cenerating Units contained in Subpart UUUUU of 40 CFR Part 63: This 
rcgulation is intcnded to reduce emissions of hcavy metals, including mercury, arsenic, 
chromium, nickel and acid gases, including hydrochloric acid (HCI) and hydrofluoric 

acid (HF). Thesc rcgulations set limits for PM emission nurnber (as a surrogate for all 

toxic metals), HCI and HF. The pennittee shall demonstrate compliance with the 
limits for HCl and HF limiting the moisture content in the liquid fue!. Also, working 

practices are established, instead of numerical lirnit.s, to limit emissions of toxic 

organics, including dioxins and furans. Because dioxins and furans are the result of 
inefficient cornbustion, the standards applicable work practice require an annual 

performance test program for each unit, which includes inspection, adjustment and I 
or maintenance and repairs to ensure optima! combustion in each unit. 

PREPA had to comply with the applicable requirements of the National Emission 
Standards for Hazardous Air Pollutants: Coa!- and Oil-Fired Electric Utility Steam 

Generating Units contained in Subpart UUUUU of 40 CFR Part 63, better known as 

Mercury Air Toxic Standards (MATS), on or before April 16, 2015, or the date 
specified in the extension or extensions of compliance that are granted by the 

Environmental Quality Iloard and Federal Environmental Protection Agency pursuant 

to 40 CFR ~63.6(i). As established in the conditions of Section V Al.i of the draft 
permit, thc Doard could extend the date of compliance with MA TS for 1 additional 

year (the original compliance date is April 16, 2015) under Section 112 (i)(3)(B) of thc 

Clean Air Act. The Doard received no adverse comments regarding the alternative 

extension for 1 additional year to comply with MA TS during the public review pcriod. 
EQD revised these terms of compliance with MATS included in the draft permit, to 

reílect the compliance extension for 1 additional year, approved by the Doard for AGl 
and AG2 boilers. The extent of compliance was authorized with additional conditions 

in order to provide additional time for the installation of the necessary equipment in 
these units to bum natural gas as the primary fue! in these boilers ACl and AC2. The 

secondciry fue! will be Bunker C (fue! oíl No. 6). Due to the compliance extension 
approved, EQB revised the conditions to include the new compliance date for thesc 

boilers that will be April 16, 2016, and incorporated the terms of the compliance 

extension as cstablished in Resolution R-14-10 signed on March 28, 2014. This 
inc!udes a schedule of compliance, reporting and notification requirements, among 
others. These changes do not affect the MA TS emission limits or any other MATS 

applicab le condition. 
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Combustion turbines: The capacity of each combined cycle turbine (CCl-1, CCl-2, CCl-3, 
CCl-4, CC2-1, CC2-2, CC2-3 and CC2-4) is 607.5 MMBtu/hr. The capacity of each turbine 
(AGGT2-1 and AGGT2-2) is 301.5 MMBtu/hr. These ten turbines have a total fue! 
consumption limit for no. 2 fue] oj} of 354,482,160 gallons for any period of twelve (12) 
consecutive months. The permit also requires to record and report the fue! consumption to 
the Board monthly. Since the units were built before October 3, 1977, no control device is 
required for these units by any applicable requirement and they are not affected by the New 
Source Performance Standards (NSPS) for Stationary Gas Turbines in 40 CFR Part 60 Subpart 
GG. Although no federal requirements are applicable to these units, the units are subject to 
following RCAP limitations. 

• PM emission limit: The Rule 406 of the RCAP establishes an emission limit of 0.3 lb 

of particulate matter per MMBtu of heat input demonstrated by the type of fue! and 
AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors) emission factors to the unit. 

• Sulfur content: Rule 410 of the RCAP provides for sulfur content limit in fue!. The no. 
2 fue! oil used shall not have a sulfur content which exceeds 0.5 % by weight. The 
same rule and also the permit require the sulfur content to be monitored daily and 
reported to the Board monthly. PREP A Aguirre shall sample the fue! u pon every 
delivery at the site for transfer to the storage tank:s at the facility from any other source 
to verify sulfur content from supplier's invoice. 

• Opacity: As required by Rule 403 of the RCAP, the units shall not exceed the opacity 

limit of 20% (6 minutes average), except for one period of not more than four (4) 
minutes in any consecutive 30 minutes interval when the opacity shall not exceed 60%. 
The permit requires one opacity reading to the stack of each combustion turbine during 
the first year of the permit using EPA Test Method 9 and subsequent visual inspections 
using biweekly opacity visible emissions reader certified by a school approved by EPA 
or the Board. 

• National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants for combustion turbines 
contained in 40 CFR Part 63, Subpart YYYY: Any existing, new, or reconstructed source 
that have or operates stationary combustion turbines, is subject to the National 
Emission Standards for Hazardous Air Pollutants for Combustion Turbines contained 
in 40 CFR Part 63, Subpart YYYY. 

a. According to 40 CFR section 63.6090, the existing stationary combustion 

turbines in all subcategories does not have to comply with the requirements of 
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this Subpart YYYY or 40 CFR Part 63 Subpart A. No initial notification is 
necessary for any existing interna! stationary combustion turbine, even if a new 
or reconstructed turbine in the same category would require an initial 
notification. 

b. lf one of the turbines was reconstructed according to the definition of 
reconstruction in section 63.2, subpart A, and if the reconstruction began or will 
begin after January 14, 2003, the unit must comply with tbe applicable 
re4uirements of this Subpart YYYY. 

All the monitoring, record keeping, and reporting provisions are applicable pursuant to Rule 
603 of the RCAP that requires that these elements shall be included in the Title V permit 
issued. 

As established in Appendix B of the RCAP, PREPA Aguirre provided a list of insignificant 
activities (Section VIII of the permit) (storage tanks, fue! oil and light oil discharge docks, 
etc.) beca use of size or production rate. 

EQB found that PREPA Aguirre Power Station Title V permit (owned by Puerto Rico Electric 
Power Authority) satisfies the requirements of Part VI of the RCAP. 

Al 




